
5xUTP 4x2x0,5mm
w L - PCW 90x60

7xUTP 4x2x0,5mm
w L - PCW 90x60

2xUTP 4x2x0,5mm
w L - PCW 60x25

2xUTP 4x2x0,5mm
w L - PCW 30x15

UTP 4x2x0,5mm
w L - PCW 30x15
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P.T.-4/2

6xUTP 4x2x0,5mm
w  listwi montażowej
typ: WDK 100230

6xUTP 4x2x0,5mm
w  listwi montażowej
typ: WDK 100230

11xUTP 4x2x0,5mm
w  listwi montażowej
typ: WDK 100230

K

P.T.-4/5

Nazwa  rysunku:Obiekt:

Instalacja:

Nr rys.

Skala.

Instalacja:  Okablowanie  Strukturalne 5.

Dom  Pomocy  Społecznej
im.  Wiktorii   Michelisowej.
20-113  Lublin      ul. Archidiakońska  5.
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Schemat  montażowy  -  rzut  parteru.


