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DECYZJA Nr 1.8.2018

Lubelski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lublinie dziatajac na podstawie
art. 12 ust. la pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 104
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdézn. zm.), po przeprowadzeniu pomiardw w zakresie natezenia
1 rownomiernosci o§wietlenia elektrycznego w pomieszczeniach edukacyjnych w dniu 29 stycznia
2018 r. w II Liceum Ogolnoksztalcacym im. Hetmana Jana Zamoyskiego, ul. Ogrodowa 16,
20-075 Lublin oraz po zapoznaniu si¢ ze Sprawozdaniem z badan nr 02/PS/05/18 z dnia 12 lutego
2018 r.

nakazuje

1. zapewni¢ wlasciwe natezenie oSwietlenia:

a) tj. 500 Ix w 27 salach lekcyjnych na tablicach (czgs¢ stara II pigtro sala nr 509, 503; III pietro
sala nr 605, 606; czes¢ nowa IV pigtro sala nr 405, 407, 408, 409; III pietro sala nr 305, 307,
308, 310, 311, 313; II pietro sala nr 205, 207, 208, 210, 211, 213; I pi¢tro sala nr 107, 108, 114;
parter sala nr 007, 013, 014, 016);

b) tj. 300 Ix w 9 salach na stanowiskach pracy — obszar zadania (III pigtro sala nr 605; cz¢$¢ nowa
IV pigtro sala nr 405, 407, 409; II pietro sala nr 205, 207, 210; parter sala nr 013, 014);

c) tj.300 Ix na sali gimnastycznej (cz¢$¢ stara II pigtro sala gimnastyczna nr 504)

zgodne z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeg$é 1:
Miejsce pracy we wngetrzach

oraz potwierdzi¢ przeprowadzonymi badaniami Srodowiska pracy w zakresie natg¢zenia
oSwietlenia

w terminie do dnia 31.08.2019 r.



Uzasadnienie

Niniejsza decyzja zostala wydana w zwiazku z wynikami badan w zakresie o$wietlenia
elektrycznego, niespelniajacego wymagan Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012. Pomiary zostaly
przeprowadzone dnia 29 stycznia 2018 r. w II Liceum Ogodlnoksztalcacego im. Hetmana Jana
Zamoyskiego ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin przez upowaznionych pracownikéw Dziatu
Laboratoryjnego Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw oswietlenia zostato sporzadzone Sprawozdanie
z badan nr 02/PS/05/18 z dnia 12 lutego 2018 r., w ktorym w pozycji: 1, 17, 18, 26, 28-30, 36, 42,
44, 50, 52, 53, 55, 64, 66, 74-77, 81, 87, 96, 103, 108, 115, 123-125, 129, 135-141, 143, 150-152,
155, 163, 171, 179, 180, 188, 196, 204, 205, 212, 220, 221 stwierdzono nieprawidlowe
oSwietlenie. W ww. sprawozdaniu wskazano dokumenty odniesienia m.in. norm¢ PN-EN 12464-
1:2012 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsce pracy we wnetrzach oraz
przy kazdej pozycji wskazano uzyskane w trakcie pomiardw $rednie natezenie o$wietlenia, a takze
najmniejsze wymagane natgzenie o§wietlenia w obszarze bezposredniego otoczenia.

W ww. sprawozdaniu wskazano nieprawidlowe o$wietlenie:
1. na tablicy — obszar zadania tj.:

— cze$¢ stara Il pietro sala nr 509 (jezykowa) — Tablica zielona — czg$¢ 2. (mala, po prawej
stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 424 + 68 Ix;

— cze§¢ stara II pietro sala nr 503 (matematyka) — Tablica zielona (blizej okien) — obszar
zadanja — pomiar wskazal 311 + 50 Ix; Tablica zielona (obok) — obszar zadania — pomiar
wskazat 353 + 56 Ix;

— III pietro sala nr 605 (biologia) — Tablica zielona — cz¢$¢ 1. (mata, od okna) — obszar zadania
— pomiar wskazat 361 £ 58 Ix;

- III pigtro sala nr 606 (biologia) — Tablica zielona — obszar zadania — pomiar wskazal 434 +
70 Ix;

- ¢z¢$¢ nowa IV pietro sala nr 405 (chemia) — Tablica zielona — cz¢$¢ 1 (matla, po lewej) —
obszar zadania — pomiar wskazal 306 + 49 Ix; cze$¢ 2. (duza) — obszar zadania — pomiar
wskazal 283 + 45 Ix; czgs¢ 3. (mala, po prawej) — obszar zadania — pomiar wskazat 300 + 48 Ix;

- cze$¢ nowa IV pietro sala nr 407 (chemia) — Tablica zielona — (duza) — obszar zadania -
pomiar wskazat 225 + 36 Ix;

- cze¢$¢ nowa IV pietro sala nr 408 (jezykowa) — Tablica zielona — cz¢s¢ 1. (mala, po lewej) —
obszar zadania — pomiar wskazat 300 £ 48 Ix; czes¢ 2. (duza) — obszar zadania — pomiar
wskazal 351 £ 56 Ix; czg$¢ 3. (mala, po prawej) — obszar zadania — pomiar wskazat 353 £ 57 Ix;

— cze$¢ nowa IV pigtro sala nr 409 (jezykowa) — Tablica zielona — czes¢ 1. (mata, po lewej) —
obszar zadania - pomiar wskazat 116 * 18 Ix; czes¢ 2. (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat
134 + 21 Ix; czgs$¢ 3. (mata, po prawej) — obszar zadania — pomiar wskazat 120 + 19 Ix;

- III pigtro sala nr 305 (biologia) — Tablica zielona (duza) — obszar zadania — pomiar wskazal
243 + 39 Ix;

~ III pigtro sala nr 307 (geografia) — Tablica zielona (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat
231 +£37 Ix;

- III pigtro sala nr 308 (fizyka) — Tablica zielona (duza) — obszar zadania — pomiar wskazal
270 + 43 Ix;



III pigtro sala nr 310 (fizyka) — Tablica zielona (blizej wejscia) — obszar zadania — pomiar
wskazal 253 + 41 Ix;
III pigtro sala nr 311 (fizyka) — Tablica zielona (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat
420 + 67 Ix;
III pigtro sala nr 313 (historia) — Tablica zielona (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat
415 £ 66 Ix;
II pigtro sala nr 205 (komputerowa):
e Tablica 1 (biala, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 190 + 30 Ix;
e Tablica 2 (biala, Srodkowa) — obszar zadania — pomiar wskazal 187 % 30 Ix;
¢ Tablica 3 (biala, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 228 + 37 Ix;
II pigtro sala nr 207 (komputerowa):
¢ Tablica (biala, od okna) — obszar zadania — pomiar wskazat 92 + 15 Ix;
* Tablica (biala, obok) — obszar zadania — pomiar wskazat 117 £ 19 Ix;
¢ Tablica 3 (biata, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 228 + 37 Ix;
II pigtro sala nr 208 (przedsigbiorczos¢):
* Tablica (zielona) 1 (mata, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 278 + 44 Ix;
¢ Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 313 + 50 Ix;
e Tablica (zielona) 3 (mala, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazal
291 + 47 Ix;
II pigtro sala nr 210 (j. niemiecki):
¢ Tablica (zielona) 1 (mala, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 207 + 33 Ix;
¢ Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 218 =+ 35 Ix;
II pigtro sala nr 211 (matematyka):
¢ Tablica (biala) — obszar zadania — pomiar wskazal 433 + 69 Ix;
II pigtro sala nr 213 (matematyka):
* Tablica (zielona) 1 (mata, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 382 + 61 Ix;
¢ Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 421 + 67 Ix;
e Tablica (zielona) 3 (mala, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazal
378 £ 60 Ix;
I pigtro sala nr 107 (j. polski):
* Tablica (zielona) 1 (mala, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 180 % 29 Ix;
* Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 198 + 32 Ix;
o Tablica (zielona) 3 (mata, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat
198 + 32 Ix;
I pigtro sala nr 108 (j. polski):
* Tablica (biala, blizej okien) — obszar zadania — pomiar wskazat 286 + 46 Ix;
* Tablica (biala, obok) — obszar zadania — pomiar wskazat 300 + 48 Ix;
I pigtro sala nr 114 (j. polski):
o Tablica (zielona) 1 (mata, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazal 331 + 53 Ix;
* Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 341 + 55 Ix;
o Tablica (zielona) 3 (mata, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazal
280 + 45 Ix;
parter sala nr 007 (j. polski):
* Tablica (zielona) 1 (mata, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 236 + 38 Ix;




¢ Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 259 + 41 Ix;

e Tablica (zielona) 3 (mala, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazal
271 £ 43 Ix;

— parter sala nr 013 (jezykowa):
* Tablica (zielona) 1 (mata, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 230 + 37 Ix;
* Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 227 + 36 Ix;

e Tablica (zielona) 3 (mala, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat
229 + 37 Ix;

— parter sala nr 016 (historia):
o Tablica (zielona) 1 (mata, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 397 + 64 Ix;
¢ Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 427 + 68 Ix;

— parter sala nr 014 (katecheza):
e Tablica (zielona) 1 (mata, po lewej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat 222 + 36 Ix;
e Tablica (zielona) 2 (duza) — obszar zadania — pomiar wskazat 233 + 37 Ix;

o Tablica (zielona) 3 (mala, po prawej stronie) — obszar zadania — pomiar wskazat
234 +£37 Ix;

natomiast zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czgs$¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach p. 5.36 — Pomieszczenia edukacyjne — Budynki edukacyijne,
nr ref. 5.36.4 Tablice czarne, zielone i biale - powinno wynosié 500 Ix.

2. na stanowiskach pracy — obszar zadania tj.:

III pietro sala nr 605 (biologia):
e biurko nauczyciela (male) przy oknach z komputerem — klawiatura na blacie — obszar
zadania - pomiar wskazat 221 + 35 Ix;
e biurko nauczyciela ($rodek, przy tablicy) — blat — obszar zadania — pomiar wskazat
295 £ 47 Ix;
— cze$¢ nowa IV pietro sala nr 405 (chemia):
e stol demonstracyjny — blat — obszar zadania — pomiar wskazat 432 + 69 Ix;
— cz¢$¢ nowa IV pietro sala nr 407 (chemia):
e stot demonstracyjny — blat — obszar zadania — pomiar wskazat 350 + 56 Ix;
e rzad 1. przy oknach — 7 stolikéw 1-osobowych: stolik 2. — blat — obszar zadania — pomiar
wskazat 289 + 46 Ix; stolik 6. — blat — obszar zadania — pomiar wskazat 289 + 46 Ix;
* rzad 5 od okien — 6 stolikéw 1-osobowych: stolik 2. — blat — obszar zadania — pomiar
wskazal 264 + 42 Ix;
— cze$¢ nowa IV pietro sala nr 409 (jezykowa):
e biurko nauczyciela przy wejsciu z komputerem — klawiatura na blacie — obszar zadania -
pomiar wskazat 157 £ 25 Ix;
e miejsce na dokumenty — obszar zadania - pomiar wskazat 158 + 25 Ix;
e rzad przy Scianie — 8 tawek: tawka 2. — blat — obszar zadania — pomiar wskazat 185 + 30 Ix;
tawka 4. — blat — obszar zadania — pomiar wskazal 290 + 46 Ix;
— II pigtro sala nr 205 (komputerowa):
e 1zad przy oknach po lewej stronie od wejscia — 7 stanowisk komputerowych — stanowisko 6.
od tablicy — klawiatura na blacie — obszar zadania — pomiar wskazat 280 + 45 Ix;
- II pigtro sala nr 207 (komputerowa):
e biurko nauczyciela (Srodek, przy tablicy): klawiatura na blacie — obszar zadania — pomiar
wskazat 177 + 28 Ix; obszar bezposredniego otoczenia — pomiar wskazat 180 + 29 Ix;



o’

e rzad przy oknach — 10 stanowisk komputerowych: stanowisko 2. od tablicy — klawiatura na
blacie — obszar zadania — pomiar wskazat 246 + 39 Ix;

e rzad przy oknach — 10 stanowisk komputerowych: stanowisko 5. od tablicy — klawiatura na
blacie — obszar zadania — pomiar wskazat 289 + 46 Ix;

e r1zad przy oknach — 10 stanowisk komputerowych: stanowisko 8. od tablicy — klawiatura na
blacie — obszar zadania -— pomiar wskazal 285 + 46 Ix;

e rzad przy scianie z wejsciem — 6 stanowisk komputerowych: stanowisko 2. od tablicy —
klawiatura na blacie — obszar zadania — pomiar wskazat 241 + 39 Ix;
— II pietro sala nr 210 (j. niemiecki):

¢ biurko nauczyciela przy oknach z komputerem — miejsce na dokumenty — obszar zadania —
pomiar wskazatl 265 + 42;

e rzad przy oknach — 3 tawki: fawka 2. — blat - obszar zadania — pomiar wskazat 272 + 43 Ix;
— parter sala nr 013 (jezykowa):

e biurko nauczyciela przy oknach z komputerem — klawiatura na blacie — obszar zadania —
pomiar wskazal 290 + 46 Ix;

¢ biurko nauczyciela przy oknach z komputerem — miejsce na dokumenty — obszar zadania —
pomiar wskazat 251 + 40 Ix;
—  parter sala nr 014 (katecheza):

e biurko nauczyciela przy oknach z komputerem — klawiatura na blacie — obszar zadania —
pomiar wskazatl 283 % 45 Ix;

¢ biurko nauczyciela przy oknach z komputerem — miejsce na dokumenty — obszar zadania —
pomiar wskazal 258 + 41 Ix;
natomiast zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czg$¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach p. 5.36 — Pomieszczenia edukacyjne — Budynki edukacyjne,
nr ref. 5.36.1 Klasy, pokoje do samodzielnej nauki powinno wynosié¢ 300 Ix;

3. nasalach gimnastycznych:

— czgS¢ stara II pietro sala gimnastyczna nr 504 - strefa boiska - poziom podlogi — obszar
zadania - pomiar wskazatl 126 + 20 Ix;
natomiast zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach p. 5.36 — Pomieszczenia edukacyjne — Budynki
edukacyjne, nr ref. 5.36.24 Hale sportowe, sale gimnastyczne, powinno by¢ 300 Ix.

Podstawa do wydania decyzji nakazowej dotyczacej zapewnienia wlasciwego os$wietlenia
jest § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z poézn. zm.) zgodnie z ktérym ,,w pomieszczeniach szkoty
i placéwki zapewnia si¢ wlasciwe o$wietlenie”. Wskazaé¢ nalezy réwniez rozporzadzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunkéw niezbednych
do realizacji przez szkoly i nauczycieli zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekuniczych
oraz programéw nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23), w §1 ust. 2 wskazuje, ze obiekt szkolny
powinien spelnia¢ warunki techniczne i lokalizacyjne okreslone w przepisach rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.1422 z pézn. zm.),
gdzie w § 57 ust. 1 przedmiotowego rozporzadzenia wskazano, Ze pomieszczenie przeznaczone
na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione o$wietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia,



ksztaltu i wielkosci z uwzglednieniem warunkéw okreslonych m.in. w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nadto w tresci § 26 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(G.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm.) wskazuje, ze ,,niezaleznie od os$wietlenia
dziennego w pomieszczeniach pracy nalezy zapewnié¢ o$wietlenie elektryczne o parametrach
zgodnych z Polskimi Normami”.

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsce pracy we wnetrzach (Tablica 5.36 — Pomieszczenia edukacyjne — Budynki edukacyjne)
wskazuje, ze Srednie natgzenie oswietlenia dla kazdego zadania nie powinno spada¢ ponizej
wartosci:

— 500 Ix na tablicach czarnych, zielonych i biatych;
- 300 Ix na stanowiskach pracy;
- 300 Ix na sali gimnastyczne;j.

Ww. nieprawidlowosci stanowia takze naruszenie § 2 rozporzadzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z pdzn. zm.),
ktory zobowiazuje dyrektora do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw pobytu
w szkole.

W zwiazku z powyzszym II Liceum Ogoélnoksztalcace im. Hetmana Jana Zamoyskiego
ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin ma obowiazek podjecia skutecznych dziatan naprawczych
majacych na celu zapewnienia wlasciwego oswietlenia zgodnego z norma PN-EN 12464-1:2012
(tj. 500 Ix na tablicach, 300 Ix na stanowiskach pracy oraz 300 Ix na salach gimnastycznych)
potwierdzonego przeprowadzonymi badaniami.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U.
22017 r., poz. 59) organ prowadzacy szkote lub placéwke odpowiada za jej dziatalno$é. Do zadan
organu prowadzacego szkole lub placowke nalezy w szczegdlnosci zapewnienie warunkow
dzialania szkoty lub placéwki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunkéw nauki, wychowania
1 opieki oraz wykonywanie remontéw obiektdéw szkolnych oraz zadan inwestycyjnych
w tym zakresie.

Jednoczesnie wskazaé nalezy, ze strony tj. II Liceum Ogodlnoksztatcace im. Hetmana Jana
Zamoyskiego ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin oraz organ prowadzacy placéwke — Urzad Miasta
w Lublinie zostali poinformowani pismem Lubelskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie z dnia 15 lutego b.r. znak: DNS-HDiM. 9020.12.1.2018, ze zgodnie
z art. 10 § 1 K.p.a. maja mozliwo$¢ zapoznania si¢ z aktami sprawy, wypowiedzenia sig,
co do zebranych materialéw dowodowych oraz ewentualnego ztozenia wnioskow dowodowych
w tej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W dniu
21.02.2018 r. strona tj. II Liceum Ogolnoksztalcace w Lublinie, w siedzibie budynku Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w pok. nr 319 zapoznata si¢ z aktami sprawy w tym
ze Sprawozdaniem z badan nr 02/PS/05/18 z dnia 12 lutego 2018 r.
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W mysl przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 19851. o Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej ,,w razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych, panstwowy
inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usuniecie w ustalonym terminie stwierdzonych
uchybien”.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie zlozone za posrednictwem Lubelskiego Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Lubelskiego Pafistwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.
Z dniem dorgczenia Lubelskiemu Pafistwowemu Wojewédzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Lublinie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Trmina Nikiel

Otrzymuja
1. strony:
— 1l Liceum OgoéInoksztatcace im. Hetmana Jana Zamoyskiego
ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin
- Miasto Lublin — Urzad Miasta w Lublinie
Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ala
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