Zatgcznik nr 2
Stronalz5

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

( PROTOKOL KONTROLI Nr HK-A-722.1/1/2016
N T TS Lublin, dnia 16.06.2016 .

N
M/ (miejscowosc i data)

przeprowadzonej przez

Matgorzate Adamska - Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/49/2016, upowaznienie
do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/723/2016

(imig 1 nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez

Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 1., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1orazart. 68 § 1i§ 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin
email: osrodek@mosir.lublin.pl tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

(pefna nazwaladresttelefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Miejsce wykorzystywane do kapieli na terenie O$rodka Wypoczynkowego ,,Marina”
ul. Kreznicka 6, 20-518 Lublin tel. 81 466 51 70 email: osrodek@mosir.lublin.pl

(petna nazwaladresAelefon/faks/poczta elekironiczna/rodzal prowadzonej dziatalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin - wilasciciel

2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. — dzierzawca
(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zaloZycielski/w przypadku spotki cywilnej wymienic¢ wszystkich wspoinikow)

1. Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spoiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspoinikéwitelefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu

Pan Zdzistaw Holysz - v-ce Prezes Zarzadu
(imfe | nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data Wydania upowaznienia/nr)
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7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrolg™
Pan Jarostaw Szymanski — Kierownika Sezonowych Obiektéw Sportowo - Rekreacyjnych
tel. 724 990 015

(imie | nazwisko/stanowisko/inne)
Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 16.06.2016 r., godz. 9:15
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Kontrole sanitarng przeprowadzono na wniosek Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z o. o. zlozony w dniu 03.06.2016 r., dotyczacy planowanego rozpoczecia
funkcjonowania od dnia 24.06.2016 r. miejsca wykorzystywanego do kapieli na terenie Osrodka
Wypoczynkowego ,Marina” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: nie dotyczy
Data i godzina zakonczenia kontroli 16.06.2016 r., godz. 10:00

Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidiowoéci* nie dotyczy

o o ok~ W

Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz warunkéw Swiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-63/HK, SK/S/K/09-69/HK

(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badan laboratoryjnych**
— nri nazwa protokotu/ow™*

nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu™ nie dotyczy
10.Korzystano* z wynikéw badan i pomiarow

- regulamin okreslajacy zasady i tryb korzystania z miejsca wyznaczonego do kagpieli nad Zalewem
Zemborzyckim ,Marina”

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowe na $wiadczenie ustugi w zakresie obslugi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kapieli

nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
- umowa na odbior odpadéw komunalnych
- umowa na serwisowanie kabin typu toi-toi

12.Wykaz dokumentow zataczonych do protokotu kontroli*

nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy
lll. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Podmiot dziata na zasadzie wpisu do KRS 0000390885

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

Kontrole sanitarng przeprowadzono na wniosek Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z 0.0., ktéry wpltynat do PSSE w Lublinie w dniu 03.06. 2016 ., w zwigzku z planowanym
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rozpoczgciem funkcjonowania od dnia 24.06.2016 r. miejsca wykorzystywanego do kapieli na terenie
Osérodka Wypoczynkowego ,Marina” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

Terenem Osrodka Wypoczynkowego ,Marina” wraz z migjscem wykorzystywanym do kapieli zarzgdza

Miejski Osrodek Sportu i Rekreaciji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. Kontrolg objeto miejsce wykorzystywane
do kapieli na terenie Osrodka Wypoczynkowego ,Marina”. Na terenie os$rodka z czesci Zalewu
Zemborzyckiego w sgsiedztwie molo wydzielone jest migjsce wykorzystywane do kagpieli, linia brzegowa
o diugosci ok. 90m, wybetonowana. Wedlug o$wiadczenia linia wody przeznaczona do kapieli
oznakowywana bedzie przez ratownikéw bojami koloru czerwonego i zottego w dniu rozpoczecia
funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kapieli. Przy linii brzegowej w srodkowej czesci przy linii
wody znajduje sig niewielka plaza, ktora przy wyzszym poziomie wody jest zalewana. W dniu kontroli plaza
wygrabiona, bez zanieczyszczen. Teren przy miejscu wykorzystywanym do kapieli porosniety trawa, wzdtuz
linii brzegowej zapewnione drewniane tawki oraz metalowe kosze na odpady komunaine wyfozone wkiadami
foliowymi. tawki i kosze w dobrym stanie technicznym. Kosze oprézniane sg na biezaco przez pracownikéw
osrodka, odpady komunalne usuwane sg do zbiorczych konteneréw usytuowanych na terenie utwardzonym
przy budynku biurowym. Wywoz odpadéw komunalnych odbywa sig na zgloszenie telefoniczne przez firme
SITA Wschod Sp. z o.0. ul. Cieptownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wgladu umowe nr 09/2016
z dnia 16.06.2016 r. Sprzataniem terenu osrodka zajmujg si¢ wyznaczeni pracownicy, ktérzy zapewniony
majg zapas odziezy ochronnej i rekawic. Sprzet porzadkowy przechowywany jest w skiadziku porzadkowym
przy pomieszczeniach biurowych. Przy miejscu wykorzystywanym do kapieli znajduje sie wieza ratownikow,
podczas trwania sezonu kapielowego nadzorowaniem migjsca wykorzystywanego do kapieli bedzie
zajmowato sie 2 ratownikow (pracujgcych stale niezaleznie od warunkéw pogodowych) w godzinach
od 10:00 do 18:00. W dniu kontroli okazano do wglgdu umowe nr 14/2015 z dnia 15.09.2015 r. zawartg
z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie z siedzibg Al. Zygmuntowskie 4
na swiadczenie ustugi w zakresie obstugi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kapieli nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie. RWOPR zapewnia niezbedny sprzet pierwszej pomocy (w tym sprzet
do resuscytacji, materiaty opatrunkowe, $rodki do odkazania ran, dezynfekcji rgk). W dniu rozpoczecia
funkcjonowania miejsce do kapieli oznakowane bedzie przy uzyciu tablicy informacyjnej. Regulamin miejsca
wykorzystywanego do kapieli umieszczony w fatwo dostgpnym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie.
Regulamin zostat wprowadzony Zarzadzeniem Nr 18/Z/2016 przez Zarzad MOSIR ,Bystrzyca ,Sp. z o. o.
w Lublinie w dniu 19.04.2016 r. W regulaminie okre$lone sg zasady i tryb korzystania z miejsca
wyznaczonego do kapieli nad Zalewem Zemborzyckim ,Marina”. Na tablicy umieszczone beda tez
informacje: nazwa, adres nr telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kapieli, adres i telefon
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie kontrolujgcego dane migjsce
wykorzystywane do kapieli, informacje o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kapieli zostato
zorganizowane. W dniu kontroli brak jeszcze ustawionych tablic, nowe tablice zostaty zaméwione w zwigzku
ze zmiang Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 wrzesnia 2015 r. ,zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ewidencji kapielisk oraz sposéb oznakowania kapielisk i miejsc wykorzystywanych do kapieli”.
Nowe tablice zawierajgce informacje zgodne z ww rozporzadzeniem zostang umieszczone przy miejscu
wykorzystywanym do kapieli przed rozpoczgciem sezonu kapielowego w dniu 24.06.2016 r. Przy wiezy
ratownikéw dodatkowo po otrzymaniu pozytywnej oceny jakosci wody zostanie wywieszona biata flaga
oznaczajgca, iz woda w miejscu wykorzystywanym do kapieli dopuszczona jest do rekreacyjnego
uzytkowania, a w przypadku zakazu uzytkowania wywieszona bedzie czerwona flaga.
W dniu kontroli dokonano obserwacji wizualnej wody w miejscu wykorzystywanym do kapieli, woda metna,
koloru jasnozielonego. Podczas kontroli w wodzie nie stwierdzono zakwitu sinic, obecnosci smug, kozucha,
piany, jak rowniez nie stwierdzono obecno$ci zanieczyszczen tj. materialy smoliste, odpady stafe. Wedtug
oswiadczenia prace porzadkowe, grabienie i usuwanie zanieczyszczen z plazy oraz usuwanie
naplywajgcych zanieczyszczen na powierzchni wody bedzie odbywato sie na biezaco przez wyznaczonych
pracownikéw. Ponadto pracownicy MOSIR na biezaco dokonujg wizualnej oceny  jakosci wody,
po rozpoczeciu sezonu kapielowego obowigzek ten spoczywat bedzie rowniez na ratownikach
nadzorujgcych miejsce wykorzystywane do kapieli.

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. przed rozpoczeciem sezonu
wykona badanie wody w miejscach wykorzystywanych do kapieli. Prébki wody zostang pobrane w dniu
17.06.2016 r. przed otwarciem sezonu i w trakcie trwania sezonu kapielowego w dniu 12.07.2016 r. Badania
i pobor wody zostang wykonane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie
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Sp. z 0. 0. Po otrzymaniu wynikéw strona zobowigzata sie¢ do przedstawienia wynikow z badan wody

Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie. Ponadto podczas kontroli zobowigzano

do przekazywania do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie informacii

o wystapieniu zmian, ktére moglyby mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody w miejscu wykorzystywanym
do kapieli. Wedtug oswiadczenia zakonczenie sezonu kapielowego planowane jest na dzier 31.08.2016 1.

W niedalekiej odlegtosci od miejsca wykorzystywanego do kapieli przy molo zapewnione
sg 3 przenosne toalety typu toi- toi (przy bytej restauracji Pop Pub, przy wiezy sedziowskiej toru regatowego,
przy parkingu Marina), w dniu kontroli toalety utrzymane dostatecznie, pracownicy MOSIR na biezgco
zajmuja sie sprzataniem i dezynfekcja toalety i zapewniajg papier toaletowy. Serwisowanie kabin sanitarnych
obejmujgce opréznianie i odkazanie zbiornika na fekalia, mycie i odkazanie kabin odbywa sie przez firme
PIX| spotka z 0. 0. spétka komandytowa, z siedziba w Lublinie przy ul. Strojnowskiego 25. W dniu kontroli
okazano do wgladu umowe nr 7/PSTD/2016 zawartg w dniu 08.04.2016 r. Czestotliwos¢ serwisu w sezonie
letnim odbywa sie 2 raz w tygodniu { wtorek, pigtek) lub w miare potrzeb na zgtoszenie telefoniczne.

Przy pomieszczeniach biurowych zapewniona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe
srodki opatrunkowe (gazy, bandaze, plastry) i srodek do odkazania ran — woda utleniona. Wszystkie
srodki i materiaty posiadaja aktualne daty waznosci.

W dniu kontroli stan sanitarno-porzadkowy miejsca wykorzystywanego do kapieli nie budzit zastrzezen.

Protokot kontroli zostat sporzgdzony w siedzibie Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
przy ul. Uniwersyteckiej 12.

3. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisdéw prawnych, ktore naruszono®
nie dotyczy

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omoéwiono wyniki kontroli, dokonanol-rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budewy™
2. Whniesione/nie wniesiono* uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupelnienia do protokotu — raniesiene/nie naniesiono™*

(podac: numer strony protokofu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktére je zastepujg)

4. Za stwierdzone nieprawidtowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie natozono/Ratezerne™ grzywne w drodze mandatu karnego na

(imie | nazwisko/stanowisko)

w wysokosci : sfownie -
(nr mandatu karnego)... -
{podstawa prawvina) ...
5. Upowaznienie do nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -

wydane przez

(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystala*®™ nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

nie dotyczy
(imig i nazwisko/adres)
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8. Protokot zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach
9. Ztrescig protokotu kontroli zapoznano sie/rie-zapeznano-sie **

10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powod odmowy podpisania protokotu

nie dotyczy

Kierg o,
Sezongyen SWH

G RAowa kb lelens,,
........................ £ .;'cf;(js.’}&m n L «C’Gyfrrych
(czytelny podpis 0s6b offecnych podczas ﬁé‘ﬁffﬁ?ﬂ;ﬁ‘g&!

Mk ) Asystsnt

(czyteiny podpis kontrolujacego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu ... /2 06‘//6
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie Sp. z 0.0.
ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01

NIP: 712-325-37-12 REGON 060972765

ShaLho ROw,
OﬁOW Ch ON/K !J

O- BiaL, -
<o, Shreqeckity, °
_____________________ L %%g,i’%

(czyteiny podpis osoby odbier; jé;c;ej profokci‘f 'l&@odmio!u)
W frakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokotu kontroli moga zostaé zgfoszone zastrzeZenia

do ustalen stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotycza warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie wilasciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewfasciwe skresli¢
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-A-734.1/7/2016
Lublin, dnia 14.06.2016 .

(miejscowos¢ | data)

przeprowadzonej przez

Matgorzate Adamskg - Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/49/2016 oraz Ewe Krol -
Odadziat Higieny Komunainej, nr upowaznienia K-0160/42/2016, nr upowaznienia do przeprowadzenia
kontroli K-0160.2/713/2016

(1mig i nazwisko, komorka ocrganizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)
Pracownika (-ow) upowaznionego (-ych) przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 ., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(pefna nazwa/adres/telefon/faks/poczia elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Sala sportowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego ul. Labedzia 4, 20-335 Lublin
tel. 724 990 144; k.gorzym@mosir.lublin.pl

(peina nazwa/adres/Aelefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatainosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
1. Gmina Lublin- wlasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy

(imig | nazwisko/pelna nazwa (inwestor/organ zatozycielski/w przypadku spoiki cywilnej wymienié wszystkich wspoinikow)

1. Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spofki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspolnikéw/elefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*®

Nie dotyczy

{imig | nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)
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7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*
Pani Katarzyna Gorzym — Koordynator ds. Administracji Obiektéw Basenowych
(imie | nazwisko/stanowisko/inne)

Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1. Datai godzina rozpoczecia kontroli 14.06.2016 r., godz. 12:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
16.05.2016r.

3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data | godzina zakonczenia konfroli 14.06.2016 r., godz. 13:00

5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalno$ci oraz warunkéw $wiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-63/HK; SK/S/K/09-69/HK

(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badan laboratoryjnych**
— nr i nazwa protokotu/ow™*

nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* nie dotyczy
10.Korzystano* z wynikéw badan i pomiarow

- Oswiadczenie wystawione przez firme VENTIX sp. z 0.0. ul. Staszica 20, 43-600 Jaworzno - serwis
urzgdzen wentylacyjnych oraz przeglad instalacji wentylacji mechanicznej

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowa na $wiadczenie ustug polegajacych na utrzymaniu czystosci

- zlecenie znak MOSIR/PAQD/19/3283/2016 z dnia 08.06.2016 r. dla SITA Wschod Sp. z o.o.
ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadéw komunalnych:;

12.Wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu kontroli*
nie dotyczy
13.Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy

lll. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRSfinne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin wpisana
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego
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Sala sportowa zlokalizowana jest na parterze w budynku wolnostojgcym, murowanym na terenie
ogrodzonym. Budynek podigczony jest do miejskiej sieci wodno — kanalizacyjnej. Oswietienie naturalne
i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylacjg nawiewno-wywiewna o dziataniu ciggtym,
ogrzewanie pomieszczen i ciepfa woda z miejskiej sieci.  Obiekt jest przystosowany dla oso6b
niepeinosprawnych. Przed wejSciem na sale sportowg wywieszony jest regulamin korzystania z hali
sportowej. Obiekt caloroczny, czynny codziennie w godzinach 6:00- 22:00. W 2016 r. przerwa
technologiczna przewidziana jest od 08.08.2016 r. do 28.08.2016 r. Z sali korzystajg uczniowie Gimnazjum
Nr 15. Na sali sportowe] odbywajg sie zajecia koszykowki, pitki recznej, hala wynajmowana jest rowniez
na zajecia aerobiku.

W widocznym miejscu umieszczone sg informacje w formie stownej i graficznej o zakazie palenia tytoniu.

W obiekcie wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia, ktére objeto kontrolg: hala sportowa, 2 zespoty
szatniowo-sanitarne (czes¢ damska i meska), 4 toalety ogéinodostepne przy hali sportowe] (czesé damska,
czes¢ meska, dla osob niepetnosprawnych, dla personelu), pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie
socjalne.

W hali sportowej podtoga wytozona wyktadzina antyposlizgowa, w czesci dolnej $ciany malowane
farbg emulsyjng powyzej wytozone ptytg widrows, w dniu kontroli utrzymane czysto.

Przy hali wydzielono 2 zespoly szatniowo-sanitarne dla uzytkownikdw z zapleczem sanitarnym
z podziatem na cze$¢ damskg i meskg (szatnie i toalety przystosowane dla oséb niepeinosprawnych).
W weztach szatniowo-sanitarnych zapewniona wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno -
wywiewna. Sciany w czesci szatniowej wylozone glazurg do wysokosci ok. 2 m, powyzej pomalowane farbg
emulsyjng, podioga wylozona terakotg. Na wyposazeniu szatni znajdujg sie drewniane fawki z wieszakami
na odziez, kosze na odpady komunalne z wktadami foliowymi. W weztach sanitarnych przy szatniach sciany
wylozone glazurg, podiogi terakotg z odptywem do kratek Sciekowych. W weztach sanitarny zapewnione
natryski, umywalki do mycia rgk, muszle wc. Punkty wodne przy toaletach z biezgca cieplg i zimng wodg
zaopatrzone w dozowniki z mydiem w ptynie, suszarki elektryczne do osuszania rak, kosze na odpady
komunalne z wkiadami foliowymi. Przy muszlach zapewnione podajniki z papierem toaletowym i szczotki do
czyszczenia toalety. Dezynfekcja toalet prowadzona na biezgco $rodkiem BeDeS (zel do wc antybakteryjny).
W dniu kontroli szatnie i toalety utrzymane czysto.
Przy sali sportowe] wydzielone sg toalety ogdlnodostepne: damska, meska, dla oséb niepetnosprawnych, dla
personelu. Sciany w toaletach wylozone glazurg do wysokosci ok. 2 m, powyzej pomalowane farba
emulsyjng, podtoga wytozona terakotg z odplywem do kratek sciekowych. W toalecie damskiej znajdujg sie 3
kabiny wc, 2 punkty wodne do mycia rgk, dozownik z mydtem w plynie, suszarka elektryczna do osuszania
rak, kosze na odpady komunalne z wktadami foliowymi. W kabinach zapewnione podajniki z papierem
toaletowym i szczotki do czyszczenia toalety. W toalecie meskiej znajdujg sig 2 kabiny we, pisuar, 2 punkty
wodne do mycia rgk, dozownik z mydiem w ptynie, suszarka elektryczna do osuszania rgk, kosz na odpady
komunalne z wkifadem foliowym. W kabinach zapewnione podajniki z papierem toaletowym i szczotki do
czyszczenia toalety. W toalecie dla oséb niepetnosprawnych umywalka do mycia rgk, muszla wc, punkt
wodny zaopatrzony w dozownik z mydiem w ptynie, suszarke elektryczne do osuszania rak, kosz na odpady
komunalne z wkiadem foliowym. Przy muszli zapewniony podajniki z papierem toaletowym i szczotka do

czyszczenia toalety.
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KOORDYNATOR
ds. Administracji Obiektéw
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU B ovch

Protoko! kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu Aé.06 200 katarzyna Gorzym

Mieiski Ofrodek Sportu | Rekreacji
LBYSTETY 4" w Lublinie sp. z 0.0,
‘b, 20-609 Lublin

1-00, fax 81 466-51-01

tei. 51 4

(czytelny podpis osoby odbierajacej protokdt i pieczed podmiotu)
W trakcie kontroli wakerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daly doreczenia niniejszego protokofu kontroli moga zosta¢ zgloszone zastrzezenia
do ustaleri stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisa¢ ,nie dotyczy”

** niewlasciwe skreslic
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Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel, 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-E-723.1/13/2016
Lublin, dnia 14.06.2016 r.

(miejscowosc i data)
przeprowadzonej przez

Maigorzate Adamskg — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/49/2016 oraz Ewe Krol -
Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016, upowaznienie do przeprowadzenia kontroli
nr K-0160.2/713/2016

(imig i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-ow) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w zwiazku z art. 67 § 1 oraz art. 686 § 11§ 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(pefna nazwa/adres/felefonfaks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Kryta plywalnia Centrum Sportowo-Rekreacyjne ul. Labedzia 4, 20-335 Lublin tel. 81 466 51 41,
fax 81 466 51 00, k.gorzym@mosir.lublin.pl

(petna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elekironiczna/rodzaj prowadzonej dziatalnosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
1. Gmina Lublin- wiasciciel

2, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy
(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielskifv przypadku spotki cywilnej wymienic wszystkich wspolnikéw)

1. Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spotki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspdinikéw/elefonffaks/poczta elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(irmig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
Pan Katarzyna Gorzym - Koordynator ds. Administracji Obiektéw Basenowych
(imie i nazwisko/stanowisko/inng)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 14.06.2016 r., godz. 13:00.

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 16.05.2016 .
3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

4. Data i godzina zakonczenia kontroli 14.06.2016 r., godz. 14:30.

5. Czas kontroli obszaru, w kidrym stwierdzono nieprawidlowosci* nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dzialalnosci oraz warunkéow Swiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK, termometr PP/S/K/03-07/HK, Chlorine Test firmy Merc

{nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary,
— nr i nazwa protokotu/ow*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w brodzikach
do plukania stop oraz w nieckach basenowych i wannie jacuzzi. Wykonano rowniez pomiary temperatury
wody termometrem PP/S/K/03-07/HK w nieckach basenowych i wannie jacuzzi.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wynikéw badan i pomiarow

- pomiar poziomu wolnego chloru w nieckach basenowych, wannie jacuzzi, brodzikach do ptukania stop,

- pomiar temperatury w nieckach basenowych, wannie jacuzzi,
- sprawozdania z badan wody basenowej nr 626/05/2016/M/1, 626/05/2016/M/2, 626/05/2016/M/3,

626/05/2016/M/4 z dnia 20.05.2016 r., 626/05/2016/M/5 z dnia 27.05.2016 r, ©626/05/2016/M/6,

626/05/2016/M/7 z dnia 30.05.2016 .
- sprawozdania z badan wody DL-W/N-388/16/PBM, DL-W/N-389/16/PBM, DL-W/N-390/16/PBM,

DL-W/N-391/16/PBM, DL-W/N-392/16/PBM, DL-W/N-393/16/PBM z dnia 02.06.2016 .
- sprawozdania z badan wody DL-W/N-394/16/PBM, DL-W/N-395/16/PBM, DL-W/N-396/16/PBM,
DL-W/N-397/16/PBM, DL-W/N-398/16/PBM, DL-W/N-399/16/PBM z dnia 13.06.2016 .

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Harmonogram wykonywania podstawowych czynnosci obstugi stacji uzdatniania wody basenowej w
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. tabedziej 4 w Lublinie;

- rejestry ,Pomiary jakosci wody w systemie obiegu wody basenowej”, ,Zuzycie Srodkow uzdatniajacych,
plukanie filtrow, dane techniczne”, ,Rejestr zdarzen/Sytuacji awaryjnych w stacji uzdatniania wody

basenowej”;
- umowa na dostawe chemii basenowej;

- umowa na swiadczenie ustug polegajacych na utrzymaniu czystosci w obiekcie;
- zlecenie na swiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadow komunalnych;
- harmonogram badan wody w ramach kontroli wewnetrznej na rok 2016.

12. Wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu kontroli®

Zatacznik nr 1 — - sprawozdania z badan wody basenowej nr 626/05/2016/M/1, 626/05/2016/M/2,
626/05/2016/M/3, 626/05/2016/M/4 z dnia 20.05.2016 r, 626/05/2016/M/5 z dnia 27.06.2016 r,
626/05/2016/M/6, 626/05/2016/M/7 z dnia 30.05.2016 r. sporzadzone przez Laboratoria Badawcze JARS
Sp. z 0.0. tajsk, 05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a.

Zalgcznik nr 2 — ,Harmonogram wykonywania podstawowych czynnosci obstugi stacji uzdatniania wody
basenowej w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. tabedziej 4 w Lublinie”
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Zalacznik nr 3 —  Pomiary jakosci wody w systemie obiegu wody basenowej’, JZLuzycie srodkow
uzdatniajgcych, ptukanie filtrow, dane techniczne”, ,Rejestr zdarzen/Sytuacji awaryjnych w stacji
uzdatniania wody basenowej”

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy.

ll. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreaciji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin wpisana
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne zlokalizowane jest w budynku wolnostojacym, murowanym, na terenie
ogrodzonym. Budynek podiaczony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, oswietlenie pomieszczen
naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylacjg mechaniczng nawiewno-
wywiewng (o dziataniu cigglym), ciepta woda i ogrzewanie pomieszczer z miejskiej sieci. Obiekt jest
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne jest obiektem calorocznym, funkcjonuje 7 dni w tygodniu (czynne
w godzinach od 6:00 do 22:00). Jeden raz w roku przewidziana jest przerwa technologiczna, przeznaczona
na generalne mycie i dezynfekcje niecek basenowych, przeglad urzadzen. W 2016 r. przerwa
technologiczna przewidziana jest od 08.08.2016 r. do 28.08.2016 r. Z kompleksu basenow korzysta ok. 370
0sob dziennie, ok. 11 000 os6b miesigcznie. Z basendw korzystajg uczniowie: Szkoty Podstawowej Nr 2, 31,
32, 47, 52, Gimnazjum Nr 1, 14, 15, 17, 18, LO Nr VIII, Zespotu Szkot Budowlanych, Zespotu Szkot Nr 4
oraz osoby prywatne. Z brodzika dla dzieci korzystajg dzieci do lat 3. Ponadto na basenie prowadzone
s3 zajgcia aqua fitness i nauki ptywania dla dorostych i dzieci powyzej 4 roku zycia.

W obiekcie wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia, ktore objeto kontrolg;

- hala basenowa (1 basen sportowy, 1 basen rekreacyjny, 1 brodzik dla dzieci, 1 Zjezdzalnia wodna,
1 wanna jacuzzi),

- zespdt saun (wypoczywalnia z 1 przebieralnig — pomieszczenie wykorzystywane rowniez do organizowania
imprez urodzinowych dla dzieci, 1 sauna sucha, 1 sauna parowa, 2 prysznice, 1 natrysk wrazer, 1 natrysk
kubet zimnej wody),

- pomieszczenie przebieralni z szafkami na rzeczy osobiste,

- zespot sanitarny damski (8 prysznicow, 2 kabiny we, 2 umywalki),

- zespot sanitarny meski (8 prysznicéw, 1 kabina wc, 1 pisuar, 2 umywalki),

- zespot szatniowo — sanitarny dla oséb niepetnosprawnych (szatnia, 1 tazienka z natryskiem, umywalkg
i muszlg wc),

- pomieszczenie porzgdkowe,

- pokdj ratownikow,

- 2 magazyny sprzetu sportowego,

- szatnia na odziez wierzchnig osob korzystajacych z basenu,

- kasy biletowe z bramkami wejsciowymi,

- pomieszczenie porzgdkowe przy przebieralni,

- pomieszczenia podbasenowe (magazyn chloru, magazyn ph, zaplecze dla konserwatorow).

Ponadto w holu gtéwnym znajduje sig barek, gdzie prowadzona jest odrebna dziatalnosé gospodarcza oraz
pomieszczenia, gdzie prowadzona jest dziatalno$¢ rehabilitacyjno-medyczna tj. Centrum Rehabilitacyjno-
Sportowe MEDISPORT Stawomir Gonciarz.

Przy szatni na odziez wierzchnig 0sob korzystajacych z basenéw umieszczony jest regulamin ogolngj
krytej ptywalni, zaje¢ aqua fitness i nauki ptywania. Na hali basenowej dostepne sg regulamin korzystania
z zespotu saun, regulamin korzystania ze zjezdzalni, regulamin korzystania z wanny jacuzzi, regulamin
ogolnej krytej ptywalni. Ratownicy sg zobowigzani do zwrécenia uwagi osobom korzystajacym,
nie podporzadkowujacym sie do zapiséw zawartych w regulaminach, a w szczegolnych przypadkach
wypraszajg osoby z hali basenowe;j.
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Na hali basenowej znajduje sie:
- basen sportowy (o wymiarach niecki basenowej 25,0x16,0 /1,80-1,20m, objetosci 600m e
- basen rekreacyjny (o ksztalcie nieregularnym gtebokosci od 0,8m do 1,20m, objetosci 625m®, w basenie
znajduje sie masaz karku szeroki, masaz karku waski, 6 lezanek napowietrzajgcych, gejzer, 8 masazy
powsetrznych siedziska masaze miejscowe),
-wanna jacuzzi (z funkcjg masazu i napowietrzania, objetosé 1,6m°),
- brodzik dla dzieci (o ksztalcie regularnym, o gtebokosci od 0,3 do 0,6m, objetosci 14,7m®, z grzybkiem
wodnym),
- Zzjezdzalnia wodna,
- trybuny dla widzéw z plastikowym siedziskami i wydzielonym miejscem dla oséb niepetnosprawnych.

Sciany w hali basenowej wylozone glazurg do wysokosci ok. 3m, powyzej wylozone plytami

drewnianymi, przy trybunach pomalowane farba zmywalna, nabrzeze basendw wylozone terakotg
z odptywem do kratek Sciekowych. Sciany i dna niecek basenowych wylozone glazurg. Nabrzeze przy
nieckach basenowych na biezgco myte | dezynfekowane sSrodkiem Desofect Forte. Przy nieckach
basenowych w wydzielonych miejscach zapewnione kofa ratunkowe. Przy basenie sportowym
i rekreacyjnym znajdujg sig podnosniki dla osob niepetnosprawnych. W hali basenowe]j znajduje sie tablica
informacyjna wyswietlajaca temperature pOWIetrza na zewnatrz, w hali basenowej w nieckach basenowych
(w dniu kontroli temp. na zewnatrz wynosila 17 °C, w hah basenowej wynosita 29°C, temp. wody w niecce
basenu sportowego 29 9C, basenie rekreacyjnym 32°C). W dniu kontroli woda w nieckach basenowych
iwannie jacuzzi klarowna i przejrzysta. Poziom wolnego chloru zmierzony Testem Chlorine oraz
temperatura wody wynosity:
- W niecce basenu sportowego — chlor wolny 0,5 mg!dm temp 28,6°C,
- basenu rekreacyjnego - chlor wolny 0,45 mgjldm temp 32,5°C,
- brodzik dla dzieci — chlor wolny 0,45 mg/dm temp. 34 C,
- wannie jacuzzi — chlor wolny 0,6 mg/dm temp. 37, i el

Przed wejSciem na hale basenowa z szatni damskiej, meskiej, dla os6b niepeinosprawnych wydzielone
sa 3 brodziki do ptukania stop, brodziki posiadajg wspoiny obieg wody z basenem sportowym, wymiana
wody w brodzikach odbywa sie w sposob ciggly. W dniu kontroli poziom chloru w brodzikach do piukania
stop wynosit 1,0 mg /dm °. Do dezynfekcji wody w brodzikach stosowane sa tabletki multifunkcyjne
Chemoform T (z aktualnym terminem waznosci, tabletki w zapasie, przechowywane w pomieszczeniu
dozowania podchlorynu sodu) umieszczone w plastikowych podajnikach w kazdym brodziku. Petna wymiana
wody w brodzikach wynosi 1 raz w ciggu 1 godziny lub czesciej. Woda z brodzikéw odprowadzana jest
do kanalizacji. Calkowite oproznianie, czyszczenie | dezynfekcja brodzikow odbywa sie 1 raz dziennie
po zakonczonym dniu  lub w miare potrzeb w zaleznosci od ilosci osob korzystajacych w ciggu dnia

Z basenow.

Obieg wody w nieckach basenowych i wannie jacuzzi odbywa sie w systemie zamknietym z czynnym
przelewem do zbiornika przelewowego. Wydzielone sg 4 obiegi wody (wspolny obieg basen sportowy
z brodzikami do pfukania stop, wspdlny obieg basen rekreacyjny ze zjezdzalnig, brodzik dla dzieci, wanna
jacuzzi). Jakos¢ wody w basenie kontrolowana jest automatycznie przez komputery. Komputerowe jest
takze dozowanie odpowiednich reagentéw w celu utrzymywania odpowiednich parametrow j. poziom chioru,
odczyn pH wody, potencjalu Redox. W dniu kontroh zapisy komputerowe WSkazywa}y
- basen sportowy pH — 7,13, chlor — 0,44 mg /dm® redox 751 mV, temp. — 28,3 C{5
- basen rekreacyjny pH — 7,24, chior— 0,42 mg ldrn redox — 773 mV, temp. — 3366 C,

- brodzi dla dzieci pH — 7,23, chlor — 0,44 mg /dm redox 742 mV, temp. — 34, 8 C,

-wanna jacuzzi pH — 7,18, chlor — 0,45 mg /dm?®, redox 732 mV, temp. - 36,6°C.

Woada do celki pomiarowej pobierana jest z system cyrkulacji przed filtrami.

Do dezynfekcji wody w nieckach basenowych stosowany jest ChlorTix i lampy uv (w ilosci 10 w obiegu
basenu sportowego, basenu rekreacyjnego - 10, wanna — 3, brodzik dla dzieci — 3). Do utrzymania
wiasciwego pH stosowany jest kwas siarkowy ok. 50 %. Na stanie zapas $rodkéw utrzymujacych jakosé
wody w nieckach wystarczajacy.

Konserwatorzy zajmujacy sie obsiugg urzgdzen do uzdatniania wody basenowe] wykonujg odczyty
parametrow wody z komputerow i oznaczajg poziom chloru wolnego oraz chloru zwigzanego w wodzie
basenowej za pomocyg, spektrofotometru Loviband Water Testing (co 4 godziny - pierwszy odczyt przed
rozpoczeciem funkcjonowania basendw, chlor zwiazany 1 raz na dobe). Ponadto konserwatorzy wykonujg
podstawowe czynnosci obslugi stacji uzdatniania wody basenowe] wediug opracowanego harmonogramu
tj. wymiana ztoza filtracyjnego i czyszczenie kroccéw dozujgcych, ptukania filtrow i czyszczenie kroccow, |
mycie wanny jacuzzi, mycie zbiornika przelewowego, czyszczenie elektrod i cel pomiarowych, czyszczenie
filtrow na pompach, czyszczenie suszarek basenowych (,Harmonogram wykonywania podstawowych
czynnosci obstugi stacji uzdatniania wody basenowej w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. tabedziej
4 w Lublinie” zostat dotgczony do protokolu kontroli). Konserwatorzy prowadzg zapisy w rejestrach
fj. ,Pomiary jakosci wody w systemie obiegu wody basenowej’, ,Zuzycie $rodkow uzdatniajacych, plukanie
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filtrow, dane techniczne”, ,Rejestr zdarzen/Sytuacji awaryjnych w stacji uzdatniania wody basenowe]"
(rejestry zostaty zatgczane do protokotu kontroli).

Przed halg basenowg znajduje si¢ pomieszczenie koedukacyjne z wydzielonymi 20 kabinami
przebieralni (w ktorych znajduje sie tawka i wieszaki $cienne), 240 zamykanych szafek otwieranych
za pomocy transpondera, 20 suszarek do witosow, 3 przewijaki scienne dla niemowlat, zamykane kosze
na odpady komunalne. W dniu kontroli wyposazenie utrzymane w dobrym stanie technicznym. Pomiedzy
przebieralnig a halg basenowg znajdujg sie wezly sanitarne (damski, meski, dla osob niepetnosprawnych).
W weztach sanitarnych po stronie damskiej i meskiej znajdujg sie: 2 kabiny wc (po stronie damskiej),
1 kabina we, 1 kabina z pisuarem (po stronie meskiej), 2 umywalki do mycia rak, 8 stanowisk prysznicowych.
W czeéci dla osob niepetnosprawnych wydzielonych jest 8 zamykanych szafek, lezanka, 2 wozki dla osob
niepetnosprawnych oraz lazienka z natryskiem, muszlg wc, umywalkg do mycia rgk. Pomieszczenia
prysznicowe i urzadzenia sanitarne w dniu kontroli utrzymane czysto. Sciany na catej wysokosci wylozone
glazurg, podiogi terakotg antyposlizgowa z odptywem do kratek Sciekowych. Kabiny ustepowe zaopatrzone
w papier toaletowym w dozownikach sciennych, w czesci damskiej zapewnione kosze na odpady
komunalne. Przy umywalkach zapewnione mydto w ptynie w dozownikach $ciennych, kosze na odpady
komunalne. Przy umywalkach umieszczone informacije graficzne i stowne o koniecznosci umycia ciata przed
wejsciem na basen. Wejscie z pomieszczen prysznicowych na hale basenowg odbywa sie przez brodziki
do ptukania stop.

Pokgj ratownikéw wyposazony w stot, krzeslo, podstawowy sprzet ratowniczy, zapewniony aparat ambu,
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe srodki opatrunkowe i do odkazania ran
z aktualnymi datami waznosci. Ratownicy prowadzg rejestr zapisu temperatur wody basenowej co godzing
oraz 2 razy dziennie dokonujg zapisy ze sprawdzenia oceny stanu niecek basenowych. Czuwaniem nad
bezpieczenstwem osob kgpigcych sig zajmuje sig 4 ratownikéw pracujgcych w systemie zmianowym.
Ratownicy zatrudnieni sg przez WOPR.

Pomieszczenia podbasenowe - magazyn pH, chlorownia. Sciany na catej wysokosci wylozone glazura,
podfogi terakotg. W kazdym magazynie na wyposazeniu znajdujg sig stanowiska dozujgce preparaty
chemiczne, zapas srodkow chemicznych dostarczany jest na biezgco (preparat pH Minus 50% do regulacji
wspotczynnika pH wody, GlonChem przeciw glonom; Chlor Tix do dezynfekcji wody). Przy pomieszczeniach
magazynowych w ciggu komunikacyjnym wydzielona jest oczomyjka oraz punkt wodny. W dniu kontroli
okazano do wglgdu umowe Nr 21/2015 zawartg w dniu 29.12.2015 r. z Chemi Kam Sp. z 0.0. ul. Barlickiego
26, 42-506 Bedzin na dostawe chemii basenowej. Na $rodki czystosciowe i dezynfekcyjne oraz sprzet
porzadkowy wydzielone jest pomieszczenie porzadkowe przy hali basenowe;.

Sprzataniem pomieszczen basenowych zajmujg sie pracownicy firmy zewnetrznej zgodnie z umowsg
nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawarta z APURO Stawomir Wraébel sp. k. z siedzibg w Lublinie ul. Zimna 5,
20-204 Lublin na swiadczenie ustug polegajgcych na utrzymaniu czystosci w obiektach MOSIR ,Bystrzyca”
w Lublinie wraz zzapewnieniem $rodkdw czystosci, potrzebnego sprzetu, narzedzi i materiatow
do wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawce. Obstuga prowadzona jest w systemie pracy 3 —
zmianowej (6:00-14:00 - 1 osoba, 14:00-22:00 - 1 osoba, 22:00-6:00 - 2 osoby).

Na $rodki czysto$ciowe i dezynfekcyjne oraz sprzet porzgdkowy wydzielone skiadziki porzgdkowe.

Na stanie dostepne sg Srodki do mycia i dezynfekcji powierzchni, écian i podiog, sanitariatow:

- érodki firmy STS: P-01 (do mycia i konserwacji podtog), P-02 (do mycia powierzchni zmywalnych), P-03
(do mycia urzadzen sanitarnych), P-04 (do usuwania tlustych zabrudzen olejowych), P-26 (zel kamien
i rdza), P-29 (pielggnacja stali nierdzewnej), Candido (wybielacz do tkanin | mycia urzadzen sanitarnych),
We — Acid (do mycia urzadzen sanitarnych i powierzchni glazurowanych),

- BeDeS (zel do wc antybakteryjny),

- Velox Top Af (do dezynfekcji powierzchni),

- Desofect Forte (do dezynfekcji powierzchni).

Wszystkie preparaty i srodki z aktualnymi datami waznosci.

Zapas srodkéw higienicznych (mydio w plynie, papier toaletowy) przechowywany w wydzielonym migjscu
w pokoju socjalnym dla personelu sprzatajgcego.

Jakos¢ wody basenowej nadzorowana jest przez Powiatowg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng
w Lublinie, probki wody basenowej pobierane sg wedtug ustalonego harmonogramu. Ostatnie prébki wody
basenowej pobrane byly w dniu 30.05.2016 r. (sprawozdania z badan wody DL-W/N-388/16/PBM, DL-W/N-
389/16/PBM, DL-W/N-390/16/PBM, DL-W/N-391/16/PBM, DL-W/N-392/16/PBM, DL-W/N-393/16/PBM
z dnia 02.06.2016 r., sprawozdania z badan wody DL-W/N-394/16/PBM, DL-W/N-395/16/PBM, DL-W/N-
396/16/PBM, DL-W/N-397/16/PBM, DL-W/N-398/16/PBM, DL-W/N-399/16/PBM z dnia 13.06.2016 r.) —
wyniki prawidiowe, woda przydatna jest do kapieli.

W obiekcie prowadzony jest wewnetrzny monitoring jakosci wody basenowej, do miesigca czerwca
2016 r. wykonywany 1 raz w miesigcu przez Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o0.0. tajski, 05-119
Legionowo ul. Koécielna 2a (sprawozdania z badadn wody basenowej nr 626/05/2016/M/1,
626/05/2016/M/2, B26/05/2016/M/3, 626/05/2016/M/4 z dnia 20.05.2016 r., 626/05/2016/M/5 z dnia
27.05.2016 r., 626/05/2016/M/6, 626/05/2016/M/7 z dnia 30.05.2016 r. zostaly zalaczone do protokotu
kontroli). Od 20.06.2016 r. badania jakosci wody basenowej w ramach kontroli wewnetrznej prowadzone
bedg wedtug harmonogramu opracowanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
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2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r,, poz. 2016).

W dniu 26.04.2016 r. harmonogram badan wody basenowej zostat przediozony w siedzibie PSSE w Lublinie.

Wediug wyjasnien Pani Katarzyny Gorzym podczas przerwy technologicznej w miesigcu sierpniu 2016 r.

zostang zamontowane zawory do pobierania probek wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu

cyrkulacji. Komunikat dot. jakosci wody basenowej zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej

po uzyskaniu sprawozdan z badan wody basenowej wykonanych w dniu 20.06.2016r. w ramach kontroli
wewnetrzne;j.

W dniu kontroli okazano do wgladu oswiadczenie wystawione przez firme VENTIX Sp. z o.o.
ul. Staszica 20, 43-600 Jaworzno zawierajgce informacje, iz w dniu 28.07.2015 r. dokonano serwisu
urzadzen wentylacyjnych oraz przegladu instalacji wentylacji mechanicznej, instalacje pracujg prawidtowo,
spetniajg wymagania projektowe oraz obowigzujgce przepisy i nadajg sie do eksploatacii.

Odpady komunalne usuwane sg do pojemnikéw wylozonych wkiladami foliowymi, nastepnie
gromadzone w 3 ‘kontenerach zbiorcze usytuowane przy budynku na terenie utwardzonym. Odpady
komunalne odbierane sg 1 raz w tygodniu zgodnie ze zleceniem MOSIR znak: MOSIR/PAQD/19/3283/2016
Z dnia 08.06.2016 r. dla SITA Wschaod Sp. z o.0. ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na s$wiadczenie ustugi
w zakresie wywozu odpadow komunalnych.

W dniu kontroli stan sanitarny obiektu nie budzit zastrzezen.

3. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy
4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

. Oméwiono wyniki kontroli, dokonano/-rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budewy™
2. Whniesiene/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

—_

o

Poprawki i uzupetnienia do protokotu — raniesione/nie naniesiono**

(podaé: numer strony protokofu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktére je zastepug)

4, Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie natozono/Ratezerne™* grzywne w drodze mandatu karnego na

(imig i nazwisko/stanowisko)

W wysoKosci - sfownie
(nr mandatu karnego). .. -

(podstawa prawna) ...=

o

Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** nie dotyczy

~

Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu

nie dotyczy
(imig i nazwisko/adres)

8. Protokdt zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigecych egzemplarzach

4o

. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sie/nie-zapeznane-sie **
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10. W przypadku odmowy podpisania protokoiu nalezy wpisa¢ powdd odmowy podpisania protokotu

nie dotyczy

Protokdot  kontroli zostat sporzadzony w  siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 15.06.2016 r.

KOORDYNATOR
ds. Administracji Obiekiow
Basenowych

Katarzyna Gorzym

(czytelny podpis 0s6b cbecnych podczas kontroli)

Styrszy ﬂ.taﬁtum NH A ste

mgrinz. E wa ”r(".i rzataAdamska

(czytelny podpis kontrolujacego (-yeh)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU
Protokot kontroli sanitarne] otrzymatem(-am) w dniu ﬂé()(}”é R

15K Ofeodok ‘Fpomz i Rekereacii

. KOORDYNATOR
ublinie > 5p. 2 0.0 ds. Administraci Ob:ekmw
J-609 Lublin Basenowych
G, fax 81 466-51-01 (
25-37-42, REGON 060972765 Kafarzyna Gorzym

(czyteiny podpis osaby odbierajacej protokst  pieczeé poamioty) S
W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniefjszego protokofu kontroli mogg zosta¢ zgloszone zastrzezenia
do ustaler stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dofyczg warunkow skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontrofi.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczneyj.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewlasciwe skreslic
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Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-71/59/2016
Lublin, dnia 09.06.2016 .

(miejscowost i data)
przeprowadzonej przez

Matigorzate Adamska — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/49/2016 oraz Ewa Krél -
Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016 upowaznienie do przeprowadzenia kontroli
nr K-0160.2/685/2016

(imie i nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontroinych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Parnstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego
w Lublinie

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarngj (Dz. U. z 2015 1., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

l. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(pefa nazwa/ladres/telefon/faks/poczia elektroniczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

AQUA LUBLIN al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 724 990 044, fax brak
bskiba@mosir.lublin_pl

(pefna nazwasadres/telefonfaks/poczia elekironicznafrodzaj prowadzonej dziafalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin— wiasciciel

2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy
(imig i nazwisko/pefna nazwa (inwestor/organ zafozycielskifw przypadku spofki cywilnej wymienic wszystkich wspdinikow)

1. Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spoiki cywilnef adresy zamieszkania wszystkich wspéinikéw/Aelefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP - 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu®

nie dotyczy
(imie | nazwisko/starowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*
Pan Beata Skiba-Szymarniska -~ koordynator ds. administracji obiektéw basenowych
(imig i nazwisko/stanowisko/inne)
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. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

Data i godzina rozpoczecia konfroli 09.06.2016 r., godz. 10:30.
Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.

Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: Kontrole przeprowadzono w trybie art. 79 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.),
w zwigzku z interwencja, ktéra wptyneta do Powiatowe] Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie

w dniu 07.06.2016 r.
Data i godzina zakonczenia kontroli 09.06.2016 r., godz. 14:00.
Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidlowosci* nie dotyczy

Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zwigzku z interwencja, ktéra wplyneta do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Lublinie w dniu 07.06.2016 r. dotyczaca niewlasciwego stanu sanitarno-
porzadkowego pomieszczen oraz niewfasciwej jakosci wody basenowej Kompleksu Basenéw
AQUA LUBLIN Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin.

Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK, Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

Podczas kontroli wykonano pomiary,
—nr i nazwa protokotu/éw*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w brodzikach
do ptukania stdp oraz w nieckach basenowych i wannach jacuzzi.

Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu® nie dotyczy.

10.Korzystano* z wynikéw badan i pomiarow

11.

- sprawozdania z badan wody nr: DL-W/N-410/16/PBM, DL-W/N-411/16/PBM, DL-W/N-412/16/PBM, DL-
W/N-413/16/PBM, DL-W/N-414/16/PBM, DL-W/N-415/16/PBM, DL-W/N-416/16/PBM,  DL-W/N-
417/16/PBM, DL-W/N-418/16/PBM, DL-W/N-419/16/PBM, DL-W/N-420/16/PBM, DL-W/N-421/16/PBM,

DL-W/N-422/16/PBM z dnia 03.06.2016 r.
- sprawozdania z badan wody nr: 1721/05/2016/M/3, 1721/05/2016/M/4, 1721/05/2016/M/5,

1721/05/2016/M/6, 1721/05/2016/M/7, 1721/05/2016/M/8, 1721/05/2016/M/9, 1721/05/2016/M/10 z dnia
03.06.2016 .

Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa na $wiadczenie ustug polegajgcych na utrzymaniu czystosci w obiektach Aqua Lublin;

- Zarzgdzenie Nr 41/Z/2016 Zarzadu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie
Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
zewnetrznego terenu rekreacyjnego znajdujacego sie w AQUA LUBLIN przy Al. Zygmuntowskich 4
w Lublinie;

- Zarzgdzenie Nr 29/Z/2016 Zarzadu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie
Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ogdinego
Kompleksu Basenéw dziatajacego na terenie AQUA LUBLIN przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
zostato dotgczone do protokotu kontroli.

12. Wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu kontroli*

Zalgcznik nr 1 - Zarzadzenie Nr 41/2/2016 Zarzadu Miejskiego O$rodka Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
zewnetrznego terenu rekreacyjnego znajdujacego sie¢ w AQUA LUBLIN przy Al Zygmuntowskich 4
w Lublinie zostato dotgczone do protokotu kontroli.
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harmonogram badar wody zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). W dniu kontroli

okazano do wglgdu ostatnie wyniki badan wody wykonane w ramach kontroli wewnetrznej tj. sprawozdania

z badan wody nr: 1721/05/2016/M/3, 1721/05/2016/M/4, 1721/05/2016/M/5, 1721/05/2016/M/6,

1721/05/2016/M/7, 1721/05/2016/M/8, 1721/05/2016/M/9, 1721/05/2016/M/10 z dnia 03.06.2016 r.
(sprawozdania zostaly zalgczone do protokofu kontroli) — wyniki prawidtowe.

Jakos¢ wody basenowej nadzorowana jest rowniez przez Powiatowg Stacje Sanitarno -
Epidemiologiczng w Lublinie, probki wody basenowej pobierane s wedtug ustalonego harmonogramu.
Ostatnie probki wody basenowej pobrane byly w dniu 31.05.2016 r.  (sprawozdania z badan nr DL-W/N-
410/16/PBM, DL-W/N-411/16/PBM, DL-W/N-412/16/PBM, DL-W/N-413/16/PBM, DL-W/N-414/16/PBM, DL-
WIN-415/16/PBM, DL-W/N-416/16/PBM, DL-W/N-417/16/PBM, DL-W/N-418/16/PBM, DL-W/N-419/16/PBM,
DL-W/N-420/16/PBM, DL-W/N-421/16/PBM, DL-W/N-422/16/PBM z dnia 03.06.2016 r.) — wyniki prawidiowe,

woda przydatna jest do kapieli.
W dniu kontroli stan sanitarno-porzadkowy zachowany dostatecznie, jako¢ wizualna wody w nieckach

basenowych i wannach jacuzzi nie budzita zastrzezen. Podczas kontroli zobowigzano do wzmozenia
nadzoru przez ratownikow w zakresie utrzymania higieny osobistej przez osoby korzystajace z basenow.

3. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy
4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

nhie dotyczy

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonanof-rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dzienrika-budewy**
2. \Wniesione/nie wniesiono™* uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — raniesiene/nie naniesiono**

{(podac: numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktdre je zastepuja)

4. Za stwierdzone nieprawidiowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie natozono/natezono™ grzywne w drodze mandatu karnego na

(imig i nazwisko/stanowisko)
W wysokosci - sfownie -
(nr mandatu karnego). ..~

(podstawa prawna) .. .-

5. Upowaznienie do nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarmej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystafa* nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

nie dotyczy
(imig i nazwisko/adres)

8. Protokét zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sig/rie-zapeznane-sie **



Zalgcznik nr 2
Strona6z6

10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powéd odmowy podpisania protokofu

nie dotyczy
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V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokot kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 09.06.2016 .

KOORDYNATOR
cls. Administracji Obiektéw
gasenowych

Q

(czﬁny podprs 05 by odblerajac j protokot i p:eczeé podmiotu)
W trakcie kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z 0.0.

ul. Filaretow 14, 20-609 Lublin
tel. 81 404-57-00, fax 81 466-51-01
NIP: 712-3.25-3 -GON 060972765

/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokolu kontroli mogq zostac zgloszone zasirzezenia

do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontrofi dotyczg warunkdw skontrolowanego podmiotu w czasie i misjscu trwania kontrofi.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wlasciwej stacji

sanitamo-epidemiologiczne;.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy”

** niewfasciwe skresli¢
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL. KONTROLI Nr HK-E-723.1/12/2016
Lublin, dnia 08.06.2016 .

(miejscowosc | data)
przeprowadzonej przez

Ewa Krol - Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016, upowaznienie
do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/681/2016

(imig i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnodci kontroinych)

Pracownika (-0w) upowaznionego (-ych) przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

{nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 1., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,

20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl
(pefna nazwa/adres/telefonffaks/poczta elekironiczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Kompleks Basenéw Odkrytych ,,Stoneczny Wrotkéw” ul. Osmolicka 9, 20-523 Lublin, tel. 81 466 51
70, fax brak osrodek@mosir.lublin.pl

(pefna nazwa/adresAelefonfaks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatainosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
1. Gmina Lublin— wiasciciel

2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - dzierzawca
(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielskiw przypadku spdtki cywilnej wymienic wszystkich wspoinikow)

1. Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
2, ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spotki cywilnef adresy zamieszkania wszystkich wspdinikbwrtelefon/faks/poczia elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
{imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imig | nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
Pan Jarostaw Szymaniski ~ kierownik sezonowych obiektéw sportowo - rekreacyjnych
(imig i nazwisko/stanowisko/inne)
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V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokdt kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 08.06.2016 r.

(czytelny podpis osoby odbierajgcej protokét i pieczet podmiotu)

W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**
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Miejski Osrodek S i
! LEX Sportu i Rekreacij
BYSTRZYCA" w Lublinie sp, 0.1])].l

ul. Filaretow 14, 20-609 Lublin

. tel. 81 466-51-00,. fax 81. 466-51-01

NIP: 712-325.37.12 REGON 060972765

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty dorgczenia ninigjszego protokotu kontroli moga zostaé zgfoszone zastrzezenia

do ustaleri stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postgpowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wtasciwej stacji

sanitarmo-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisaé ,nie dotyczy"

** niewfasciwe skreslic
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-K-734.1/5/2016
Lublin, dnia 31.05.2016 .

(miejscowosé i data)
przeprowadzonej przez

Karoling Jargieto — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/46/2016
Justyne Porzak — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/48/2018,

upowaznienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/601/2016
(imig i nazwisko, komorka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
(nazwa organu Paristwowef Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2 2015 r,, poz. 1412), w zwiazku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11§ 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(peina nazwa/adresAelefon/faks/poczta elekironiczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Stadion Pitkarski w Lublinie ul. Kresowa 5
tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(peina nazwa/adres/Aelefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatalnosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin — wiasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy

(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielskitw przypadku spoiki cywilnej wymienié wszystkich wspéinikéw)

1. Plac tokietka 1, 20 - 109 Lublin
2. ul. Filaretéw 44, 20 - 609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spéiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspolnikdwitelefonfaks/poczta elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37- 42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Hotysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*
Pan Jarostaw Szymariski — kierownik sezonowych obiektéw sportowo - rekreacyjnych
{imig | nazwisko/stanowisko/inne)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 31.05.2016 r., godz. 11:35

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 16.05.2016 r.
3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakoriczenia kontroli: 31.05.2016 r., godz. 12:05

Protokét kontroli zostat sporzadzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 01.06.2016 r.

5. Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania higieniczne
i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz warunkéw $wiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-275/HK
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano Riary
— nr i nazwa protokotu/dw* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku lub obrazu* nie dotyczy.
10.Korzystano* z wynikow badan i pomiarow

- protokét z okresowej kontroli przewodéw kominowych;

- sprawozdanie z badania wody nr 5403/15 z dnia 02.12.2015 .

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- zlecenie dla MPO SITA Wschaod Sp. z o.0. ul. Cieplownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi
w zakresie wywozu odpadéw komunalnych.

12. Wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu kontroli* nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy.

Ill. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin
wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego pod nr KRS:0000390895.

Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Stadion pitkarski zlokalizowany przy ul. Kresowej w Lublinie miesci si¢ na terenie ogrodzonym, zamykanym.
Ze stadionu korzystajg miodziezowe zespoly pitkarskie.

Kontrolg objeto:

- boisko do gry,

- dwa zespoty szatniowo-sanitarne,

- pomieszczenie gospodarcze.
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Budynek w ktorym znajdujg sie zespoty szatniowo-sanitarne dla pitkarzy oraz pomieszczenie
gospodarcze nie jest podtgczony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Woda pozyskiwana jest z wiasnego
ujecia, ciepta woda z wiasnej kotlowni (piec gazowy). Ze wzgledu na przekroczenia fizykochemiczne (zelazo)
woda nie jest uzywana do celdéw socjalnych (do picia, prysznicow) a wylacznie do celéw porzadkowych
i gospodarczych. Wode pitng zapewniajg sobie sami pracownicy oraz osoby korzystajace ze stadionu
w czasie treningdéw. W dniu kontroli okazano do wgladu ostatnie sprawozdanie z badania wody nr 5403/15
pobranej w dniu 02.12.2015 r. wykonane przez MPWIK w Lublinie Sp. z o.0. ul. J. Pitsudskiego,
20-407 Lublin- wynik z przekroczona dopuszczalng normg zawartosci zelaza 2760 +330 przy normie 200
ug/l. Na terenie Klubu Sportowego przy stadionie zlokalizowany jest jeden budynek gospodarczy w, ktérym
znajdujg si¢ dwie szatnie z zapleczami sanitarnymi. Sciany w szatniach pomalowane sg na catej wysokosci
farbg olejng, tatwo zmywalng. Podioge stanowi terakota, wentylacja grawitacyjna. Na wyposazeniu Znajdujg
sig fawki o powierzchniach zmywalnych, pomalowane farbg olejng oraz wieszaki $cienne na odziez
zawodnikow. Przy szatniach znajdujg si¢ pomieszczenia sanitarne wyposazone w 3 stanowiska prysznicowe
( ze wzgledu na przekroczenie zelaza w wodzie prysznice nie sg uzywane ) po 1 brodziku do mycia obuwia,
wieszakami $ciennymi oraz z kabinami z 1 muszlg ustepowa w kazdym wezle sanitarnym. Sciany
w pomieszczeniach z prysznicami pomalowane sa farbg olejng na cafej wysokosci, podioge stanowi wylewka
betonowa pomalowana farbg olejng o powierzchni fatwo zmywalnej z kratkami $ciekowymi posrodku,
wentylacja grawitacyjna (w dniu kontroli brak odpryskow farby). W dniu kontroli w toaletach dostepny
papier toaletowy, kosze na odpady komunalne z wkiadem jednorazowym.
W ciggach komunikacyjnych podioga wytozona wyktadzing.
Trawa na boisku do grania oraz teren zielony wokeét boiska wykoszony, teren utrzymany nalezycie.
Utrzymaniem czystosci w w/w pomieszczeniach oraz terenu wokdt stadionu zajmujg sie pracownicy
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie. Do dezynfekgji toalet oraz podiog stosowany
jest Domestos o szerokim spektrum dziatania z aktualnym terminem waznosci.
Apteczka pierwszej pomocy znajduje sig w pomieszczeniu gospodarczym. Jest wyposazona
w podstawowy $rodek odkazajacy (wode utleniona) i $rodki opatrunkowe (bandaze, plastry jednorazowe)
z aktualnymi terminami.
Sprzet porzadkowy przechowywany w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu gospodarczym.
Odpady komunalne usuwane sg do koszy wylozonych wkiadami foliowymi, ktére codziennie usuwane
sg do pojemnikow zbiorczych przed budynkiem. Odpady komunalne odbierane sg przez firme SITA
Wschod Sp. z o.0. ul. Cieptownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wgladu Zlecenie
znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla MPO SITA Wschéd Sp. z 0.0. ul, Cieptownicza 6,
20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadow komunalnych w okresie od 11.04.2016 r.
- 31.05.2016 r. z nieruchomosci administrowanych przez MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o.
odbierane sa jeden raz w tygodniu lub czesciej w miarg potrzeb po zgtoszeniu telefonicznym.
W obiekcie umieszczona jest informacja stowna i graficzna o zakazie palenia tytoniu.

W dniu kontroli okazano do wgladu protokét nr 1028 z okresowej kontroli przewodéw kominowych
z dnia 05.05.2016 r. wykonany przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin-
protokot bez uwag, objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadajg
przepisom ustawy Prawo Budowlane.

2. Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy.

Nie dotyczy

3. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA 0SOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonanof-nie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy**

2. Whiesione/nie wniesiono™ uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — saniesicre/nie naniesiono**
(podac: numer strony protokofu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, kidre je zastepuja)

4. Za stwierdzone nieprawidiowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt lit. a), b), c) -
nie natozono/ratezene™* grzywne w drodze mandatu karnego na
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(imig i nazwisko/stanowisko)

W Wysokosci - sfownie -
(nr mandatu kamego). ..~
(podstawa prawna) .. .-
5. Upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -

wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata™ nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu

nie dotyczy
(imie i nazwisko/adres)

8. Protokot zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sie/rie-zapezrane-sie ™
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powod odmowy podpisania protokotu

nie dotyczy.

Miejski Osrodek Sportu j Rekreacji

EYi:‘T;RZYCA” w Lublinje Sp. z 0.0
‘Haretow 44 - G
o KERQUNK tel. 81 466-51.0¢ }20 it
S SZQH0 : ch Obiekiow NIP: 712.3)5.37.49 o 31 s
Sexlomich Oblekiow 12 REGGN 060972765

...................... Ji S SErneirisier -
(czytelny podpis 0s6b ob,chnych podczas kontroli)
/

Starszy JAsystent
R'I
mgr K <8 Jargielo

(czytelny podpis kontrolujgcego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) wdniu ..............

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w I ublinie Sp. z 0.0,
ul. Filaretow 14, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-5i-01
NIP: 712-325-37-12 REGON .‘?.5.‘5’.9.72765

1o
W trakcie kontroli \o;\?ﬂeepzystanefnie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostac¢ zgloszone zastrzezenia
do ustalert stanu faktycznego..
Wniki kontroli dotyczq warunkdw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontrofi.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wlasciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy”"

* niewlasciwe skreslic
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-K-734.1/5/2016
Lublin, dnia 31.05.2016 r.

{miejscowosé i data)
przeprowadzonej przez

Karoling Jargieto — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/46/2016
Justyne Porzak — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/48/2018,

upowaznienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/601/2016
{imig I nazwisko, kemdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitame))

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 1., poz. 1412), w zwigzkuzart. 67§ 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

l. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z0.0. ul. Filaretow 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl
(peina nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Stadion Pitkarski w Lublinie ul. Kresowa 5
tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(petna nazwa/adresftelefonffaks/poczia elektronicznasrodzaj prowadzonej dziafalnosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin — wiasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. zo.o. - zarzgdzajgcy
(imig | nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielskifw przypadku spéiki cywilnef wymienic wszystkich wspdinikéw)

1. Plac tokietka 1, 20 - 109 Lublin

2. ul. Filaretow 44, 20 - 609 Lublin
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spoiki cywilnej adres Y zamieszkania wszystkich wspolnike w/ielefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37- 42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy ’
(imig | nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienfa/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
Pan Jarostaw Szymanski — kierownik sezonowych obiektow Sportowo - rekreacyjnych
(imig i nazwisko/stanowisko/inne)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 31.05.2016 r., godz. 11:35

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 16.05.2016r.
3. Przyczyna odstapienia -od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakornczenia kontroli: 31.05.2016 r., godz. 12:05

Protok&t kontroli zostat sporzgdzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Lublinie
przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 01.06.2016 .

5. Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania higieniczne
i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz warunkéw swiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-275/HK
(nazwa wyposazenia/nr .rdentyﬁkacnny)

8. Podczas kontroli wykonano
— nr i nazwa protokotu/ow™ nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku lub obrazu* nie dotyczy.

10.Korzystano™* z wynikow badar | pomiarow
- protokot z okresowe]j kontroli przewoddw kominowych;
- sprawozdanie z badania wody nr 5403/15 z dnia 02.12.2015 .

11. Dokumenty oceniane w frakcie kontroli

- zlecenie dla MPO SITA Wschod Sp. z o.0. ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi
w zakresie wywozu odpadéw komunalnych.

12. Wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu kontroli* nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy.

lil. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin
wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w  Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS:0000390895.

Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczgce stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Stadion pitkarski zlokalizowany przy ul. Kresowej w Lublinie miesci si¢ na terenie ogrodzonym, zamykanym.
Ze stadionu kerzystajg miedziezowe zespoty pitkarskie.

Kontrolg objete:

- boisko do gry,

- dwa zespoly szatniowo-sanitarne,

- pomieszczenie gospodarcze.
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Budynek w ktorym znajdujg sie zespoly szatniowo-sanitarme dla pitkarzy oraz pomieszczenie
gospodarcze nie jest poditgczony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Woda pozyskiwana jest z wlasnego
ujecia, ciepta woda z wiasnej kottowni (piec gazowy). Ze wzgledu na przekroczenia fizykochemiczne (zelazo)
waoda nie jest uzywana do celéw socjalnych (do picia, prysznicéw) a wylacznie do celdow porzadkowych
i gospodarczych. Wode pitng zapewniajg sobie sami pracownicy oraz osoby korzystajace ze stadionu
w czasie treningéw. W dniu kontroli okazano do wgladu ostatnie sprawozdanie z badania wody nr 5403/15
pobranej w dniu 02.12.2015 r. wykonane przez MPWIK w Lublinie Sp. z o.0. ul. J Pitsudskiego,
20-407 Lublin- wynik z przekroczona dopuszczalng normg zawartosci zelaza 2760 +330 przy normie 200
ug/l. Na terenie Klubu Sportowego przy stadionie zlokalizowany jest jeden budynek gospodarczy w, ktérym
znajdujg sig dwie szatnie z zapleczami sanitarnymi. Sciany w szatniach pomalowane $3 na catej wysokosci
farbg olejng, fatwo zmywaina. Podioge stanowi terakota, wentylacja grawitacyjna. Na wyposazeniu znajdujg
si¢ fawki o powierzchniach zmywalnych, pomalowane farbg olejna oraz wieszaki scienne na odziez
zawodnikdw. Przy szatniach znajdujg sig pomieszczenia sanitarmne wyposazone w 3 stanowiska prysznicowe
( ze wzgledu na przekroczenie zelaza w wodzie prysznice nie $g uzywane ) po 1 brodziku do mycia obuwia,
wieszakami s$ciennymi oraz z kabinami z 1 muszlg ustgpowa w kazdym wezle sanitarnym. Sciany
W pomieszczeniach z prysznicami pomalowane sq farbg olejng na catej wysokosci, podtoge stanowi wylewka
betonowa pomalowana farba olejng o powierzchni fatwo zmywalnej z kratkami sciekowymi posrodku,
wentylacja grawitacyjna (w dniu kontroli brak odpryskéw farby). W dniu kontroli w toaletach dostepny
papier toaletowy, kosze na odpady komunalne z wkiadem jednorazowym.
W ciggach komunikacyjnych podtoga wylozona wyktadzina.
Trawa na boisku do grania oraz teren zielony wokdf boiska wykoszony, teren utrzymany nalezycie.
Utrzymaniem czystosci w w/w pomieszczeniach oraz terenu wokd stadionu zajmujg sie pracownicy
Miejskiego O$rodka Sportu i Rekreacii -Bystrzyca” w Lublinie. Do dezynfekgji toalet oraz podiog stosowany
Jest Domestos o szerokim spektrum dziatania z aktualnym terminem waznosci.
Apteczka pierwszej -pomocy znajduje si¢ w pomieszczeniu gospodarczym. Jest wyposazona
w podstawowy $rodek odkazajgcy (wode utleniong) i $rodki opatrunkowe (bandaze, plastry jednorazowe)
Z aktualnymi terminami.
Sprzet porzgdkowy przechowywany w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu gospodarczym.
Odpady komunalne usuwane sg do koszy wylozonych wkiadami foliowymi, ktdére codziennie usuwane
sg do pojemnikéw zbiorczych przed budynkiem. Odpady komunalne odbierane sg przez fime SITA
Wschod Sp. z o.0. ul. Cieplownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wgladu Zlecenie
znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla MPO SITA Wschéd Sp. z 0.0. ul. Cieptownicza 6,
20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadow komunalnych w okresie od 1 1.04.2016 .
- 31.05.2016 r. z nieruchomosci administrowanych przez MOSIR -Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o.
odbierane sg jeden raz w tygodniu lub czescie] w miare potrzeb po zgioszeniu telefonicznym.
W obiekcie umieszczona jest informacja stowna i graficzna o zakazie palenia tytoniu.

W dniu kontroli okazano do wgladu protokét nr 1028 z okresowej kontroli przewodéw kominowych
z dnia 05.05.2016 r. wykonany przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin-
protokét bez uwag, objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzer kominowych odpowiadajg
przepisom ustawy Prawo Budowlane.

2. Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy.

Nie dotyczy

3. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA 0SOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omdwiono wyniki kontroli, dokonano/-hie-dekonane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy

2. VWniesione/nie wniesiono™ uwag i zastrzezer do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — aaniesiene/nie naniesiono**
(podac: numer strony protokofu, okreslenia lub wyrazy bfedne i te, kidre je zastepuj)

4. Za stwierdzone nieprawidtowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt lit, a), b), ¢ -
nie natozono/ratezeno™ grzywne w drodze mandatu karego na
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(imig i nazwisko/stanowisko)

W wysokosci - sfownie -
(nr mandatu kamego). .. -
(podstawa prawna) ...~
5. Upowaznienie do nakiadania grzywien w drodze mandatu karmego nr - Zdnia -

wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcii Sanitamej)

8. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata* nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

hie dotyczy
(imig i nazwisko/adres)

8. Protokét zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

9. Ztrescig protokotu kontroli zapoznano sie/nie-zapezrano-sie **
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisaé powad odmowy podpisania protokotu
nie dotyczy.

Miejski Osrodek s krez
] Portu i Re i
BYSTRZYC A" W Lulilinje ¢ o

ul. Filareto, P- 2 0.0,

[EROWNIK tel. 81 466-'511.(:;4' 20-609 Lublip

sSez owych Obiekidw NIP: 712,355, s fax 81 466-57.91
we-Rekreacyjnych #= 33742 REGUY

060972765
(=] Szsmariskt -

(czytelny podpis 0séb obpe,t";nych podczas kontroli)
/
/

Stars systent

mgr Ka Jargieto

(czytelny podpis kontrolujgcego (-ych).
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOQLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am)wdniu ..............

Miejski Osrodek Sportu i Rekreaci;
"BYSTRZYCA" w I ublinie Sp. z 0.(13.
ul. Filaretow 41, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-57-0
NIP: 712-333-37-.12 RIGON 060972755

W trakcie kontroli Wy(kepzystanelnie wykorzystano formularze kontroli**
'L/' (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokofu kontroli mogq zostac zgfoszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontrofi dotyczq warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania konfroli.

Strona na kaZzdym etapie postgpowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stagji
sanitamo-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy”
** niewfasciwe skreslic
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Panstwowy Powiatowy Inspcktor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-J-734.1/6/2016
Lublin, dnia 31.05.2016 .

(miejscowosc i data)
przeprowadzonej przez

Justyne Porzak — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/48/20186,
Karoling Jargieto — Oddziat Higieny Komunalngj, nr upowaznienia K-0160/46/2016

upowaznienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/601/2016
(fmig i nazwiske, komorka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-éw) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowe;
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 ., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(peina nazwa/adrestelefon/faks/poczta elekironiczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Klub Sportowy ,,START” al. Pitsudskiego 22, 20-011 Lublin,
tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(peina nazwa/adres/telefon/faks/poczta elekironiczna/rodzaj prowadzonej dziatalnosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin — wiasciciel
2. Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy

(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielskiiw przypadku spotki cywilnej wymienic wszystkich wspéinikéw)

1. Plac tokietka 1, 20 - 109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20 - 609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spotki cywilne] adresy zamieszkania wszystkich wspéinikowelefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP - 712-325-37- 42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowaZniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w obecnosci ktdrych przeprowadzono kontrole*
Pan Jarostaw Szymanski - kierownik sezonowych obiektow sportowo - rekreacyjnych
(imig i nazwisko/stanowisko/inre)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 31.05.2016 r., godz. 10:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 16.05.2016 r.
3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakonczenia kontroli; 31.05.2016 r., godz. 11:00

Protokot kontroli zostat sporzadzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 01.06.2016 .

5. Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajgcych wymagania higieniczne
i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz warunkéw Swiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-57/HK
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano .
— nr i nazwa protokotu/6w* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* nie dotyczy.
10.Korzystano* z wynikow badarn i pomiarow

- protokot z okresowej kontroli przewoddw kominowych.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- zlecenie dla MPO SITA Wschéd Sp. z o.0. ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi
w zakresie wywozu odpadow komunalnych.

12. Wykaz dokumentow zalgczonych do protokotu kontroli* nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypelniono formularze kontroli — nr nie dotyczy.

Ill. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:0000390895.

Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Na terenie klubu sportowego funkcjonowat dotychczas stadion sportowy lekkoatletyczny z trybunami
oraz budynek wolnostojacy nr 1. Kontrolg objeto budynek sportowo — ustugowy nr 1, stadion zostat
zlikwidowany, w chwili obecnej trwa budowa nowego stadionu lekkoatletycznego, kitora wedtug informacji
uzyskanej od Pana Szymanskiego ma sie zakonczyé we wrzesniu 2017 r. Budynek nr 1 wynajmowany jest
przez kluby sportowe na zawody i turnieje sportowe (koszykowka) oraz wynajmowany jest przez caty rok
szkolny przez 2 szkoly (Zespot Szkét Rzemiosta i Przedsigbiorczosci w Lublinie, Wyzszg Szkote Spoteczno —
Przyrodnicza w Lublinie) oraz klub ICSR tucznicy.
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Kontrolowany budynek jest budynkiem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym, podiaczonym do miejskiej sieci

wodno - kanalizacyjnej, ogrzewanie pomieszczen i ciepla woda z miejskiej sieci, wentylacja grawitacyjna,

oswietlenie naturalne ielektryczne. Wode do podlewania murawy pozyskiwano z wiasnego ujecia.
W budynku wydzielone sg nastepujace pomieszczenia, ktore objeto kontrola:

- hala sportowa do gry w koszykowke - $ciany pomalowane farbg zmywalna, podioga pokryta parkietem
drewnianym lakierowanym, na wyposazeniu drewniane tawki. W dniu kontroli w hali sportowej $ciany
utrzymane czysto. Parkiet w dobrym stanie technicznym. Oswietlenie w hali peine, z ostonami.

-_silownia zlokalizowana obok hali sportowej — $ciany pomalowane czesciowo farbg olejng, czesciowo

emulsyjng (tzw. lamperia) — sciany w miejscu sktadowania materacow do éwiczen z licznymi odpryskami
farby olejnej, z ubytkami tynku, podtoga pokryta parkietem - parkiet w ztym stanie technicznym,
z licznymi szczelinami, brak powierzchni tatwozmywalnej. Na wyposazeniu sitowni znajduje sie sprzet
do cwiczen sitowych (tzw. wieza, hantle, cigzary, tawki do ¢wiczen) oraz materace. Sprzet w dobrym stanie
technicznym, jedna fawka ze zniszczonym obiciem — brak cze$ci obicia, brak powierzchni tatwozmywalnej.

- szatnia nr 1.i 2 ze wspdlnym weztem sanitarnym, szatnia nr 3 i 4 ze wspolnym weztem sanitarnym, szatnia
nr 5 i pokoj trenerow ze wspolnym wezlem sanitarnym - w szatniach $ciany wylozone glazurg do wysokosci
ok. 2,5 m, powyzej pomalowane farbg emulsyjng, podioga wylozona terakots. Na wyposazeniu szatni
znajdujg sie drewniane tawki, drewniane wieszaki $cienne oraz metalowe wieszaki stojace, kosze na odpady
komunalne wylozone workami foliowymi. W weztach sanitarnych przy natryskach sciany wylozone glazurg
do wysokosci ok. 2,5 m, powyzej pomalowane farbg emulsyjng, podioga wylozona terakotg z odptywem
do kratek sciekowych. W weztach sanitarnych wydzielone sg po 4 natryski oraz 1 kabina wec. W toalecie
éciany wylozone glazurg do wysokosci ok. 2,5 m, powyzej pomalowane farbg emulsyjng, podioga wylozona
terakotg. W toaletach zapewnione sg umywalki do mycia rgk, przy muszli we zapewniony papier toaletowy
w podajniku sciennym. Przy pokoju trenerow w wezle sanitarnym wydzielone sg 2 wanny do hydromasazu.
Wedtug wyjasnien Pana Jarostawa Szymanskiego wanny sg nieuzytkowane.

- pokoj treneréw - na wyposazeniu znajduje sig¢ lezanka o powierzchni fatwo zmywalnej nieuszkodzonej,
kosz na odpady komunalne, krzesta plastikowe, tawka, stolik. Z pokoju treneréw znajduje sie bezposrednie
wejscie do sauny. Wedtug wyjasnien Pana Jarostawa Szymarniskiego sauna jest nieuzytkowana.

-_portiernia zlokalizowana przy giéwnym wejsciu do budynku. Na wyposazeniu znajduje sie dwudzialowa
szafa na odziez osobistg i ochronng pan sprzatajgcych, stdl, krzesta, apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w podstawowe srodki opatrunkowe i do odkazania ran (z aktualnymi datami waznosci, woda
utleniona do 03.2017 r.). Sciany w pomieszczeniu portierni pomalowane farbg olejng do wysokosci ok. 1,5m,
powyzej pomalowane farbg emulsyjna, podioga wylozona terakotg. Sciany utrzymane czysto. Przy portierni
znajdujg sie 4 pomieszczenia wynajmowane przez Integracyjne Centrum Inwalidow Dziat Sportu. Przy szatni
nr 1 pokoj nr 7 i 8 wynajmowane sg przez Koto Polski Zwigzek Wedkarski ,Spotdzielca”. Obok portierni
znajduje si¢ toaleta dla personelu wyposazona w muszle ustgpowa, umywalkg zaopatrzong w podajnik
z mydiem ptynnym, rgcznikiem papierowym i koszem na odpady komunalne wytozonym foliowym workiem.
Sciany w toalecie do ok. 2 m wylozone glazura, powyzej pomalowane farbg emulsyjna, podioga wylozona
terakotg. W toalecie dla personelu przechowywana jest czes¢ sprzetu porzadkowego, znajduje sie w nigj
rowniez zawor do poboru wody do celdw gospodarczych.

- toaleta dla osob niepeinosprawnych - sciany wytozone glazurg do wysokosci ok. 2 m, powyzej pomalowane
farbg emulsyjna, podioga wylozona terakotg, zapewniona umywalka do mycia rgk zaopatrzona w mydto
w ptynie w podajniku i recznikami jednorazowymi, kosz na odpady komunalne. Obok muszli ustepowej
zamontowane uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.

- korytarz, klatka schodowa - sciany odmalowane farbg emulsyjna, podioga wytozona terakotg z cokotami.
Na klatce schodowej podioga z lastrico. W dniu kontroli $ciany i podtogi utrzymane czysto.

- sktadzik porzadkowy zlokalizowany na niskim parterze — przechowywane sg w nim sprzet porzadkowy oraz
srodki czystosciowe, higieniczne, dezynfekcyjne. Sciany w skiadziku na catej wysokosci pomalowane farbg
olejng, podtoga wykonana z lastrico. W dniu kontroli $ciany utrzymane czysto. Na stanie zapewniony zapas
srodkow higienicznych (papier toaletowy, regczniki jednorazowe, mydio w plynie), czystosciowych
i dezynfekcyjnych (WC hit, Kret, Ajax, Sidolux, Lavatory Cleaner, Yplon zel, do dezynfekcji powierzchni na
silowni Velox Top AF z terminem waznosci do 10.2017 r., wszystkie srodki z aktualnymi terminami waznosci,
w oryginalnych opakowaniach), zapas workow na odpady komunalne, czystych koncowek do mopow, sprzet
porzadkowy (szczotki, szufelki, mopy, wozek do celow porzadkowych). Sprzataniem pomieszczen
w obiektach zajmujg sig¢ zatrudnione 2 osoby sprzatajgce. Na niskim parterze znajduje sie magazyn sprzetu
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sportowego wynajmowany przez szkoty (w dniu kontroli zamkniety) oraz inne pomieszczenia wynajmowane
pod dziatalnosci gospodarcze (hurtownia sportowa, sklep sportowy).

W dniu kontroli okazano do wglgdu protokdt nr 1031 z okresowe] kontroli przewodow kominowych
z dnia 05.05.2016 r. wykonany przez Spoidzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin,
przeglad dotyczy KS Start budynek nr 1 oraz garazy pofozonych przy al. Pilsudskiego 22 w Lublinie -
protokot bez uwag, objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadajg
przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Odpady komunalne usuwane do plastikowych zamykanych koszy wytozonych wktadami foliowymi,
a nastepnie usuwane do 2 kontenerdw zbiorczych. Odpady komunalne odbierane sg przez firme SITA
Wschod Sp. z o.0. ul. Ciepfownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wgladu Zlecenie
znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla MPO SITA Wschéd Sp. z c.o. ul. Cieptownicza B,
20-746 Lublin na swiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpaddw komunalnych w okresie od 11.04.2016 .
—31.05.2016 r. z nieruchomosci administrowanych przez MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0. o.

2. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy.
a) w pomieszczeniu sitowni zniszczony, nieszczelny parkiet, brak powierzchni fatwozmywalnej;
b} w pomieszczeniu sitowni ubytki tynku i odpryski farby olejnej na $cianach;

c) w pomieszczeniu sitowni fawka do ¢wiczen pozbawiona gladkiej, fatwozmywalnej powierzchni,
co uniemozliwia jej dezynfekcje — ubytek w obiciu tawki

co narusza ustawe 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(Dz. U. Nr 234, poz.1570 z pdzn. zm.) oraz ustawe z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

3. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.
IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano/-nie dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy™=
2. Whniesione/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokolu — raniesiere/nie naniesiono™*

(podad: numer strony protokofu, okreslenia lub wyrazy bledne i fe, ktdre je zastepufa)

4. Za stwierdzone nieprawidiowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt lit. a), b), c) -
nie natozono/patezene™ grzywne w drodze mandatu karnego na

(imie i nazwisko/stanowisko)

w wysokosci - stownie -
(nr mandatu kamego). .. -

(podstawa prawna) ...-

5. Upowaznienie do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystala/nie skorzystata** nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu

nie dotyczy
(imie i nazwisko/adres)
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8. Protokd! zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

9. Z treécig protokotu kontroli zapoznano sie/riezapoznane-sie **

10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powdd odmowy podpisania protokotu

nie dotyczy.
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V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 02.06.2016 r.

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z 0.0.
ul. Filaretow 1.1, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
. NIP: 712:325-37-12 . REGON 060972765. .

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia ninigjszego protokotu kontroli mogg zostaé zgloszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dofyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym elapie postgpowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczney.

* W przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewlasciwe skreslic
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Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-E-723.1/3/2016
Lublin, dnia 18.05.2016 r.

(migjscowosc i data)
przeprowadzonej przez

Ewa Krol - Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016, upowaznienie
do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/601/2016

(imie | nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-ow) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

{nazwa organy Panstwowej inspekcji Sanitarnej)

Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 11 art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(petna nazwasadres/ttelefonfaks/poczta elekironiczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Obiekt Sportowy ,Lublinianka” ul. Leszczynskiego 19, 20-068 Lublin tel. 81 466 51 00,
fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(petna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dzialalnodci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin— wiasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy

(imie i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielski/w przypadku spétki cywilnej wymienic wszystkich wspoinikéw)

1. Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretéow 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spétki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspdinikéwtelefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP - 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i hazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowaznicna pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imie | nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*
Pan Jarostaw Szymanski - kierownik sezonowych obiektéw sportowo - rekreacyjnych
(imig | nazwisko/stanowisko/inne)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 18.05.2016 r., godz. 12:00
Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 19.04.2016 .

Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

Bl

Data i godzina zakonczenia kontroli 18.05.2016 r., godz. 12:45

Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy

o

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz warunkow $wiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano ,
— nri nazwa protokotu/dw* nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku lub obrazu™® nie dotyczy.
10.Korzystano* z wynikéw badan i pomiarow
- protokot z okresowej kontroli przewodéw kominowych.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- zlecenie dla MPO SITA Wschod Sp. z 0.0. ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi
w zakresie wywozu odpaddw komunalnych.

12. Wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu kontroli* nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy.

HI. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44, 20-809 Lublin
wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Obiekt Sportowy , Lublinianka” zgodnie z aneksem Nr 6 78/GM/14 do umowy dzierzawy Nr 137/GM/11
zawartej w dniu 24.10.2011 r. zostat wydzierzawiony Miejskiemu O$rodkowi Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z 0.0. przez Gming Lublin.

Na terenie obiektu sportowego wydzielony jest budynek, w ktorym znajduje sie zaplecze szatniowo-
sanitarne oraz pomieszczenia przeznaczone i wydzierzawione pod dziatalnos¢ ustugowsg i sportowg
tj. 2 sklepy sportowe, Klub Sportowy Unia, Okregowy Zwigzek Taekwando, Okregowy Zwigzek Judo, Klub
Pitkarski Wieniawa Lublin, Porady dietetyczne ,Herbalife”, Karczma ,Pod Strzechg”.
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W hali sportowej odbywajg sie zajecia Towarzystwa Pitki Siatkowej, Koszykarski Klub Sportowy

.Pro-Basket Lublin”, Klub Sportowy ,Lublinianka", Klub Sportowy ,Olimp" (boks), Gimnazjum Nr 16 i 18,
LO NrV.

Przy budynku wydzielone jest boisko z trybunami. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 10.06.2015 r.
do umowy poddzierzawy nr 24/0111/2014 z dnia 25.06.2014 r. MOSIR wydzierzawit stadion pitkarski
z boiskiem trawiastym i trybunami oraz zaplecze szatniowo sanitarne w budynku obok stadionu Kilubowi
Pitkarskiemu Wieniawa Lublin ul. Magnoliowa 8 w Lublinie, umowa obowigzuje do dnia 30.06.2016 r. Teren
poza trybunami boiska nadzorowany jest przez MOSIR, w dniu kontroli trawa na koronie trybun wykoszona.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego podigczony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Ciepta
woda oraz ogrzewanie pochodzi z sieci miejskiej. Teren obiektu sportowego ogrodzony na state, zamykany.
Kontrolg objeto pomieszczenia uzytkowane przez MOSIR:

- na poziomie -1: szatnie z weztem sanitarnym nr 013,

- na parterze: portiernie, skiadzik porzgdkowy, toalete dla pracownikow, kabine z natryskiem, pomieszczenie
socjalne, szatnie (nr 117, 108),

- na | pietrze: toalete ogoinodostgpng, pomieszczenie z natryskami, szatnie nr 229, hale sportowa,

- ciagi komunikacyjne.

Na portierni zapewniona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w  podstawowe  Srodki
opatrunkowe (gazy, bandaze, plastry) i $rodek do odkazania ran — woda utleniona. Wszystkie $rodki
i materiaty posiadajg aktualne daty waznosci. W wydzielonej zamykanej szafie przechowywany
jest podreczny zapas s$rodkow czystosciowych i dezynfekcyjnych. Skiadzik porzadkowy na sprzet
porzadkowy oraz srodki czystosciowe, higieniczne, dezynfekcyjne. Sciany w skiadziku czeéciowo
pomalowane farbg olejng, powyzej farbg emulsyjng, podtoga z latriko. Na stanie zapewniony zapas $rodkow
higienicznych (papier toaletowy, reczniki jednorazowe, mydio w plynie), czystosciowych i dezynfekcyjnych
(Wec Hit, Yplon, srodki firmy STS: P-02 plyn do mycia paneli i drewna lakierowanego, P-06 do silnie
zabrudzonych powierzchni, P-03 do urzgdzen sanitarnych, preparaty i srodki z aktuainymi terminami
waznosci), zapas workow na odpady komunalne, sprzet porzgdkowy (szczotki, szufelki, mopy, wozek
do celéw porzgdkowych). Sprzgtaniem pomieszczen zajmujg si¢ zatrudnione 3 osoby sprzatajace, pracujgce
na zmiany.

W toalecie dla pracownikow i pomieszczeniu z natryskiem Sciany wylozone glazurg na catej wysokosci,
podtoga wytozona terakota. W toalecie zapewniona umywalka do mycia rgk zaopatrzona w podajnik
z mydtem w piynie, reczniki jednorazowe, kosz na odpady komunalne.

W szatni nr 117 $ciany pomalowane emulsyjng na cafej wysokosci, podioga wylozona terakotg.
Na wyposazeniu szatni metalowe stojgce wieszaki, kosz na odpady komunalne. W szatni nr 108 Sciana
do wysokosci ok 1,6m pomalowana farbg olejng, powyzej farbg emulsyjna, podioga wylozona terakots.
Na wyposazeniu szatni metalowe stojgce wieszaki, drewniane krzesta, kosz na odpady komunalne. W szatni
nr 229 sciana do wysokosci ok 1,8m pomalowana farbg olejng, powyzej farbg emulsyjng, podtoga z lastrico,
na wyposazeniu znajdujg sie krzesla i tawki. Przy szatni znajduje sie wezetl sanitarny z 2 stanowiskami
prysznicowymi, $ciany w pomieszczeniu wylozone glazurg do 2 m wysokosci, podioga terakotg z odplywem
do kratek Sciekowych. Przy szatni nr 229 znajduje sig rowniez toaleta z 1 muszlg wc, umywalkg do mycia rgk
zaopatrzong w mydio w miynie, reczniki jednorazowe, kosz na odpady komunalne. W szatni nr 013 $ciany
wytozone glazurg do wysokosci ok 2,5m, podioga wylozona terakotg, wentylacja pomieszczen mechaniczna.
Na wyposazeniu 2 drewniane tawki, wieszaki $cienne. Przy szatni znajduje sie wezet sanitarny
z 7 stanowiskami prysznicowymi, 1 umywalkg do mycia rak i 1 kabing wc. Sciany w wezle sanitarnym
wytozone glazurg, podtoga wytozona terakotg z odplywem do ratek $ciekowych. W dniu kontroli sciany
i podfogi w szatniach | weztach sanitarnych utrzymane w dostatecznej czystosci.

Sciany w hali sportowej pomalowane farbg olejng do wysokosci ok. 3m, powyzej pomalowane farbg
emulsyjng, w czesci na scianach zamontowane odbojniki i drabinki gimnastyczne, podioga wylozona
drewnianymi deskami lakierowanymi, zapewniona wentylacja mechaniczna. Na wyposazeniu fawki
drewniane w dostatecznym stanie technicznym, okna zabezpieczone siatkami. W dniu kontroli $ciany
i podioga utrzymane w dostatecznej czystosci.
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W ciggach komunikacyjnych $éciany do wysokosci ok. 1,6m pomalowane farbg olejng, powyzej

pomalowane farbg emulsyjng, w dniu kontroli utrzymane czysto. Podioga wylozona terakotg, schody
wykonane z lastriko, utrzymane w dostatecznym stanie.

Odpady komunalne usuwane do koszy wylozonych wkiadami foliowymi, odpady usuwane
sg do zbiorczego kontenera 1100 litrdbw usytuowanego na terenie utwardzonym przy budynku. Odpady
komunalne odbierane sg 1 raz w tygodniu, zgodnie ze Zleceniem znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia
11.04.2016 r. dla MPO SITA Wschod Sp. z o.0. ul. Cieplownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi
w zakresie wywozu odpaddw komunalnych w okresie od 11.04.2016 r. — 31.05.2016r. z nieruchomosci
administrowanych przez MOSIR ,Bystrzyca®™ w Lublinie Sp. o.0.

W dniu kontroli okazano do wgladu protokét nr 1029 z okresowej kontroli przewodéw kominowych
z dnia 05.05.2016 r. wykonany przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin —
protokét bez uwag.

W widocznym miejscu w budynku wywieszona jest informacja w formie stownej i graficznej o zakazie
palenia tytoniu. W dniu kontroli stan sanitarny obiektu zachowany dostatecznie.

3. Nieprawidiowoséci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy.

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omoéwiono wyniki kontroli, dokonano/rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy™
2. Whiesione/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — nanriesiene/nie naniesiono™*

(podac: numer strony profokotu, okresfenia lub wyrazy bfedne i te, ktdre je zastepuja)

4. 7a stwierdzone nieprawidiowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie nalozono/natezerne™* grzywne w drodze mandatu karnego na

(imig | nazwisko/stanowiska)

W wysokosci - sfownie -
(nr mandatu karnego). . .-

{podstawa prawna) ...~

5. Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu

nie dotyczy
(imie | nazwisko/adres)

8. Protokdt zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sie/nie-zapezrane-sie **

10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powdd odmowy podpisania protokotu

nie dotyczy.
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Protokot kontroli zostal sporzadzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 19.05.2016 r.

Miejski Osrodek Sportu i Rekre
: acji
"BYSTRZYCA" w [ ublinie Sp. z 0. cJ;.

KIEROWN[K ul. Filaretow 14, 29. 609
L
g%z;?ow\g %}; Obiektéw tel. 81 466-51-00, fax 81 466-':152{22
reacyjnych /¢ NIP:712-325-37-42 REGON 060972765

e o ”/ o J""’WW Szymariskt 7.

(czytelny'Bodpis oséb obecnych podczas kontroli)

Starsz,b Asyst7!

mgr Mz, Ewa Krél

(czytelny podpis kontrolujacego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokdt kontroli sanitarnej otrzymatem(-am)wdniu .............................

Kig,
SDOrro gg OWN//; , % :
X @_w-f%é Shsarsits, > Lo

(czyteiny podpis osoby odbierajgcef protokdt { pleczed pedmiotil) gl w5
S)

W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwasr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostac zgloszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczq warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli,

Strona na kazdym etapie postgpowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewfasciwe skreslic
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinic
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-E-723.1/4/2016
Lublin, dnia 18.05.2016 r.

(miejscowosc i data)
przeprowadzonej przez

Ewa Krol - Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016, upowaznienie
do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/601/2016

(imig i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 22015 1., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(pefna nazwa/adresAelefon/faks/poczta elekironiczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Stadion Miejski ,,MOTOR” MOSIR ,,Bystrzyca” Al. Zygmuntowskie 5, 20-101 Lublin,
tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(peina nazwa/adres/telefonffaks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin— wiasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy

(imig i nazwisko/pefna nazwa (inwestor/organ zatozycielskifw przypadku spotki cywilnef wymienic wszystkich wspéinikéw,)

1. Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spdtki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspdinikowAelefonfaks/poczta elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37-42 REGON — 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Hotysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcegosdata wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
Pan Jarostaw Szymariski - kierownik sezonowych obiektéw sportowo - rekreacyjnych
{imig i nazwisko/stanowisko/inne)
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I, INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 18.05.2016 r., godz. 12:55

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 19.04.2016 .
3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

4. Data i godzina zakonczenia kontroli 18.05.2016 r., godz. 13:50

5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz warunkéw $wiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano .
—nr i nazwa protokofu/éw* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu® nie dotyczy.
10.Korzystano* z wynikéw badan i pomiarow

- protokét z okresowej kontroli przewoddw kominowych.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- zlecenie dla MPO SITA Wschod Sp. z o.0. ul. Cieplownicza 8, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi
w zakresie wywozu odpaddw komunalnych.

12. Wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu kontroli* nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypelniono formularze kontroli — nr nie dotyczy.

. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacije
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.0. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin
wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Stadion zlokalizowany jest przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie, teren stadionu ogrodzony, na state
zamykany. Teren boiska pitkarskiego obsiany trawa, tor zuzlowy usypany zuzlem. Sektory dla kibicow
wyposazone sg w krzesetka plastikowe z oparciami, cze$¢ sektoréw nie posiada siedzisk. Przy stadionie
znajduje sie budynek biurowo- administracyjny, w ktérym znajduje sie zaplecze szatniowo-sanitarne dla
sportowcOw oraz pomieszczenia wydzierzawione innym podmiotom tj. Lubelski Okregowy Zwigzek Lekkigj
Atletyki, Lubelski Wojewodzki Szkolny Zwigzek Sportowy, Lubelski Okregowy Zwigzek Ptywacki, Lubelski
Zwigzek Jezdziecki, ,Grabiec” Nauka Jazdy, ABC Personal Managment. Przy stadionie wydzielony jest
rowniez pawilon z toaletami ogdlnodostepnymi. Budynki podigczone sg do miegjskiej sieci wodno —
kanalizacyjnej, ciepta woda i ogrzewanie pomieszczen w budynku biurowo-administracyjny z sieci migjskiej.
Teren wokot budynku czesciowo wytozony kostkg brukowa i ptytami betonowymi.
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Ze stadionu korzysta Akademia Pitkarska ,Motor Lublin” , Klub Tytani (futbol amerykanski), Szkétka Zuzlowa

,Cross”. Wedtug informacji uzyskanej od Pana Jarostawa Szymanskiego w biezgcym roku na stadionie

nie bedg odbywaly sig zawody zuzlowe. W trakcie kontroli trwajg prace przygotowawcze do sezonu -

wymiana band, przeglad instalacji elektrycznej w pawilonie spikerskim. Wedlug informacji uzyskanej od Pana

Jarostawa Szymanskiego w miesigcu czerwcu biezgcego roku planowany jest remont zaplecza szatniowo-
sanitarnego (wymiana armatury, instalacji elektrycznej, malowanie $cian, uzupeinienie glazury i terakoty).

Na terenie obiektu kontrolg objeto:

- pawilon spikerski,

- toalety ogdlnodostgpne z podziatem na czesc¢ damska i meska,

- boisko pitkarskie z torem zuzlowym,

- sektory dla kibicow,

- W budynku biurowo- administracyjnym: na parterze - cztery zespoly sanitarno-szatniowe nr 4, 5 i 6
dla sportowcow i gosci, nr 1 dla sedziow, toaletg ogoélnodostepna, pomieszczenie gospodarcze, gabinet
lekarski, pomieszczenie odnowy biologicznej z saung i wanng do masazu, na | pietrze - toalete
ogolnodostepna, na Il pigtrze: magazynek Srodkow czystosciowych i dezynfekcyjnych, toalete

ogoinodostepna.

Pawilon spikerski — czyny jest wytgcznie w czasie imprez sportowych, wykonany z konstrukcji
aluminiowej z podtogg z posadzki betonowej (w pomieszczeniu nr 5 terakota), podzielony jest na 8 sektorow
dla sedziow, dziennikarzy oraz obserwatoréw.

Pawilon z toaletami ogoinodostgpnymi — posiada wydzielong cze$¢ damskg i meska. Po stronie
damskiej wydzielone sg 3 kabiny, 2 umywalki z biezgcg zimng woda oraz kosz na odpady komunalne.
Po stronie meskiej wydzielone sg 3 kabiny, 6 pisuarow, 3 umywalki z biezgcg zimng wodg, kosz na odpady
komunalne oraz stanowisko do pobierania wody. Sciany w toaletach wytozone glazurg do 2 m wysokosci,
podioge stanowi terakota z odptywem do kratek $ciekowych. W dniu kontroli toalety utrzymane czysto. Przed
imprezami w toaletach zapewniany jest papier toaletowy i reczniki jednorazowe.

Zespoly sanitarno-szatniowe (zespoty nr 5 i 8 posiadajg jeden wspolny wezet sanitarny, nr 4 posiada
oddzielny wezel). Szatnie wyposazone sg w drewniane fawki, wieszaki metalowe, kosze na odpady
komunalne. Sciany do wysokosci okoto 2,2 m wylozone glazura, podioga terakota. Przy szatniach znajdujg
sie wezel sanitarny wyposazony w 6 natryskéw z odptywem do kratek $ciekowych, kran ze ziaczkg do mycia
podidg, 1 we z umywalkg do mycia rgk zaopatrzong w mydto w plynie i reczniki papierowe w dozownikach
$ciennych, kosz na odpady komunalne, szczotke do czyszczenia wc, przy muszli we zapewniony papier
toaletowy w podajniku sciennym.

Szatnia sedziow — wyposazona w stoliki, krzesla, fawki, wieszaki. Przy szatni zapewniony wezet
sanitarny z 6 natryskami, 1 kabing wc.

Pomieszczenie odnowy biologicznej — wyposazone w suchg saune fiiskg wykonang z elementow
drewnianych, wanne do hydromasazu, umywalkg do mycia rak, lezanke o powierzchni fatwo zmywalnej,
wage. Wediug wyjadnien Pana Jarostawa Szymanskiego pomieszczenie nie jest uzytkowane
przez sportowcow.

Gabinet lekarski - czynny jest w czasie trwania imprez. Gabinet wyposazony jest w lezanke
o powierzchni {atwo zmywalnej, szafke na leki, wieszak, umywalke do mycia rak, kosz na odpady
komunalne, biurko. Opieka medyczna zapewniana jest przez organizatoréw imprez sportowych. W dniu
kontroli na 1 scianie stwierdzono niewielkie pgknigcie. Wedtug wyjasnien Pana Jarostawa Szymariskiego
peknigcie zostanie usunigte podczas planowanego w miesigcu czerwcu biezgcego roku remontu.

Pomieszczenie socjalne z szatnig - wyposazone w umywalke do celow socjalnych, stolik, tawke, fotel.
Sciany w pomieszczeniu czesciowo wylozone glazurg, w pozostalej czesci pomalowane farbg emulsyjng,
podtoga wylozona terakotg. Z pomieszczenia socjalnego jest bezposredni dostep do pomieszczenia szatni.
W pomieszczeniu zapewnione metalowe szafki na odziez ochronng i osobistg pracownikéw. Sciany w szatni
pomalowane farbg emulsyjng, podioga wytozona terakotg. W dniu kontroli w drzwiach wejsciowych do szatni
stwierdzono peknigcie sciany. Wedtug wyjaénien Pana Jarostawa Szymanskiego pekniecie zostanie
usuniete podczas planowanego w miesigcu czerwcu biezgcego roku remontu pomieszczen.

Toalety ogodlnodostepne w budynku biurowo-administracyjnym — w przedsionku do toalet znajduje
sig umywalka do mycia rgk zaopatrzona w mydto w ptynie i reczniki papierowe w podajnikach $ciennych,
kosz na odpady komunalne, w kabinie wc dostepny papier toaletowy w podajniku $ciennym. Toalety
utrzymane czysto.
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Magazynek srodkow czystosciowych i dezynfekcyjnych - wyposazony jest szafg zamykang na zapas

srodkdw, wiadra i mopy. Na stanie do mycia i dezynfekcji zapewnione $rodki: Domestos (preparat

do dezynfekcji toalet), Wc Hit (preparat do dezynfekcji toalet), Velox Top Af (preparat do dezynfekcji

powierzchni), Dix (odkamieniacz), Tytan (odkamieniacz), Ludwik (plyn do mycia okien), Cilit Bang

(odkamieniacz), Yplon, Fasol (udrazniacz do rur), Ajax (ptyn do mycia podiog), 1zo (proszek czyszczacy).
Srodki posiadajg aktualne daty waznosci.

Odpady komunalne usuwane do koszy wylozonych wkiadami foliowymi, odpady usuwane
sg do zbiorczych konteneréw (2 - 120 litréw, 1 — 1100 litréw, 1 — KP-7) usytuowanych na terenie
utwardzonym. Qdpady komunalne odbierane sg 1 raz w tygodniu, zgodnie ze Zleceniem
znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla MPO SITA Wschéd Sp. z 0.0. ul. Cieptownicza 6,
20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadoéw komunalnych w okresie od 11.04.2016 .
— 31.05.2016r. z nieruchomosci administrowanych przez MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. ¢.0.

W dniu kontroli okazano do wgladu protokét nr 1027 z okresowej kontroli przewodow kominowych
z dnia 05.05.2016 r. wykonany przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin —
w protokole w uwagach wpisano brak ciggu wentylacji w toalecie dla pracownikéw na Il pigtrze, wediug
wyjasnien Pana Jarostawa Szymanskiego cigg wentylacyjny zostat udrozniony.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w pomieszczeniu socjalnym zaopatrzona w podstawowe $rodki
opatrunkowe i do odkazania ran. Wszystkie $rodki imateriaty posiadajg aktualne daty waznosci.
W widocznym miejscu w budynku wywieszona jest informacja w formie stownej i graficznej o zakazie palenia
tytoniu. W dniu kontroli stan sanitarny obiektu zachowany dostatecznie.

3. Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy.

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano/-rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy™
2. Whiesiene/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — raniesione/nie naniesiono™*

(poda¢: numer strony protokolu, okreslenia jub wyrazy bfedne i te, ktdre je zastepujg)

4. Za stwierdzone nieprawidiowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie natozono/ratezene™* grzywne w drodze mandatu karnego na

(imie | nazwisko/stanowisko)

w wysokosci - sfownie -
(nr mandatu karmego). . .=

(podstawa prawna) ...~

5. Upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata™ nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu
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nie dotyczy
{imie i nazwisko/adres)

8. Protokét zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

9. Ztrescig protokotu kontroli zapoznano sie/rie-zapeznane-sie **
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powdd odmowy podpisania protokotu

nie dotyczy.

Protokdt kontroli zostat sporzadzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 19.05.2016 r.

KIEROWNIK Miejski Osrodek Sportu j Rekreacji

Sezonowych Obiektow "BYSTRZYCA" w Lublinie Sp. z 0.0,
Sportowo-Rekreacyinych ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin
o _ Jarostaw Szymarisk] . tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
i Joresle e " Sepne ws la NIP: 712-325-37-42 REGON 060972765
(czytelny po‘dpis 0s6b obecnych podczas kontroli)
Sl?ilb'. A,S)S@e‘%t
mgﬁ{z. Ewd Krol
(czytelny podpis kontrolujacego (-ych)
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU
Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) wdniu .......................
KIEROWN]
Sezonowych Obigkféw

f Sport OWOW}’/?/?feocVinych
avOJwa%/mmmMé%aﬁsk,

{czy?efny ;.Jia'd}a-l':s-c;éébylodbie ygcej protokdt i pieczec podmiotu)
W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostac zgfoszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiaéciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczneyj,

* w przypadku odpowiedzi negatywnej naleZy wpisac ,nie dotyczy”

** niewfasciwe skresli¢
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Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-E-734.1/2/2016
Lublin, dnia 13.05.2016 .

(miejscowosé i data)
przeprowadzonej przez

Ewe Krél — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016 craz Justyne Porzak - Oddziat
Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/48/2016, upowaznienie do przeprowadzenia kontroli

nr K-0160.2/563/2016

(imig i nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-o6w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

(nazwa organu Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekgcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,

20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, sekretariat@mosir.lublin.pl
{peina nazwa/adresftelefon/faks/poczia eleklroniczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Stadion Miejski ARENA LUBLIN ul. Stadionowa 1, 20401 Lublin tel. 81 466 51 80, fax — brak,
sekretariat@mosir.lublin_pl

{peina nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatalnosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
1. Gmina Lublin- wlasciciel

2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - dzierzawca
(imig i nazwisko/peina nazwa (Inwestor/organ zafozycielskiiw przypadku spétki cywilnej wymienic¢ wszystkich wspdinikéw)

1. Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretéow 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spéiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspoinikéwrtelefon/faks/poczia elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujaca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie I nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imig | nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w obecnosci ktdrych przeprowadzono kontrole*
Pan Maciej Watrébka — p.o. Zarzadzajacego Stadionem tel. 724 990 278

(imig i nazwisko/stanowisko/inne)
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il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 13.05.2016 r., godz. 10:20.
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
19.04.2016 .

Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

Data i godzina zakoriczenia kontroli 13.05.2016 r., godz. 14:30.

Czas kontroli obszaru, w kiérym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy.

S o B W

Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dzialalno$ci oraz warunkéw $wiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK
(nazwa wypasazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pen
— nr i nazwa protokotu/éw* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku lub obrazu* nie dotyczy.
10.Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw

- Sprawozdanie z badania wody Nr OL-W/Z-97/15/PBFCH z dnia 06.03.2015r. Nr OL-W/Z-472/14/PBM,
Nr OL-W/Z-473/14/PBM, Nr OL-W/Z-474/14/PBM, Nr OL-W/Z-475/14/PBM, Nr OL-W/Z-475/14/PBFCH

pobranej w dniu 14.07.2015r. ;
- Protokél Nr 507 z dnia 10.03.2016 r. z okresowej kontroli przewodow kominowych, spalinowych,

wentylacyjnych wykonany przez Spoétdzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin;
- Przeglad serwisowy i konserwacja urzadzen klimatyzacji z dnia 15.11.2015 r. przeprowadzony przez
P.U.H. INSTEL Tomasz Biatek, Sosnowka 80A, 21-143 Abramow.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowa Nr 7/PSTD/2016 zawartg w dniu 08.04.2016 r.z PIXI Sp. z o0.0. z siedzibg w Lublinie
ul. Stojanowskiego 25, 20-386 Lublin na wynajem kabin sanitarnych na czas trwania imprez.;
- umowa nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawarta z APURO Stawomir Wrobel sp. k. z siedzibg
w Lublinie ul. Zimna 5, 20-204 Lublin na $wiadczenie usitug polegajacych na utrzymaniu czystosci

w obiektach MOSIR;
- zlecenie znak : MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla SITA Wschoéd Sp. z o.0.
ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na swiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadéw komunalnych;

12.Wykaz dokumentow zataczonych do protokotu kontroli* nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy.

Ill. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin wpisana
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.
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Stadion miejski Arena Lublin z budynkiem o funkcji socjalnej, administracyjnej, biurowej
i gastronomicznej zajmuje teren o powierzchni 185 170m?. Teren stadionu jest ogrodzony i stale
monitorowany. Na terenie zhajdujg sie:
- stadion z plytg gtdwng boiska;
- 2 boiska treningowe (jedno o nawierzchni z trawy naturalnej, drugie o nawierzchni z trawy syntetycznej),
bieznia treningowa o nawierzchni poliuretanowo-gumowe;j;
- wokét stadionu drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla samochoddéw o nawierzchni z kostki betonowej,
wtym wydzielone ogrodzone miejsca postojowe dla strefy kibicow VIP (od strony zachodniej)
i wydzielone ogrodzone miejsca postojowe dla kibicéw druzyny przeciwnej (od strony wschodniej), wokot
stadionu chodniki i ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowsj;
- teren zieleni od strony zachodniej tzw. blonie na ktorym maga by¢ organizowane imprezy plenerowe.
W przypadku organizowania imprezy na terenie plyty giownej boiska rozkiadane jest zabezpieczenie
{ochrona powierzchni murawy) tzw. portafloor.

Na stadionie odbywaja sie imprezy masowe, mecze, koncerty, wydarzenia kulturalne, konferencje.
Z boisk treningowych korzystajg kluby sportowe.

Budynek stadionu zaopatrzony jest w wode z migjskiej sieci wodociagowej, odprowadzanie $ciekéw
ptynnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej MPWIiK w Lublinie. Obiekt posiada hydrofornie do obstugi instalac;ji
zraszania i nawadniania boisk, zasilanej wodg ze zbiornika wody deszczowej. Zasilanie w cieplo budynku
stadionu i ptyty glownej boiska stadionu pochodzi z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny
zlokalizowany w podirybuniu stadionu. W budynku zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna
nawiewno-wywiewna, klimatyzacja w czesci pomieszczen (pokoje biurowe, pomieszczenia medyczne,
pokoje sedziéw, silownia, sala konsumencka bufetu mediéw, pomieszczenie robocze mediow,
pomieszczenia komercyjne wynajmowane Klubowi Sportowemu MOTOR). Oswietlenie elekiryczne w czesci
pomieszczen naturaine. Sciany w budynku pomalowane sg farbg emulsyjna, w lozach dla VIP-6w wytozone
ptytami laminowanymi tatwo zmywalnymi, podtogi wytozone glazura, w czesci tatwo zmywalnym betonem,
w lozach dla VIP-6w i salach konferencyjnych wykiadzing dywanowa. Sciany w tazienkach wytozone glazura,
podioga wylozona terakota.

Budynek stadionu posiada trybuny z zadaszong widownig podzielone na 9 sektoréw (w tym 1 sektor
z miejscami dla osob niepetnosprawnych, 1 sektor dla VIP). Poszczegolne trybuny odgrodzone sg od siebie
za pomocg metalowych barierek oraz szklanych przegrod. Na stadionie wydzielonych jest 15 400
ponumerowanych miejsc siedzgcych, na murawie boiska zabezpieczonej portafloor ok. 8000 miejsc.
Siedziska z oparciem tatwo zmywalne, wykonane z plastiku oraz dla kibicow VIP w lozach siedziska z
oparciem i podtokietnikami o powierzchni fatwo zmywainej wykonane ze sztucznej skoéry (skaja). W budynku
znajdujg sie rowniez kioski gastronomiczne, pub, bufet, restauracja. Zaplecze gastronomiczne dziata
okazjonalnie podczas rozgrywanych meczy i w trakcie organizowanych imprez, pomieszczenia
wynajmowane sg przez firmy zewnetrzne. W pomieszczeniu restauracji ckazjonalnie wydawane sg positki
zamawiane w firmach zewnetrznych w formie cateringu.

W budynku wydzielone sa nast¢pujace pomieszczenia:

- hole wejsciowe, kasy, pomieszczenia biurowe, 3 sale konferencyjne, pomieszczenie szatni wieszakowej,
ciagi komunikacyjne, 3 windy (2 osobowe, 1 techniczno-towarowa);

- 2 zespoly szatniowe dla zawodnikéw (gospodarzy i gosci). Wydzielona szatnia, pomieszczenie masazu,
natryski, sauna. Szatnia wyposazona jest w zamykane szafki i wieszaki, siedziska, kosze na odpady
komunalne. Pomieszczenie masazu wyposazone jest w 3 {6zka do masazu o powierzchni tatwo zmywalnej,
umywalke, urzadzenie do wytwarzania lodu dla zawodnikéw stosowanego do schiadzania urazéw
po kontuzjach, lodéwka na wkiady lodowe. Natryski z czasowym wigcznikiem i odptywem sciekéw do kratek
znajdujgcych sie w podiodze. W saunie siedziska i oparcia wykonane sg z drewna (wediug wyjasnier Pana
Macieja Walrébki sauna nie jest uzytkowana).

- 4 zespoly szatniowe dla miodziezy szatnig i natryskami;

- 2 zespoly szatniowe dla miodziezy niepetnosprawnej z szatnig i natryskami;

- 2 zespoly szatniowe dla sedziow z dostepem do fazienek;

- 2 zespoty szatniowe dla pracownikow z dostepem do tazienek;

- zaplecze biurowe (2 pokoje biurowe, 2 ustepy damki i meski);

- szatnia oraz pokdj socjalny dla pracownikow technicznych;

- 3 sale konferencyjne,

- punkty medyczne pierwszej pomocy, pokdj lekarza z dostepem do toalet;

- pokoj delegata z toalets;

- pokdj sedziowski z dostepem do fazienki;

- pokoj do kontroli antydopingowej;

- pomieszczenie spikera;

- 2 loze prezydenckie z toaletami;
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- loze dla VIP-6w od nr 1-18 (8 i 6-cio osobowe),
- toalety ogoinodostepne (damskie, meskie, dla oséb niepeinosprawnych);
- magazyn sprzetu do utrzymania murawy, sprzetu porzadkowego.
Loze prezydenckie (16 — osobowe) wyposazone sg w sofy z oparciem, stoly, krzesta, telewizory. Sciany
w pomieszczeniu wytozone plytg tatwo zmywalna, podtogi wylozone wykiadzing dywanowg. Bezposrednio
z pomieszczenia dostepna jest toaleta, ktéra posiada przedsionek z umywalkg i 1 kabine ustepowa,
Sale konferencyjne wyposazone w stoly, krzesta, wyposazenie w dobrym stanie technicznym. Przy salach
znajduja sie toalety z podziatem na czes¢ damska, meska, dia oséb niepetnosprawnych.
W obiekcie wydzielone s3a toalety ogéinodostepne w nastepujacych lokalizacjach:
Trybuna zachodnia
poziom 0
- 3 ustepy ogolnodostepne — zbiorowy damski, meski, pojedynczy dla 0séb niepelnosprawnych,
- 2 ustepy — damski i meski dla pracownikow biurowych,
poziom 1
— 4 zbiorowe ustepy dla kibicow - 2 damskie i 2 meskie,
- 2 zbiorowe ustepy dla fotoreporteréw, konsumentéw bufetu i pracownikdw medidw,
poziom 2
- 5 ustepéw ogolnodostepnych pojedynczych — 2 damskie i dla 0sdb niepetnosprawnych, 3 meskie,
1 dla 0s6b niepeinosprawnych,
- 4 zbiorowe ustepy dla kibicow — 2 damskie, 2 meskie,
Paoziom 3
- 3 ustepy ogoinodostepne pojedyncze — damski, dla os6b niepetnosprawnych, meski,
Trybuna péinocna
Poziom 0
- 4 ustepy zbiorowe dla kibicow — 2 damskie, 2 meskie,
- 2 ustepy zbiorowe dla pracownikow — damski, meski
Trybuha potudniowa
Poziom 0
- 2 ustepy pojedyncze dla kibicow, przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych,
- 4 ustepy zbiorowe dla kibicow — 2 damskie, 2 meskie
Trybuna wschodnia
Poziom 0
- 4 ustepy zbiorowe dla kibicow — 2 damskie, 2 meskie,
- pojedynczy ustep dla pracownikéw

Wszystkie wezly sanitarne wyposazone sg w taki sam sposob tj. w przedsionkach przy punktach wodnych
znajdujg sie lustra, mydio ptynne w dozownikach Sciennych, reczniki papierowe w podajnikach §ciennych,
kosze na odpady komunaine wylozone workami foliowymi (podajniki, kosze ze stali nierdzewnej);
w toaletach meskich zapewnione sg rowniez pisuary; w kabinach ustepowych znajduje sie papier toaletowy
w podajnikach $ciennym, szczotka do czyszczenia muszli we. W kabinie dla oséb niepetnosprawnych
zapewnione sg poreczne scienne. W weztach sanitarnych pod trybunami umywalki, muszle ustepowe,
pisuary wykonane sg z blachy ocynkowanej, natomiast w weziach dla personelu w czesci zachodniej
umywalki i miski ustepowe ceramiczne. W dniu kontroli toalety utrzymane czysto, sprzatane
i dezynfekowane na biezgco przez personel sprzatajacy.

W obiekcie wydzielone sg 4 punkty medyczne pierwszej pomocy wyposazone w lezanki o powierzchni
tatwo zmywalnej, szafki na leki, umywalke do mycia rgk, kosz na odpady komunalne, stéf, biurko
z dostepem do toalet. Wediug oswiadczenia Pana Macieja Watrobki zabezpieczenie medyczne zapewniane
przez organizatorow imprez, a odpady medyczne powstale podczas trwania imprezy zabierane sg przez
pracownikow ambulansu ratunkowego.

Dia pracownikow firmy sprzatajgcej wydzielone jest pomieszczenie socjalne wyposazone w szafki
zamykane, zlew 1 komorowy, umywalke, stol, krzesta, kosz na odpady komunalne. Sciany
w pomieszczeniach pomalowane sg farbg emulsyjng, podioga wylozona terakota.

Sprzataniem pomieszczen zajmujg sie pracownicy firmy zewnetrznej, zgodnie z umowg nr 03/2016

z dnia 22.02.2016 r. zawartg z APURO Stawomir Wrébel sp. k. z siedzibg w Lublinie ul. Zimna 5, 20-204
Lublin na $wiadczenie ustug polegajgcych na utrzymaniu czystosci w obiektach MOSIR wraz
z zapewnieniem srodkow czystosci, potrzebnego sprzetu, narzedzi i materialow do wykonywania przedmiotu
umowy przez wykonawce. Sprzataniem pomieszczen zajmuje sie 2 pracownikéw firmy zewnetrznej,
pracujgcych z systemie 2 zmianowym. Sprzgtanie pomieszczen odbywa sie po kazdej imprezie.
Na srodki czystosciowe i dezynfekcyjne oraz sprzet porzadkowy wydzielone pomieszczenie gospodarcze.
Na wyposazeniu pomieszczenia znajduje sie zlew gospodarczy, regat na Srodki czystosciowe
i dezynfekcyjne, szafa, pralna automatyczna (do prania mopdw). Na stanie dostepne sg Srodki do
utrzymania czystosci: srodki firmy STS: P-02 (do mycia powierzchni zmywalnych), P-03, P-04 (do usuwania
ttustych zabrudzen
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V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 13.05.2016 r.

; Miejski Osrodek Sportu i Rekreac)i
R o toner pond Luin #BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z 0.0.

ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
Macle NIP: 712-325-37-42, REGON 060972765

(czyleiny podpis osoby odbierajgcej protokd! i pieczec podmiotu)
W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli moga zostac zgloszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotycza warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu frwania kontroli.

Strona na kazdym elapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji
sanitamo-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy”

** niewlasciwe skreslic
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-E-734.1/1/2016
Lublin, dnia 12.05.2016 r.

(miejscowese | data)
przeprowadzonej przez

Matgorzate Adamska — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/49/2016 oraz Ewe Krol -
Oddzial Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016 upowaznienie do przeprowadzenia kontroli

nr K-0160.2/559/2016

(imig 1 nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-0w) upowaznionego (-ych; przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie ) ey ;

(nazwa organu Panstwowey Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w zwiazku z art. 67 §1orazart. 68 § 11§ 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl
(petna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskicgo Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie

Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin tei. 81 466 51 31, fax — brak, i.bialowas@mosir.lublin.pl
(pefna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektronicznasrodzay prowadzonej dzialalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagarn

1. Gmina Lublin- wlasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji »Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy
(imig | nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zalozycielskitw przypadiu spdiki cywilnej wymieni¢ wszystkich wspdinikew)

1. Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spoiki cywilney adresy zamieszkania wszystkich wspolnikdw/telefonffaks/poczta elektroniczna)

4. NIP - 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz - v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprez::towania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprewadzono kontrole*
Pani Izabela Czernicka — Bialowas - Kierownik Grupy Obiektow tel. 724 990 301

(imig { nazwisko/stanowisko/inne)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 12.05.2016 r., godz. 12:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 19.04.2016 r .
3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

4. Data i godzina zakonczenia kontroli 12.05.2016 r., godz. 14:30

5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowoéci* 1 godz. w obszarze oceny stanu
sanitarnego i technicznego.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dzialalnosci oraz warunkéw swiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK
{nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano
— nr i nazwa protokotu/éw* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku lub obrazu* nie dotyczy.
10.Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw

- protokot z okresowe] kontroli przewodéw kominowych hali sportowej;
- protokdt przegladu urzgdzen wentylacji mechaniczne;.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa na $wiadczenie ustug polegajacych na utrzymaniu czystoéci w obiektach MOSIR;
- zZlecenie na $wiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadéw komunalnych.

12.Wykaz dokumentow zalgczonych do protokotu kontroli* nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypetiono formularze kontroli — nr nie dotyczy.

. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formaino-prawny/nr wpisu do KRSfinne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin wpisana
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustaler kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Hala widowiskowo - sportowa zlokalizowana jest w budynku murowanym podtaczonym do miejskiej sieci
wodno - kanalizacyjnej. Oéwietlenie pomieszczen naturalne i elektryczne, wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna, o dzialaniu cigglym, ogrzewanie pomieszczern i ciepla woda z miejskiej sieci. Obiekt
jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych (podjazd przed wejsciem do hali, toaleta, pochylnia do
wjazdu na trybuny). Przy wejsciu do hali umieszczony jest regulamin korzystania z hali. W widocznych
miejscach w hali, toaletach oraz szatniach rozmieszczone sg informacje tekstowe i graficzne o zakazie
palenia tytoniu, W hali odbywajg si¢ mecze koszykéwki, pitki recznej, pitki noznej, imprezy masowe
(sportowe, koncerty). turnieje, treningi
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W obiekcie wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia:
- hala widowiskowo-sportowa,
- sala gimnastyczna do gry w tenisa stolowego,
- 8 zespolow szatniowo-sanitarnych dla zawodnikéw i sedziow,
- pokdj trenerow,
- sala konferencyjna,
- pokoj lekarza,
- szatnia na odziez wierzchnig dla publicznosci,
- 4 toalety dla publicznosci,
- 4 magazyny sprzetu sportowego (3 magazyny wynajete przez kluby sportowe),
- sktadzik porzadkowy,
- pomieszczenie socjalne dla osob sprzatajgcych,
- szatnia dla oséb sprzatajgeych,
- toalety ogdlnodostgpne (damska, meska, dla 0s6b niepetnosprawnych),
- barek gastronomiczny prowadzony przez MOSIR (wynajmowany firmom zewnetrznym podczas imprez),
- restauracja ,Siedem zyczen”, gdzie prowadzona jest odrebna dzialalnos¢ gospodarcza.

Kontrolg objeto: hale widowiskowo-sportowg, salg gimnastyczng do gry w tenisa stolowego, 8 zespotow
szatniowo-sanitarnych dla zawodnikow i sedziow, pokdj treneréw, sale konferencyjng, pokéj lekarza, szatnie
na odziez wierzchnig dla publicznosci, 4 toalety dla publicznosci, sktadzik porzgdkowy, pomieszczenie
socjalne iszatnig dla os6b sprzgtajgcych, toalety ogéinodostepne (damska, meska, dla osoéb
niepeinosprawnych).

W hali widowiskowo-sportowej ciany czesciowo pomalowane farbg emulsyjng, a czesciowo pokryte
marmolitem, podtoga na ptycie boiska wylozona lakierowanym parkietem, na trybunach wytozona wyktadzing
pcv, schody na trybuny i podioga koronie trybun wylozona terakota. Balustrady ze stali nierdzewnej
ze szklanymi taflami przy schodach, na klatkach schodowych, na koronie obiektu. W dniu kontroli $ciany
i podiogi utrzymane w dostatecznym stanie technicznym.

Na trybunach wydzielonych jest 840 siedzisk statych dla publicznosci wykonanych z tworzywa
sztucznego o powierzchniach zmywalnych, dodatkowo istnieje mozliwo$¢ dostawienia na ptycie boiska 660
krzeset plastikowych w modutach.

Przy hali wydzielono 8 zespotow szatniowo - sanitarnych dla zawodnikdw oraz sedziow. Szatnie
w pomieszczeniu nr 51 i 52 ze wspdlnym weziem sanitarnym (8 natryskéw, 1 kabina wc), szatnie
w pomieszczeniu nr 33 i 54 ze wspolnym weztem sanitarnym (8 natryskéw, 1 kabina wc), szatnia
w pomieszczeniach nr 55 z wydzielonym wezlem sanitarnym (8 natryskéw, 1 kabina wc), szatnia nr 1
z weztem sanitarnym (1 natrysk, 1 kabina wc), szatnia 2 | 3 ze wspoélnym weztem sanitarnym (4 natryski,
1 kabina wc, 1 kabina z pisuarem). Sciany w szatniach nr 51, 62, 53, 54, 55, pomieszczeniach z natryskami
i kabinach wc wylozone glazurg na catej wysokosci, w szatniach nr 1, 2, 3 $ciany pomalowane farbg
emulsyjng na catej wysokosci, podiogi stanowi terakota z odptywem do kratek Sciekowych, wentylacja
pomieszczen mechaniczna nawiewno - wywiewna. Na wyposazeniu szatni znajdujg sie drewniane fawki
z wieszakami, kosze na odpady komunale. W kabinach ustepowych zapewniony papier toaletowy
w podajnikach, umywalki do mycia rgk zaopatrzone w mydio w plynie w plastikowych dozownikach
przysciennych, kosze na odpady komunalne wylozone workami foliowymi.

Przy wejsciu do hali od strony kas wydzielone sg 2 toalety dla publicznosci podzielone na czesc
damskg i meska. W toalecie damskiej wydzielonych jest 5 kabin ustepowych, w przedsionku wydzielone
3 umywalki do mycia rgk. W toalecie meskiej wydzielone sg 3 kabiny ustepowe, 4 pisuary, w przedsionku
3 umywalki. Po drugiej stronie piyty boiska wydzielone sg 2 toalety dla publicznosci z podziatem na czesé
damskg i meska. W toalecie damskiej wydzielonych jest 5 kabin ustepowych, 4 umywalki, przed toaletami
dodatkowo dostepne 2 umywalki. W toalecie meskie] wydzielone sg 3 kabiny ustepowe, 7 pisuarow,
3 umywalki do mycia rgk. Przy pomieszczeniach administracyjnych wydzielone sg 3 ogdinodostepne toalety
dla pracownikéw iosob korzystajgcych z hali. Po stronie damskiej wydzielone sg 2 kabiny ustepowe,
2 umywalki do mycia rgk. Po stronie meskiej wydzielone sg 2 kabiny ustgpowe, 1 pisuar, 2 umywalki do
mycia rgk. W toalecie dla os6b niepetnosprawnych wydzielona 1 muszla we, umywalka do mycia rak,
przewijak dla dzieci. W kazdej kabinie ustepowej zapewniony jest papier toaletowy w podajnikach, w czesci
damskiej dodatkowo w kabinach zapewnione kosze na odpady komunalne, przy umywalkach do mycia rak
zapewnione mydio w pitynie w podajnikach i suszarki elekiryczne do osuszania rgk, kosze na odpady
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komunalne wylozone workami foliowymi. Sciany w toaletach czesciowo wylozone glazurg, powyzej

pomalowane farbg emulsyjng, podioga terakota. W dniu kontroli w toalecie dia oséb niepetnosprawnych
$ciany powyzej glazury i na suficie z zabrudzeniami, zaciekami, metalowe uchwyty ze sladami korozji.

Sala gimnastyczna do tenisa stolowego posiada $ciany pomalowane farbg zmywalng do wysokosci
ok. 2,56m, powyzej pomalowane farbg emulsyjng, podioga wylozona wykiadzing sportowg antyposlizgows,
zapewniona wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Na wyposazeniu stoty do tenisa, tawki
drewniane, wieszaki oraz krzesta, utrzymane w dobrym stanie technicznym. W dniu kontroli sciany
pomalowane farbg zmywalng z licznymi zabrudzeniami, wytarciami, plamami, na naroznikach z odpryskami
farby i ubytkami tynku.

W szatni dla publicznosci wydzielonych jest 669 metalowych wieszakéw stojgcych na odziez
wierzchnig, wieszaki utrzymane w dobrym stanie technicznym. Przy szatni $ciany przy kaloryferach
z zabrudzeniami, smugami koloru czarnego.

W pokoju lekarza sciany wylozone glazurg na catej wysokosci. Na wyposazeniu znajduje sie umywalka
do mycia rak, lezanka, urzadzenie do wytwarzania lodu w kostkach, lodéwka do przechowywania wkiadow
lodowych (stosowanych dla zawodnikow).

Sprzataniem pomieszczen basenowych zajmuja sie pracownicy firmy zewnetrznej zgodnie z umowg
nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawarta z APURQO Stawomir Wrobel sp. k. z siedzibg w Lublinie ul. Zimna 5,
20-204 Lublin na $wiadczenie ustug polegajgcych na utrzymaniu czystosci wraz z zapewnieniem Srodkow
czystosci, potrzebnego sprzetu, narzedzi i materialdbw do wykonywania przedmiotu umowy przez
wykonawce. Obstuga prowadzona jest w systemie pracy 2 — zmianowej, w przypadku imprez masowych
zakonczonych po drugiej zmianie, sprzatanie pomieszczen odbywa si¢ w godzinach nocnych. Na podstawie
powyzszej umowy do sprzatania pomieszczen hali wyznaczonych jest minimum 2 pracownikéw na zmianie,
podczas imprez zwiekszana jest liczba pracownikéw. Przy hali wydzielony jest skiadzik porzgdkowy
na $rodki czystosciowe, dezynfekcyjne isprzet porzadkowy. W skiadziku wydzielony jest punkt wodny
z wanng do celéw porzadkowych, 2 pralki automatyczne stuzgce do prania mopdw, scierek i odziezy
ochronnej. W dniu kontroli zapewniony zapas srodkow higienicznych (mydio w plynie, papier toaletowy,
rekawiczki jednorazowego uzycia), czystosciowych (worki na odpady komunaine, érodki firmy STS: P-01 —
preparat do mycia podtég ceramicznych, P-02 — preparat do mycia powierzchni wodoodpornych, P-03 —
preparat do urzadzen sanitarnych, P-04 — preparat do ttustych zabrudzen, P-08 — odswiezacz powietrza,
P-10 — mydio w plynie, P-17 — preparat do usuwania starych powiok, P-26 — zel na kamien i rdze)
i dezynfekcyjnych (WcAcid — $rodek do dezynfekcji toalet, Desofect Forte — preparat do dezynfekcii
powierzchni o dziataniu bakteriobdjczym, grzybobdjczym, wirusobdjczym, Velox Top Af — preparat
do dezynfekcji powierzchni), sprzetu porzadkowego (wozki, wiadra, szczotki, zmiotki, miotty, mopy).
Wszystkie srodki posiadajg aktualne daty waznosci.

Dla os6b sprzatajgcych wydzielone jest pomieszczenie socjalne i szatnia przy hali sportowej.
Na wyposazeniu pomieszczenia socjalnego zapewnione sg wieszaki $cienne, szafki na rzeczy socjalne,
stolik, krzesta, zlew dwukomorowy oraz umywalka do mycia rgk. W szatni wydzielone metalowe szafy
dwudziatowe na odziez osobistg i ochronna.

Odpady komunalne usuwane sg do pojemnikéw wylozonych wktadami foliowymi, nastepnie
do konteneréw zbiorczych usytuowanych przy budynku na terenie utwardzonym. Odpady komunalne
odbierane s3 1 raz w tygodniu zgodnie ze Zleceniem znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r.
dla MPO SITA Wschéd Sp. z o.0. ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi w zakresie
wywozu odpadéw komunalnych w okresie od 11.04.2016 r. — 31.05.2016r. z nieruchomosci

administrowanych przez MOSIR , Bystrzyca” w Lublinie Sp. 0.0.
Apteczki pierwsze] pomocy zaopatrzone jest w podstawowe $rodki opatrunkowe - gazy, bandaze,

plastry i $rodki odkazajace — woda utleniona. Wszystkie rodki i materiaty posiadajg aktualne daty waznosci.
Apteczki znajduja sie w sekretariacie oraz w szatni dla publicznosci.
W dniu kontroli okazano do wglgdu:

- protokdl nr 2841 z okresowej kontroli przewodéw kominowych hali sportowej z dnia 26.11.2016 r.
wykonany przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7 w Lublinie, protokédt bez uwag — objete
kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzern kominowych odpowiadajg przepisom ustawy Prawo
Budowlane;

- protokét przeglgdu 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 z dnia 22.10.2015 r.
urzadzen wentylacji mechanicznej wykonany przez P.U.H. INSTEL Tomasz Biatek, Sosnowka 80A,

21-143 Abramow.
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3. Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, kidre naruszono*®

- przy pomieszczeniach administracyjnych w toalecie dla oséb niepetnosprawnych sciany powyzej glazury
i na suficie z zabrudzeniami, zaciekami, metalowe uchwyty ze sladami korozji;
- w sali gimnastycznej do tenisa stotowego Sciany pomalowane farbg zmywalng z licznymi zabrudzeniami,

wytarciami, plamami, na naroznikach z odpryskami farby i ubytkami tynku;
- przy szatni na odziez wierzchnig dla publicznosci sciany przy kaloryferach z zabrudzeniami, smugami

koloru czarnego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.
IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano/-rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy™*
2. Whieslene/nie wniesiono™ uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — raniesiene/nie naniesiono**

(podac: numer strony protekofu, okresienia lub wyrazy bfedne i te, ktore je zastepuja)

4. Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie natozono/natezene™ grzywne w drodze mandatu karnego na

(imie i nazwisko/starowisko)

W Wysokosci - sfownie -
(nr mandatu kamego). . .-

(podstawa prawna) ...~

5. Upowaznienie do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnegonr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej)

8. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystala/nie skorzystata® nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

nie dotyczy

{imie { nazwisko/adres)

8. Protokét zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Z trescig protokoifu kontroli zapoznano sig/rie-zapoznane-sig ™
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisac¢ powodd odmowy podpisania protokotu

nie dotyczy
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(czytelny podpis 0s6b obecnych podczas kontroli)
SHIsgy Asygient
‘M Miodszy/Asystent )
f é%{,/&&
et e DIRIBOTZALE s
(czytelny podpis kontrolujgcego (-ych)
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU
/ < :
Protokoét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu ’]ﬁ,{ O ; l?@’\ GJ -
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
~BYSTRZYCA” w Lublinie sp. z o.0.

ul. Fllaretéw 44, 20-609 Lublin

- etle a g = “Jl > tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
.............N.I.P.:'..7.127325.-3274.2,,REGON.QGQQ;Q;GS
{czytelny podpis osoby odblerajgcef protokdt | piecze¢ pedmiotu)

W trakcie kontroli wykerzystarne/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostac zgloszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczg warunkdw skontrolowanego podmiotu w czasie i miefscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wfasSciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy”

** niewfaSciwe skreslic¢
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Padistwony Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL. KONTROLI Nr HK-A-723.1/8/2016
Lublin, dnia 12.05 2016 r

(miejscowosc | dala)

przeprowadzonej przez

Matgorzate Adamskg - Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/49/2016 oraz Ewe Krol -
Oddzial Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016, nr upowaznienia do przeprowadzenia
kontroli K-0160.2/559/2016

(imig 1 nazwvrisko, komorka crgamizacyina nr upowaznienia do wykonywania czynnoscr konfroinych)
Pracownika (-ow) upowaznionego (-ych) przez
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(naz\va organu Panistwowe) Inspekcjr Sanitarnej)

Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 1 i art 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2 2015 1., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1§ 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1 Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(pelna nazwa/adres.telefon/faks/poczia elektroniczna)

2 Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

STREFA H;0 Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 724 990 044,
b.skiba@mosir.iublin.pl

{petna nazwasadres/telefontaksipoczta eiektronicznarodza) prowadzone; dzialainosce
P 7]

3. Oscba lub jednostka crganizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin- wiasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy
timig 1 nazwisko/peina nazwa (.westororgan zafozycieskiiv przypadku spotki cywilnel wymienié wszystkich wspéinikow)

1. Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

ladres zamieszkama/siedziby w przypadku spoiki ¢ ywilney adresy zameszkania wszysthich wspolmkowshelefon/faks/poczta elektromicznal

4. NIP — 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(g 1 nazwisxo/stanowisko)

8 Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imig 1 nazwisko/stanowisko/dane upowaznmigjgcego/data wydamna upowaznieniasnr)
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Inne osoby. w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*

Pan Beata Skiba-Szymariska - koordynator ds. administracji obiektéw basenowych
{rrig 1 nazwiskorstanowiskodinne)

~

Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROL|

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 12.05.2016 r., godz. 10:30

2 Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
19.04.2016r.

3. Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakonczenia kontroli 12.05.2016 r., godz. 12:30

5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci* 2 godz.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz warunkéw Swiadczenia ustug.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-63/HK, termometr PP/S/K/03-40/HK, Chlorine Test firmy Merc

(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badan laboratoryjnych**
—nri nazwa protokoiu/ow*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck
w brodziku do ptukania stép oraz w niecce basenowej. Wykonano réwniez pomiary temperatury
wody termometrem PP/S/K/03-40/HK w niecce basenowe;j.

9 Podczas kontrol wykonano zapis dzwieku lub obrazu* nie dotyczy
10.Korzystano® z wynikoéw badan i pomiarow

- sprawozdania z badan wody z miesigca kwietnia 2016 r.,

- protokdf nr 1889 z okresowej kontroli przewodow kominowych,

- pomiary temperatury wody w niecce basenowej,

- pomiary chloru wolnego w brodziku do plukania stop, niecce basenowe;j,

- rejestr dziennych odczytow parametrow wody.

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa Nr 21/2015 zawarta w dniu 29.12.2015 r. z Chemi Kam Sp. z 0.0. ul. Barlickiego 26, 42-506
Bedzin na dostawe chemii basenowej;

- umowa nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawarta z APURO Stawomir Wrébel sp. k. z siedzibg
w Lublinie ul. Zimna 5, 20-204 Lublin na $wiadczenie ustug polegajgcych na utrzymaniu czystosci

- Zlecenie znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla MPO SITA Wschod Sp z oo
ul. Ciepfownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie uslugi w zakresie wywozu odpaddw komunalnych;

12.Wykaz dokumentéw zatgczonyceh do protokolu kontroli*
- wykaz placowek szkolno- o$wiatowych korzystajacych w $posob regularny z basenu Strefy H,0,
- sprawozdanie z badania wody.

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy

lIl. WYNIKI KONTROLI
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1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca" w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin wpisana
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dia ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczgce stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

Kryta plywalnia STREFY H,O MOSIR miesci sie na parterze, w kompleksie obiektow sportowo-
rekreacyjnych. Budynek podigczony jest do miejskiej sieci wodno — kanalizacyjnej. Oswietlenie naturalne
i elektryczne, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o dziataniu cigglym, ogrzewanie pomieszczen
| ciepla woda z miejskiej sieci. Basen jest obiektem calorocznym, funkcjonujgcym 7 dni w tygodniu. Basen
od 01.08.2014r. do 31.07.2015r. byl wyltaczony z uzytkowania z uwagi na budowe nowego kompleksu
basenow. Podczas przerwy w funkcjonowaniu dokonano generalne mycie, czyszczenie i dezynfekcje niecki
basenowej, calkowitg wymiane wody, przeglad urzadzen. Kolejna przerwa planowana jest od 18 lipca 2016r.
Obecnie z basenu korzysta srednio 200 os6b na dobe, miesiecznie ok. 6000. Z basenu nie korzystajag dzieci

do lat 3.

W widocznym miejscu przed basenem przy kasach, w hali basenowej umieszczone sg regulaminy dla
korzystajgcych z basenu (ogolny strefy H20, regulamin Aguafitness strefy H20, regulamin nauki ptywania
strefy H20). Obiekt przystosowany dla oséb niepenosprawnych (wydzielone toalety i szatnie).

Na baserie wydzielone sg nastepujace pomieszczenia, ktore objeto kontrolg:
- hala baser.owa z nieckg basenows,
- 2 zespoly szatniowe - sanitarne (damski i meski), w kazdym zespole wydzielony jest 1 zespot szatniowo —
sanitarny dla osob niepeinosprawnych, pokdj dla rodzica z dzieckiem, toalety, pomieszczenie z natryskami,
- szatnia na odziez wieizchnig oséb korzystajacych z basenu,
- kasy biletowe z bramkami wejsciowymi,
- toaleta ogolnodostepna przy trybunach (2 kabiny we, wykorzystywane dodatkowo przy zawodach
ptywackich lub dia widzdw na trybunach),
- pokgj ratownikéw z punktem medycznym,
- magazyn na sprzet do plywania i pomieszczenie stuzbowe w ktorym przechowywany jest sprzet
do plywania,
- sktadzik porzadkowy na $rodki czystoéciowe, dezynfekcyjne i sprzet porzgdkowy,
- pomieszczernia podbasenowe (pomieszczenie ze stanowiskami dozujacymi $rodki chemiczne, chlorownia).

W hali basenowej znajduje sie basen ptywacki (o wymiarach niecki basenowej 250 x 12,5 /1,1-3.00 m),
trybuny z pla§tikowymi siedziskami w ilosci 215 szt., wydzielone miejsce do przechowywania sprzetu
plywackiego. Sciany w hali basenowej czesciowo wylozone glazurg, powyzej pomalowane farbg emulsyjng,
nabrzeze i podloga wylozone terakotg, w dniu kontroli sciany i podfogi utrzymane czysto. Nabrzeze przy
basenie jest myte i dezynfekowane na biezaco srodkiem Desofect Forte. W hali basenowej znajduje sie
termometr $cienny do pomiaru temperatury powietrza w hali basenowej (w dniu kontroli 29°C), temperatura
wody basenowej zmierzona termometrem PP/S/K/03-40/HK bedgcym na wyposazeniu Oddzialy Higieny
Komunalnej PSSE w Lublinie wyniosta 28,2°C. W dniu kontroli woda w niecce basenowe] klarowna
| przejrzysta, poziom chloru w niecce wynosit 0,4 mg /dm ? poziom chloru zmierzony testem Chlorine Test
bedgcym na wyposazeniu Oddzialu Higieny Komunalnej PSSE w Lublinie Sprzet do plywania
przechowywany jest w hali basenowej w wydzielonych koszach oraz w wydzielonym magazynie
I pomieszczeniu stuzbowym. Przy niecce basenowej w wydzielonym miejscu kota ratunkowe oraz tyczki
ratunkowe.

Przed wejsciern do hali basenowej wydzielony jest 1 brodzik do oplukiwania stop, przy wejsciu
z wezldw sanitarnych damskich i meskich. Brodzik napetniany jest wodg uzdatniong basenowa, gdyz
posiada wspolny obieg wody z niecka basenowa. Brodzik usytuowany jest w sposob uniemozliwiajacy
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ominigcie go. ratownicy majg obowiazek zwracania uwagi osobom korzystajacym z basenu o koniecznosci

oplukiwania stop i umycia ciala przed wejsciem na hale basenowa. Glebokosé wody w brodziku wynosi ok.

16cm. Woda w brodziku automatycznie w systemie cigglym uzupeiniana Jest wodg z instalacji zasilajgce)

basen, w dniu kontroli poziom chloru w brodziku wynosi 1 mg /dm * (w brodziku zapewniony jest koszyczek

z tabletkami chlorowymi Chemochior T). Peina wymiana wody w brodziku wynosi 1 raz w ciggu 1 godziny

Woda z brodzika odprowadzana jest do kanalizacji. Wedtug wyjasnien Pani Beaty Skiby -Szymanskiej spust
wody i dezynfekcja brodzika wykonywana jest nie rzadziej niz 1 raz dziennie.

W pokoju ratownikow zlokalizowanym przy hali basenowej przechowywany podstawowy sprzet ratowniczy
(z aparatem ambu) oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe $rodki opatrunkowo —
odkazajgce, materialy | $rodki z aktuainymi terminami waznosci. Na wyposazeniu zaplecza sanitarnego dla
ratownikow szafy na odziez oraz wezet sanitarny (1 kabina natryskowa, 1 muszla wc, umywalka do mycia
rak). W dniu kontroli sciany w pokoju ratownikéw zaszpachlowane po wymianie instalacji elektrycznej, nie
pomalowane. W przedsionku do fazienki $ciana z odpryskami farby, w tazience na skosie sciany - ubytki
tynku. Brodzik kabiny natryskowej zakamieniony, ostona kabiny wykonana z tworzywa sztucznego
zniszczona, zakamieniona. Lezanka znajdujgca sie w pokoju ratownikéw zniszczona z popekanag
powierzchnig i ubytkami zewnetrznej powierzchni dermy. W dniu kontroli Pani Beata Skiba-Szymanska
poinformowata iz ratownicy pracujacy przy Strefie H,0O korzystajg z pokoju ratownikow znajdujacego sie
przy kompleksie basendow AQUA LUBLIN. Pokoj ratownikow przy Strefie H.O zostat wytgczony
z uzytkowania i zostanie wyremontowany podczas przerwy technologicznej w lipcu 2016 r.

Zespoly szatniowo - sanitarne dla osob korzystajgcych z basenu sktadajg sie z zamykanych
metalowych szafek dla klientow (133 szafki po stronie damskiej, 133 po stronie meskiej, szafki utrzymane
w dobrym stanie technicznym, nieuszkodzone), suszarek s$ciennych (5 suszarek po stronie damskig),
5 po stronie meskiej, w dniu kontroli wszystkie suszarki sprawne), pokodj dla rodzicow z dzieckiem
z przewijakiem do przebierania niemowlat (o powierzchni tatwo zmywalnej, utrzymany w dobrym stanie
technicznym). toalety (2 kabiny ustepowe, w przedsionku 2 umywalki do mycia rak), zespol szatniowo —
sanitarny dla osob rigpefnosprawnych (8 szafek, f6zko, we, natrysk, umywalka do mycia rak), pomieszczenia
z 12 stanowiskami natryskowymi oraz 4 umywalkami do mycia ragk i wieszakami $ciennymi na reczniki
Sciany w szatniach czesciowo wytozone glazurg, powyzej pomalowane farbg emulsyjng, podioga wylozona
terakotg, w pomieszczeniach z natryskami sciany na calej wysokosci wylozona glazura, podioga wytozona
terakota z odptywem do kratek $ciekowych.

W toaletach przy punktach wodny zapewnione mydio w plynie w podajnikach, suszarki do osuszania rak,
w pomieszczeniach z natryskami przy punktach wodnych zapewnione mydio w plynie w podajnikach
sciennych. We wszystkich kabinach ustepowych zapewniony papier toaletowy w podajnikach, po stronie
damskiej dodatkowo kosze na odpady wylozone wkiadami jednorazowymi. Do dezynfekcji $cian i podicg
w hali basenowej i zespofach szatniowo — sanitarnych stosowany jest $rodek Desofect Forte. W kazdej
czesci plywalni tj po stronie damskiej i meskieg] znajdujg sie informacje o koniecznosci mycia przed
wejsciem do basenu.

W zaadaptowanych pomieszczeniach piwnicznych podbasenowych mieszczg sie pomieszczenia
pomocnicze tj. pomieszczenie do utrzymania pH, stanowisko komputerowe. Pomieszczenie chlorowni
z magazynem na podchloryn sodu znajduje sie na parterze. Wejscie do ww pomieszczen zabezpieczone
przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych. Obieg wody w niecce basenowej odbywa sie w systemie
zamknietym. Na wyposazeniu obiegu 2 filtry piaskowe (w przypadku basenu ptywackiego o wydajnosci
140m *° /godz.), 3 tapacze wiosow przy kazdej pompie obiegowe] zaréwno w basenie duzym. Planowane
jest zamontowanie zaworu do pobierania probek wody wprowadzanej do niecki basenowe] z systemu
cyrkulacji. Konserwatorzy prowadzg rejestr zapisow z komputeréw oraz pomiarow dokonywanych za
pomocg urzgdzenia Photolyser 300 firmy Dinotec (urzadzenie do pomiaru chloru wolnego, zwigzanego, pH)
Konserwatorzy prowadzg zapisy w rejestrach t. .Tabela dziennych odczytow parametréw wody"
wykonywana o godzinie 4:00, 8:00, 12:00,16:00, 20:00, , Tabela czynnosci obstugowych”,  Tabela rozchodu
srodkow chemicznych®, prowadzonych zgodnie z .Harmonogramem wykonywania podstawowych czynnosci
obslugi stacji uzdatniania wody basenowej”. Wedtug rejestru filtry i fapacze wiosow ptukane sg 2 razy
w tygodniu lub w razie potrzeby, stosowanie srodka glonobgjczego Glon Fighter $rednio 1 raz w tygodniu
Na wyposazeniu obiektu znajduje sie odkurzacz wodny do czyszczenia niecek basenowych z osadow,
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Czyszczenie wykonywane jest 2 raz w tygodniu. Proces uzdatniania wody sterowany jest komputerowo,
komputerowe jest takze dozowanie odpowiednich reagentdw w celu utrzymywania odpowiednich
parametrow tj. poziom chloru, odczyn pH wody, potencjalu Redox. W dniu kontroli zapis komputerowy
wskazywat na zawartos¢ chloru  w niecce basenowej 0,43 mg /dm | temp. wody 28 ° C. ph - 7,29, Redox-
722 mV. Do dezynfekcji wody w niecce basenowej uzywany jest podchloryn sodu ChlorTix z data waznosci

20.10.2016 r.

Pomieszczenie skladowania i dozowania podchlorynu sodu posiada osobne wejscie z zewnatrz
budynku, zamykane, zabezpieczone przed dostepem $wiatta stonecznego, zaopatrzone w punkt wodny ze
zraszaczem do mycia twarzy oraz natryskiem przyéciennym, w pomieszczeniu zapewniona wentylacja
mechaniczna, apteczka pierwszej pomocy. W sasiednim pomieszczeniu wydzielony magazyn na
podchlorynu sodu, w dniu kontroli zapas zapewniony, podchloryn z datg waznosci 10.2016 r Osoba
z obstugi posiada srodki ochrony osobiste) tj. odziez ochronna, gumowece, rekawice jednorazowe, maseczki
Do utrzymania wiasciwego pH wydzielone jest pomieszczenie ze stanowiskiem do dozowania srodka pH
minus 50% (kwas siarkowy okoto 50%). Na stanie zapas $rodkow utrzymujgcych jakos¢ wody w niecce
basenowej wystarczajacy, z terminami waznosci 04.2017r. Srodki do uzdatniania wody kupowane sg na
biezgco. W dniu kontroli okazano do wgladu umowe Nr 21/2015 z dnia 29.12.2015r. z firmg Chemi Kam
Sp. z 0.0. z siedzibg w Bedzinie ul. Barlickiego 26 na dostawe chemii basenowe;j.

Sprzatanieri pomieszczen basenowych zajmujg sie pracownicy firmy zewnetrznej, zgodnie z umowg
nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawartg z APURO Stawomir Wrobel sp. k. z siedzibg w Lublinie ul. Zimna 5.
20-204 Lublin na $wiadczenie uslug polegajacych na utrzymaniu czystosci w obiektach Strefy H,O.

Przy hali sportowo-widowiskowej wydzielony jest skiadzik porzadkowy na $rodki czysto$ciowe,
dezynfekcyjrie 1 sprzet porzadkowy. Do utrzymania czystosci stosowane sg srodki firmy STS: P-01 (do mycia
I konserwac)i podidg), P-02 (do mycia powierzchni zmywalnych), P-03  (do mycia urzadzen sanitarnych),
P-04 (do usuwamiz tustych zabrudzen olejowych), P-26 (zel kamien i rdza), P-29 (pielegnacja stali
nierdzewnej;, Candide (wybielacz do tkanin i mycia urzadzen sanitarnych), Wc — Acid (do mycia urzadzen
sanitarnych i powierzchni glazurowanych),

- BeDeS (zel do we antybakteryjny),

- Velox Top Af {do dezynfekcji powierzchni),

- Desofect Ferte firmy Rassau (preparat do dezynfekgji i mycia powierzchni zmywalnych na terenie basenow
kgpielowych o dzialaniv bakteriobojczym, grzybobdjczym). Wszystkie preparaty i srodki z aktualnymi datami
waznosci. Na starie zapewniony sprzet porzgdkowy (wiadra, szczotki, zmiotki, miotty, mopy). Koncowki do
mopow prane sg w wydzielonej pralce wirnikowej w sktadziku porzadkowym. Sprzataniem pomieszczen
basenowych zajmujg sie 2 osoby sprzgtajgce na zmianie. Dla oséb sprzatajgcych wydzielone jest
pomieszczenie socjalne przy hali sportowe;.

Odpady komunalne usuwane sg do pojemnikow wytozonych wkiadami foliowymi, nastepnie do 5
kontenerow zbiorczych, usytuowanych przy budynku na terenie utwardzonym. Odpady komunalne odbierane
§3 1 raz w tygodniu, zgodnie ze Zleceniem znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla MPO
SITA Wschoéd Sp. z o.0. ul. Cieplownicza 6, 20-746 Lublin na swiadczenie ustugi w zakresie WYWozu
odpaddw komunalnych w okresie od 11.04.2016 r. — 31.05.2016r. z nieruchomosci administrowanych przez
MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. 0.0.

W widocznych miejscach w pomieszczeniach basenowych wywieszone sg informacje w formie stownej
i graficznej o zakazie palenia tytoniu.

W obiekcie prowadzony jest wewnetrzny monitoring jakosci wody basenowej wykonywany 1 raz
w miesigcu przez Laboratorium Badawcze JARS ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo. W dniu kontroli
okazano do wglgdu ostatnie sprawozdanie z badania wody nr 26/04/2016/M/2 z dnia 20.04.2016r. pobranej
w dniu 18.04.2016r. z basenu sportowego (zakres bakterie grupy coli, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, ogdina liczba mikroorganizmoéw w 361200) — wynik prawidlowy. W ramach kontroli wewnelrznej
prowadzony bedzie biezgcy nadzér nad jakoscig  wody basenowej zgodnie z opracowanym
harmonogramem, ktéry zostat przediozony PPIS w Lublinie

W dniu kontroli okazano do wglgdu protokdt nr 1889 z okresowej kontroli przewodow kominowych z dnia
26.08.2015r. wykonany przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7 w Lublinie, protokot bez uwag
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- objgte kontrolg przewody kominowe oraz elemeniy uizgazen kominowych odpowiadajg przepisom ustawy
Prawo Budowlane- termin nastepnej kontiroli sierpien 2016r

W dniu kontroli brak jest mozliwosci oceny sprawnosci dziatania wentylacji z uwagi na brak dokumentu

Z przeglgdu przewoddw wentylacyjnych strona zobowigzata sie dostarczyé brakujgacy dokument w ciagu

7 dni do PSSE w Lublinie .
W dniu kontroli stan sanitarno - higieniczny skontrolowanych pomieszczen i wyposazenia zachowany

dostatecznie.
3. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisoéw prawnych, ktdre naruszono*

- brak moziiwosci dokonania cceny sprawnosci przewodow wentylacyjnych z uwagi na brak

dokumentu z przegladu wentylacji.

CO narusza:
- ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Piawo budowlane { Dz. U. z 2016 . poz. 290);

4. Dorazne zalecenia, uwaqi i whioski*

nie dotyczy

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
1. Omoéwicna ' vniki kentroli, dokenano/ nie-dekenano wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy**

2. Whiesione/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki: uzupetnienia do protokotu - naniesiono/nie naniesiono**

(nedac: numer strony protokody, okreslen:a lub wyrazy bledne | fe, ktore Jje zastepwa)

4 Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie natozono/sakzore™ grzywne w drodze mandaty karnego na

(imig | NEZWISK U SISROWISKO}

w wysokcsci - sfownie -
(nr mandatu kariege). . -

(podstawa pravira) .. .-

Upowaznienie do nakiadania grzywien w drodze mandaty karnegonr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu FPadist. sy insnekgji Sapitame)

6. Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** nie dotyczy

o

7. Dane osoby odmawiajace| przyjecia mandatu

nie dotyczy
(imie | nazwisko/adres)

8. Protokot zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach

. Z trescig protokolu kontroli zapoznano sie/nie-zapeznano-sie **

10. W przypadku odmowy podpisaria protokofis nalezy wpisac¢ powdéd odmowy podpisania protokotu

©

nie dotyczy
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KOORDYNATOR
ds. Administracji Obiektdw
Basenowych

{czyteiny podpis 0§6b obecn ycff podezas kontrol)
¥

{

\'(’rs £y f\?,\fsf:r:nc o M Asystont g
/e e o i
(/z‘/ Malgérz &ﬁﬁ%qé‘*

(czytelny podpis kontroluiacego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokdt kontroli sanitarngj otr.:ymatem(-am) w dniu 12.05.2016 .,

KOORDYNA
ds, Administracii Jggk?éw
Senowych

Aeata Skiba-Szymariske

n.() -
{1zyrelny podpis ogoby cdbierajage) grotokdt 1 picuzed podmiotu) . o

W trakcie kohtroli wy o/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwasnr)

POUCZENIE: W ferminie 7 dni od daly dorgczenia ninigjszego protokofu kontroli mogg zostac zgloszone zastrzezenia
do ustaleri stanu faktycznego..

Wuvniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i migjscu trwania kontrofi.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wfasciwef stacji
sanitarno-epidemiologicziey.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisa¢ ,nie dotyczy"

** niewfasciwe skreslic
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOLt. KONTROLI Nr HK-E-723.1/3/2016
Lublin, dnia 22.04.2016 r.

(migjscowosc 1 dala)
przeprowadzonej przez

Matgorzate Serafin — Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/80/2016 oraz Ewa Krol - Oddziat
Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016, upowaznienie do przeprowadzenia kontroli

nr K-0160.2/477/2016

(imig i nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-0w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarne))

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(petna nazwa/adres/felefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

AQUA LUBLIN Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 724 990 044, fax brak
b.skiba@mosir.lublin.pl

(petna nazwa/adres/telefonfaks/poczia elektronicznalrodzal prowadzonej dziatainosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin— wiasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy
(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielskiw przypadku spétki cywilnej wymienic wszystkich wspdinikow)

1. Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spotki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspéinikéw/elefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37-42 REGON — 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
Pan Beata Skiba-Szymariska — koordynator ds. administracji obiektéw basenowych
(imig i nazwisko/stanowisko/inne)
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INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
Data i godzina rozpoczecia kontroli 21.04.2016 r., godz. 10:15
22,04.2016 r., godz. 9:00
Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
30.03.2016 .
Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
Data i godzina zakoriczenia kontroli 21.04.2016 r., godz. 13:30
22.04.2016 r., godz. 14:45
Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidiowosci* nie dotyczy
Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalno$ci oraz warunkéw swiadczenia ustug.

. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK, termometr PP/S/K/03-38/HK, Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

Podczas kontroli wykonano pomiary,
— nrinazwa protokotu/ow*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w brodzikach
do plukania stop oraz w nieckach basenowych i wannach jacuzzi. Wykonano réwniez pomiary
temperatury wody termometrem PP/S/K/03-38/HK w nieckach basenowych i wannach jacuzzi.

Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku lub obrazu* nie dotyczy.

10.Korzystano® z wynikow badan i pomiaréw

- sprawozdania z badan wody z miesigca marca i kwietnia 2016 r. wykonane w ramach kontroli wewnetrznej;
- pomiary temperatury wody w nieckach basenowych i wannach jacuzzi;
- pomiary chloru wolnego w brodzikach do ptukania stop, nieckach basenowych, wannach jacuzzi;

- harmonogramy wykonywania podstawowych czynnosci obstugi stacji uzdatniania wody basenowej
opracowane przez MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0.

- tabele dziennych odczytow parametrow wody opracowane przez MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie
Sp. z o.0.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- protokdt przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy dzierzawy Nr 137/GM/11 z dnia 24.10.2011 r.
wraz z aneksem nr 8 do umowy dzierzawy;,
- umowa Nr 21/2015 zawarta w dniu 29.12.2015 r. z Chemi Kam Sp. z o0.0. ul. Barlickiego 26, 42-506
Bedzin na dostawe chemii basenowej;
- umowa nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawarta z APURO Stawomir Wrébel sp. k. z siedzibg
w Lublinie ul. Zimna 5, 20-204 Lublin na Swiadczenie usfug polegajacych na utrzymaniu czystosci
w obiektach Aqua Lublin;
-oswiadczenie kierownika robot o zakonczeniu robot budowlanych z dnia 31.07.2015 r. przy realizacji
inwestycji budowy Zespotu krytych ptywalni Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie w zakresie robot budowlano
— montazowych, instalacji wod-kan., co, wentylacji i klimatyzacji;
- zlecenie znak : MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla MPO SITA Wschod Sp. z o.o.
ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadéw komunalnych;

- harmonogram badan wody w ramach kontroli wewnetrznej na rok 2016 -pismo z dnia 26.02.2016 r.

znak: MOSIR/DOZ/17/1061/2016 MOSIR Sp. z 0.0,;
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- umowa nr 13/Cz/2016 z dnia 01.04.2016
r. z Panem Waldemarem lwaszko, prowadzgcym dzialalnosé lwaszko Waldemar Zakiad Inzynieryjny V-
KLIMA z siedzibg w Lublinie ul. Bazylianéwka 77/13 na swiadczenie ustug w zakresie przeglgdow
serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych), konserwacji urzadzen wentylacji i klimatyzacji w AQUA
LUBLIN;

- dane z obiegdw basenowych.
12, Wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu kontroli*

Zatacznik nr 1 — Projekt powykonawczy Zespotu Pltywalni przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie marzec
2013 opracowany przez Pawfa Tieptow — Pracownia Projektowa ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa.

Zalgcznik nr 2 — wykaz placowek szkolno-o$wiatowych i klubdw sportowych korzystajgcych z Zespotu
Plywalni przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Zalgcznik nr 3 — Sprawozdania z badan Nr: 192/03/2016/M/1, 192/03/2016/M/2, 192/03/2016/M/3,
192/03/2016/M/4, 192/03/2016/M/5, 192/03/2016/M/6, 192/03/2016/M/7, 192/03/2016/M/8,
192/03/2016/M/9 z dnia 29.03.2016 r. sporzadzone przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.0. Lajsk,
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a.

Zalgcznik nr 4 — Sprawozdania z badan Nr. 26/04/2016/M/1, 26/04/2016/M/2, 26/04/2016/M/3,

26/04/2016/M/4, 26/04/2016/M/5, 26/04/2016/M/6, 26/04/2016/M/7, 26/04/2016/M/8, 26/04/2016/M/9,
26/04/2016/M/10 z dnia 20.04.2016 r. sporzgdzone przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z 0.0. Lajsk,

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a.
Zalacznik nr 5 — dane z obiegdw basenowych.

Zatgcznik nr 6 — Harmonogramy wykonywania podstawowych czynnosci obstugi stacji uzdatniania wody
basenowej opracowane przez MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0.

Zatgcznik nr 7 — wzor tabeli dziennych odczytéw parametrow wody opracowane przez MOSIR ,Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z 0.0.

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy

lIl. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin wpisana
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczgce stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Obiektem AQUA LUBLIN zarzadza Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0.
na podstawie protokotu przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy dzierzawy Nr 137/GM/11 z dnia
24.10.2011 r. w zwigzku z decyzjg nr 191/13 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin
zdnia 09.09.2015 r. na uzytkowanie =zadania inwestycyjnego zespotu krytych  Plywalni
przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie, zawartej pomigdzy Gming Lublin, a MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie
Sp. 0.0. W dniu kontroli okazano do wglgdu aneks nr 8 do umowy dzierzawy Nr 137/GM/11 z dnia
24.10.2011 r. sporzadzony w dniu 31.01.2014 r. pomiedzy Gming Lublin, a MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie
Sp. o.0. Obiekt posiada ,Stanowisko w sprawie dopuszczenia do uzytkowania obiektu budowlanego”
Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 27.08.2015 r. znak: NZ-703/281/2015.

Kompleks basenow AQUA LUBLIN miesci sie w budynku murowanym, 4 kondygnacyjnym potgczonym
z basenem ,Strefy H20" i Halg Widowiskowo — Sportowg przy AL. Zygmuntowskich 4 w Lublinie. Obiekt jest
wyposazony m.in. w nastepujgce instalacje: instalacja wodociggowa wody zimnej pitnej zasilana z sieci
miejskiej, instalacja wodociggowa wody zimnej ppoz (hydranty wewnetrzne) zasilane z sieci miejskiej
za posrednictwem zestawu hydroforowego, instalacja wodociggowa wody cieplej i cyrkulacyjnej zasilana
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zwezla cieplnego podigczonego do miejskiej sieci cieptowniczej, instalacja wody cieplej zmieszanej
przygotowywanej w termostatycznych zaworach mieszajgcych doprowadzona do umywali dla klientow
(z wytgczeniem osob niepeinosprawnych) oraz natryskéw wewnetrznych i zewnetrznych strefy basenéw
rekreacyjnych, instalacja kanalizacji technologicznej (kuchennej z odprowadzeniem s$ciekéw do sieci
miejskiej poprzez 2 zewnetrzne separatory tluszczu), instalacja wody szarej przeznaczona do sptukiwania
misek ustepowych i pisuarédw wyposazona w 2 zewnetrzne zbiorniki wéd opadowych (wody opadowe
zbierane z dachdw) oraz piaskownik, instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekéw do sieci
miejskiej, instalacja elektryczna zasilana z sieci miejskiej, instalacja odwodorowania (odcigg miejscowy
podiaczony do obudowy stacji wytwarzania podchlorynu sodu), instalacja grzewcza grzejnikowa zasilana
zwezla cieplnego podigczonego do miejskiej sieci cieptowniczej, instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej hal basenowych z funkcjg osuszania powietrza, instalacje klimatyzacji (chtodzenia sala
konsumpcyjna — pomieszczenia gastronomii, pomieszczenia serwerowni i ochrony, pomieszczenie
na odpady komunalne, pomieszczenia biurowe, hall wejsciowy przy klatce schodowej, hall wejsciowy
pomiedzy szatnig a klatkg schodowa, zespdt odnowy biologicznej, kawiarnia, zaplecze przy sitowni
dla sportowcdw, pomieszczenie kierownika zawodow z pomieszczeniem technicznym, sala fithess i sitowni,
kabina komentatordw). Obiekt jest przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.

Kompleks basenéw funkcjonuje od 15 pazdziernika 2015 r., jest obiektem catorocznym, funkcjonuje
7 dni w tygodniu w godzinach 6:00-22:00, saunarium czynne poniedziatek — pigtek w godzinach 15:00-22:00,
sobota niedziela 6:00-22:00. Jeden raz w roku przewidziana jest przerwa technologiczna, przeznaczona
na generalne mycie, dezynfekcje, przeglad urzadzen basenowych. W 2016 r. przerwa technologiczna
bedzie miata miejsce w miesigcu sierpniu 2016 r. (basen olimpijski), w miesigcu wrzesniu lub pazdzierniku
2016 r. (pozostate baseny).

Z kompleksu basenow korzysta $rednio ok. 1000 osoéb dziennie, ok. 30 000 miesiecznie. W kasach
biletowych rejestrowana jest liczba oséb wchodzacych i wychodzacych z obiektu. Wykaz placéwek szkolno-
oswiatowych korzystajacych w sposob regularny z AQUA LUBLIN stanowi zatgcznik nr 2 do protokotu
kontrali. Z basenu korzystajg rowniez osoby prywatne i sekcje sportowe, szkoly nauki ptywania. Na terenie
basenu olimpijskiege odbywaja sie rowniez zawody sportowe.

W obiekcie wydzielone sa nastepujace pomieszczenia:

POZIOM 0

- zesp6t toalet ogdlnodostepnych przy szatni na odziez wierzchnig klientow (damska, meska, dla osdb
niepetnosprawnych),

- pomieszczenie gospodarcze (Sciany glazura, podioga terakota z odplywem do kratki sciekowej, zlew
ze stali nierdzewnej, 2 stelaze na $rodki czystosciowe, higieniczne, dezynfekcyjne),

- magazyn bielizny brudnej (nieuzytkowany),

- szatnia ogoinodostepna dla klientow,

- pomieszczenia gastronomii (obecnie nie funkcjonuje),

- pomieszczenie dla pracownikow ochrony,

- pokgj socjalny dla pracownikdéw (wyposazenie: 2 zlewy jednokomorowe, mikrofalowka, lodowka, zamykane
szafki wiszgce i stojgce, stdt, krzesla, kosz na odpady komunalne, mydto w ptynie i reczniki jednorazowe
w podajnikach sciennych),

- pomieszczenie dla personelu meskiego (pomieszczenie szatni z zamykanymi szafkami, wezet sanitarny:
1 natrysk, 1 we, umywalka),

- pomieszczenie dla personelu damskiego (pomieszczenie szatni z zamykanymi szafkami, wezet sanitarny:
1 natrysk, 1 we, umywalka),

- foaleta dla personelu (1 kabina wc, 1 umywalka),

- zaplecze szatniowo-sanitarne dla zawodnikow i klubow sportowych: przebieralnia meska (pomieszczenie
szatni z zamykanymi szafkami, 1 kabina do przebieralnia i umywalka, wezet sanitarny: 3 umywalki,
14 natryskow, 2 kabiny ustepowe, 3 pisuary, sauna sucha), przebieralnia damska (pomieszczenie szatni
z zamykanymi szafkami, 1 kabina do przebieralnia i umywalka, wezet sanitarny: 3 umywalki, 14 natryskow,
3 kabiny ustepowe, sauna sucha),

- zaplecze techniczne basenow: wezet sanitarny dla obstugi (1 natrysk, 1 kabina wec, umywalka),
pomieszczenie elektrolizera z magazynem soli do wytwarzania podchlorynu sodu (12 stanowisk dozujacych
podchloryn sodu, natrysk ratowniczy, zlew jednokomorowy), pomieszczenie warsztatu (na wyposazeniu
zamykane szafy, biurka, apteczka pierwszej pomocy), pomieszczenie koagulanta (ze studzienkag
bezodplywowg i umywalkg, 8 pomp dozujgcych koagulant, podesty do przechowywania zapasu
koagulanta), pomieszczenie korektora pH (ze studzienka bezodptywows, umywalka, natryskiem ratunkowym
i oczomyjka, 9 pomp dozujacych korektor pH, podesty do przechowywania korektora pH), pomieszczenie
podbasenia ze stacjami uzdatniania wody basenowej i wentylatornia, wezet cieplny (w przedsionku
zainstalowane jest urzadzenie OXYPERM do chlorowania cieptej wody uzytkowej).
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POZIOM 1

- hall ze stanowiskiem kasowym, miejscami siedzgcymi,

- zespdf pomieszczen szatniowych dla klientow strefy basenowej i strefy SPA: szatnia dla osoéb
niepetnosprawnych z 2 fazienkami, szatnia ogolna koedukacyjna z przebieralniami, pomieszczenie
przewijaka (1 umywalka, przewijak dla niemowlagt, 1 kabina wc z umywalka), umywalnia damska strefy
basenowej (pomieszczenie z 4 umywalkami, pomieszczenie z 3 kabinami ustepowymi, pomieszczenie
z zespotem natryskow - 23 szt, pomieszczenie z 2 natryskami i 1 umywalkg przed wejsciem do sauny,
pomieszczenie sauny suchej), umywalnia meska strefy basenowej (pomieszczenie z 4 umywalkami,
pomieszczenie z 3 kabinami ustgpowymi i 3 pisuarami, pomieszczenie z zespotem natryskow - 23 szt
pomieszczenie z 2 natryskami i 1 umywalkg przed wej$ciem do sauny, pomieszczenie sauny suchej),
hall przed wejsciem do hali z nieckg basenu sportowego z brodzikiem przejazdowym, pokdj kontroli
antydopingowej (z gabinetem lekarskim z punktem wodnym, z 2 toaletami z umywalkami i 1 kabing wc),
magazyn basenowy (sprzetu basenowego), toaleta dla os6b niepefnosprawnych, pokdj lekarza (umywalkg
i toaletg z umywalka i 1 kabing wc),

- zespot pomieszczen technologicznych strefy basenowej: hala z niecka basenu sportowego (olimpijskiego
z 4 brodzikami do ptukania stop i trybunami), hala z nieckg basenu rekreacyjnego dla dzieci, nieckg basenu
z hydromasazem, niecka basenu rekreacyjnego ogoéinego, zejscie do basenu odkrytego na zewnatrz, basen
rekreacyjny ogolny, toaleta ogolna, pomieszczenie porzadkowe, pokoj ratownikéw przy basenach
rekreacyjnych z weztem sanitarnym (1 wc, umywalka, 1 natrysk, szatnia) basen rekreacyjny z kulg
(z 2 wannami jacuzzi, zjezdzalnig rodzinng, basen z czescig do nauki ptywania oraz atrakcjami tj. ,dzika
rzeka’, 2 hamownie zjezdzalni rurowych typu ,Anakonda Z1” i ,Anakonda Z2"), basen dla sportowcow
do préb wysitkowych (kanat przeplywowy)

- na zewnatrz : 1 basen odkryty, 1 wanna jacuzzi,

- przy hali basenowej basenu olimpijskiego znajdujg sie: 2 pomieszczenia zbiorki zawodnikéw (drabinki,
krzesta) z wydzielonymi magazynkami, pomieszczenie techniczne do obstugi zawodow z urzgdzeniami
do pomiaru czasu z wezlem sanitarnym (1 natrysk, 1 we, 1 umywalka), pomieszczenie ratownikéw z weziem
sanitarnym (1 natrysk, umywalka, 1 wc), pomieszczenie gospodarcze (do przetrzymywania odkurzaczy
do czyszczenia niecek basenowych), 2 magazyny sprzetu sportowego,

- strefa SPA: umywalnia damska strefy SPA (pomieszczenie z 2 umywalkami, 2 kabinami ustepowymi,
4 natryskami), umywalnia meska strefy spa (pomieszczenie z 2 umywalkami, 4 natryskami, 2 kabinami
ustgpowymi, 2 pisuarami), zespot pomieszczen technologicznych strefy SPA: strefa barowa drink bar
z zapleczem (magazynek podrgczny wyposazony w stelaz na reczniki i chusty oraz olejki do saun, szafki dla
personelu), 6 lezanek wypoczynkowych, taznia parowa, sauna sucha, basen do schiadzania z zimng woda,
2 brodziki do schiadzania stop, 2 natryski do schtadzania, grota lodowa, sauna sucha, basen rekreacyjny
z cieptg wodg, 2 natryski do schiadzania, sauna parowa, sauna sucha, 2 pomieszczenia z solarium (1 kabina
lezgca, 1 kabina stojgca - nieuzytkowane, nieudostepniane klientom).

POZIOM 2
- strefa fitness: pomieszczenie sitowni, sala do cwiczen fitness z magazynem na sprzet sportowy,

przebieralnia damska (105 szafek, 2 przebieralnie, w przedsionku 5 umywalek, 3 kabiny ustepowe,
3 natryski), przebieralnia meska (2 umywalki, 2 pisuary, 2 toalety, 3 natryski), 2 zespoly toalet
ogolnodostepnych przy trybunach (damska, meska, dla osdb niepetnosprawnych) oraz 1 zespot toalet
przy pomieszczeniu sitowni (damska, meska, dla oséb niepeinosprawnych), skiadzik porzadkowy,

2 pomieszczenia gospodarcze.

POZIOM 3
- VIP Room (sala konferencyjna, toaleta damska, toaleta meska, kuchenka podreczna wyposazone z zlew

jednokomorowy, lodowke, szafki zamykane),
- loza komentatorow z wydzielonym pomieszczeniem wypoczynkowym dla komentatorow, wykorzystywanym
réwniez jako sitownia dla sportowcow, we (1kabina ustepowa, umywalka), magazynek.

BASENY W OBIEKCIE

Basen olimpijski — obieg |
Gtebokosc¢ niecki 2,5 m- 3,9 m, objetos¢ niecki 3641 m?*, obcigzenie maksymalne 278 osdb na godzine, ilosé
wymian 3, 66 na dobe. Wymiary niecki 50 m x 25m z zespofem ruchomego dna i ruchomej przegrody

rozdzielajgce;j.

Basen rekreacyjny — obieg Il
Basen rekreacyjny z basenem do nauki i zjezdzalniami wodnymi. Gteboko$¢ niecki 1,2 m, objeto$é niecki

360 m?, obcigzenie maksymalne 112 os6b na godzing, ilo$¢ wymian 27 na dobe. Urzadzenia wytwarzajace
aerozol wodno-powietrzny: masaz karku z pompg masazu karku, masaz Scienny dwudyszowy, pompa
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masazu sciennego dwudyszowego, 14 laweczek powietrznych, 4 dmuchawy bocznokanatowe do taweczek
powietrznych, 3 pompy masazu $ciennego dwudyszowego, sztuczna rzeka (1), pompa sztucznej rzeki (2),
pompa zjezdzalni wodne] (3), gejzer powietrzny denny (2), dmuchawa bocznokanatowa gejzera
powietrznego (2), sztuczna rzeka zewnetrzna.

2 wanny z hydromasazem w wydzielonej czesci basenu rekreacyjnego — obieg lll

Gtebokosc¢ niecki 1 m, objetoé¢ niecki 1,3 m3 (kazda), obciazenie maksymalne 10 os6b na godzing, ilos¢
wymian 20 na godzine. Wanna akrylowa z hydromasazem z pompag do hydromasazu (2), i dmuchawa
bocznokanatowa do hydromasazu (2).

Basen rekreacyjny w ksztaicie nerki — obieg IV

Gteboko$¢ niecki 1 m — 1,2 m, objetosé niecki 65 m?, obcigzenie maksymalne 24 oséb na godzine, ilos¢
wymian 24,4 na dobe. Kaskada wodna (1), pompa kaskady wodnej (1), masaz scienny trzydyszowy (1),
pompa masazu $ciennego trzydyszowego (1), taweczka powietrzna 50 cm (3), dmuchawa bocznokanatowa
faweczek powietrznych (1), gejzer powietrzny denny (1), dmuchawa bocznokanatowa gejzera powietrznego

(1).

Basen dla dzieci — obieg V
Gtebokosé niecki 0,45 m — 0,9 m, objetosé niecki 22 m?3, obcigzenie maksymalne 12 os6b na godzine, ilos¢
wymian 54,5 na dobe. Grzybek wodny (1), pompa grzybka wodnego (1), armatka wodna z pompg (1).
Z basenu korzystajg dzieci do Iat 3.

Basen rekreacyjny z hydromasazem (z lezankami) z basenem rekreacyjnym z ciepta woda w strefie
saun — obieg VI

Basen z hydromasazem: giebokos¢ niecki 1,25 m , objetosé niecki 30 m3, obcigzenie maksymaine 14 osob
na godzine. Basen z ciepla woda w strefie saun: gtebokos¢ niecki 1 m, objeto$¢ niecki 7 m3, obcigzenie
maksymalne 4 0s6b na godzine. taczna ilos¢ wymian wody 42,7 na dobe. taweczka powietrzna 50 cm
(4 szt), dmuchawa bocznokanalowa do taweczek powietrznych (2 szt.), lezanka powietrzna (8), dmuchawa
bocznokanatowa do lezanek powietrznych (3), gejzer powietrzny denny (1), dmuchawa bocznokanatowa
gejzera powietrznego (1).

Basen zewnetrzny caloroczny — obieg VIl
Gtebokosé niecki 1,25 m, objetosé niecki 260 m®, obcigzenie maksymalne 77 osob na godzing, ilos¢ wymian
17,5 na dobe. Stanowisko do masazu powietrznego — taweczka (13 faweczek, 24 siedziska), dmuchawa
bocznokanatowa do taweczek (4), stanowisko do masazu powietrznego lezanka (13), dmuchawy
bocznokanatowe lezanek powietrznych (6).

Basen z hydromasazem i ciepta woda zewnetrzny — obieg VIII

Glebokos¢ niecki 1 m, objetosé niecki 7,8 m3, obcigzenie maksymalne 11 os6b na godzing, ilo$¢ wymian
10 na godzine. Stanowisko do masazu powietrznego — taweczka (11), dmuchawa bocznokanalowa masazu
powietrznego (2), dysza $cienna masazu wodnego (11), pompa masazu wodnego (2).

Basen schiladzajacy po saunie — obieg IX
Gtebokos$é niecki 1,5 m, objetos¢ niecki 3,75 m?, obcigzenie maksymalne 20 oséb na godzing, ilo$¢ wymian
2 na godzine.

Na terenie obiektu zainstalowane sa 2 fontanny (1 zewnetrzna przy kuli basenu rekreacyjnego,
1 wewnetrzna przy ogrodzie zimowym przy kawiarni).

PROCES UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Obieg wody w nieckach i wannach jacuzzi odbywa sie w systemie zamknietym z czynnym przelewem
i pionowg cyrkulacja wody w basenach od dysz dennych do rynien przelewowych, uzupetniania wody
Swiezej w zbiornikach przelewowych i w brodzikach do plukania stép. Odprowadzenie wod poptucznych
z plukania filtréw zrealizowano do kanalizacji sanitarnej poprzez zbiorniki wéd poptucznych, zlokalizowane
w pomieszczeniu podbasenia. Odprowadzenie wody z ww brodzikéw zrealizowano do kanalizacji sanitarnej,
brodziki sa zasilane z instalacji uzdatniania wody basenowej. Wydzielonych jest 9 obiegdw wody basenowej
z 9 zbiornikami przelewowymi. Filtry zwirowo-antracytowe 20 sztuk: basen olimpijski (4), basen rekreacyjny
(3), basen zewnetrzny (3), wanny jacuzzi (2), basen z lezankami (2), basen w ksztaicie nerki (2), brodzik dla
dzieci (2), basen schiadzajgcy (1), basen z hydromasazem zewnetrzny (1). Woda basenowa ze zbiornika
przelewowego trafia na zespoly filtracyjne, skad po mechanicznym oczyszczaniu na ztozu i uzdatnieniu
za posrednictwem pomp kierowana jest ponownie do obiegu. Do dezynfekcji wody w nieckach basenowych
stosowane sg lampy UV i podchloryn sodu, wytwarzany na miejscu w drodze procesu elektrolizy soli
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kuchennej. Do utrzymania wiasciwego pH stosowany jest $rodek Korektor PH Minus (roztwor kwasu
siarkowego ok. 50 %). Do koagulacji wody stosowany jest FlockChem Super Koagulant plynny. Szczegdtowy
opis procesu uzdatniania wody opisany w Projekcie Powykonawczym Zespotu  Plywalni
przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie zostat zatgczony do protokotu kontroli (zatgcznik nr 1).

Jako$¢ wody w basenach kontrolowana jest automatycznie przez komputer Dulcomarin 2 firmy Prominent.
Komputerowe jest takze dozowanie odpowiednich reagentébw w celu utrzymywania odpowiednich
parametrow fj. poziom chloru, odczyn pH wody, potencjatu Redox.

W dniu kontroli zapisy komputerowe wskazywaty:

- basen olimpijski : zawarto$¢ chloru 0,42 mg /dm 2, temp. wody 27,5 © C, ph — 6,99, redox- 753 mV,

- basen rekreacyjny ze zjezdzalniami : zawarto$¢ chloru 0,90 mg /dm 3, temp. wody 30,3 © C, ph — 7,01,
redox- 767 mV,

- wanny jacuzzi : zawartosc chloru 0,80 mg /dm 2, femp. wody 34,9 ° C, ph — 7,87, redox- 745 mV/.,

- brodzik dla dzieci : zawarto$¢ chloru 0,49 mg /dm 2, temp. wody 33,4 ° C, ph — 7,08, redox- 721 mV.,

- basen w ksztatcie nerki : zawartos¢ chloru 0,78 mg /dm 2, temp. wody 31,2 ° C, ph — 6,98, redox- 741
mVv.,

- basen z lezankami : zawartosc¢ chloru 0,79 mg /dm 3, temp. wody 32,4 9 C, ph — 7,01, redox- 757 mV.,

- basen z ciepta wodg przy saunach : zawarto$¢ chloru 0,32 mg /dm 3, temp. wody 32,8° C

- wanny jacuzzi : zawartosc chloru 0,80 mg /dm 3, temp. wody 34,9 ° C, ph — 7,87, redox- 745 mV.,

- basen zewnetrzny : zawartosc chloru 0,77 mg /dm 3, temp. wody 32,2 ° C, ph — 7,0, redox- 786 mV.,

- wanny jacuzzi zewnetrzna : zawarto$¢ chloru 0,81 mg /dm 2, temp. wody 32,1 © C, ph — 6,99, redox -

708 mV.,
- basen schiadzajacy przy saunach : zawarto$¢ chloru 0,58 mg /dm 2, temp. wody 16,3 ¢ C, ph — 7,0,

redox- 747 mV.

Na stanie zapas $rodkow utrzymujgcych jakos¢ wody w nieckach wystarczajacy, przechowywany
w wydzielonych pomieszczeniach, wyposazonych w wentylacje nawiewno-wywiewng.
Srodki do uzdatniania wody zakupowane sg na biezgco. W dniu kontroli okazano do wgladu umowe
Nr 21/2015 zawartg w dniu 29.12.2015 r. z Chemi Kam Sp. z o.0. ul. Barlickiego 26, 42-506 Bedzin na

dostawe chemii basenowe.

W dniu kontroli woda w nieckach basenowych klarowna i przejrzysta. Dokonano pomiaréw temperatury wody
i poziomu chloru wolnego w nieckach basenowych i wannach jacuzzi:

- basen olimpijski : zawartosc chloru 0,5 mg /dm 3, temp. wody 27,5° C,

- wanny jacuzzi : zawartos¢ chioru 0,7 mg /dm 3, temp. wody 359 C,

- brodzik dla dzieci : zawartos¢ chioru 0,4 mg /dm 2, temp. wody 33 °C,

- basen w ksztatcie nerki : zawarto$¢ chloru 0,6 mg /dm 3, temp. wody 31 ° C,

- basen z lezankami : zawartos¢ chloru 0,6 mg /dm 3, temp. wody 32 ° C,

- basen z ciepta wodg przy saunach : zawarto$¢ chloru 0,3 mg /dm 2, temp. wody 32°C
- wanny jacuzzi : zawarto$¢ chloru 0,7 mg /dm 3, temp. wody 34 ° C,

- basen zewnetrzny : zawartos¢ chloru 0,6 mg /dm 3, temp. wody 32°C,

- wanna jacuzzi zewnetrzna : zawartos¢ chloru 0,7 mg /dm 2, temp. wody 32 9 C,

- basen schtadzajgcy przy saunach : zawartos¢ chloru 0,5 mg /dm 3, temp. wody 16 °C
- brodziki do ptukania stép : zawartos¢ chloru 0,5 mg /dm 3.

Na hali basenu olimpijskiego znajdujg sie 3 brodziki do piukania stop oraz 1 brodzik w ciggu
komunikacyjnym do czeéci rekreacyjnej. Brodziki napetniane sa wodg uzdatniong, pochodzacg z obiegu
basenu olimpijskiego. Brodziki usytuowane sg w sposéb uniemozliwiajgcy ich ominiecie, ratownicy maja
obowigzek zwracania uwagi na koniecznos¢ ptukania stop w brodzikach. Glebokos¢ wody w brodzikach
wynosi ok. 10 cm. Woda w brodzikach automatycznie, w systemie cigglym uzupeiniana jest woda z
instalacji zasilajgcej basen. Peina wymiana wody w brodzikach wynosi 1 raz w ciggu 1 godziny lub czesciej.
Woda z brodzikéw odprowadzana jest do kanalizacji. Catkowite oproznianie, czyszczenie i dezynfekcja
brodzikdw odbywa sie 1 raz dziennie, po zakoriczonym dniu lub w miare potrzeb w zaleznosci od ilosci oséb

korzystajacych z basenow w ciggu dnia.

W widocznym miejscu przy kasach, w saunach umieszczony jest regulamin dla korzystajacych
z obiektu. Przy zjezdzalniach umieszczony jest regulamin korzystania ze zjezdzalni wodnych.

W ciggu komunikacyjnym przed przebieralniami znajdujg sie stanowiska z suszarkami do suszenia
wlosow w ilosci 20 sztuk, lustra.

Umywalki do mycia rgk zaopatrzone sg w mydio plynne i reczniki jednorazowe w podajnikach
$ciennych, kosze na odpady komunalne wytozone wktadami foliowymi, w kabinach wc zapewniony papier
toaletowy w podajnikach éciennych. Sciany w pomieszczeniach z natryskami na cate wysokosci wytozone
glazura, podioga terakotg z odptywem do kratek sciekowych. Wyposazenie zaplecza szatniowo-sanitarnego
wykonane jest z materiatow nienasigkliwych, fatwo zmywalnych i odpornych na srodki dezynfekcyjne. W celu
doktadnego mycia i dezynfekcji powierzchni podiogi w szatniach, szafki umieszczone sg powyzej 15 cm nad
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podtoga. W pomieszczeniach z natryskami wywieszone sg informacje o Koniecznosci mycia ciata przed
wejsciem do basenu.

W pokoju ratownikdw przechowywany jest podstawowy sprzet ratowniczy, zapewniony aparat ambu, AED
oraz apteczki pierwszej pomocy, zaopatrzone w podstawowe $rodki opatrunkowe i dezynfekcyjne
z aktualnymi datami waznosci.

Czuwaniem nad bezpieczenstwem o0s6b kapiacych sie zajmuje sie 14 ratownikow, pracujgcych
w systemie dwuzmianowym. Ratownicy zatrudnieni sg przez WOPR Lublin.

Do obstugi technicznej urzgdzen do uzdatniania wody zatrudnionych jest 16 oséb, pracujgcych
w systemie dwuzmianowym (7:00-19:00, 19:00-7:00). Konserwatorzy prowadza rejesir zapisdw
z komputerow oraz pomiaréw dokonywanych za pomocg urzadzenia Photolyser 300 firmy Dinotec
(urzgdzenie do pomiaru chloru wolnego, zwiazanego, pH). Konserwatorzy prowadzg zapisy w rejestrach
tj. ,Tabela dziennych odczytéw parametrow wody”, ,Tabela czynnosci obstugowych”, ,Tabela rozchodu
srodkéw chemicznych”, prowadzonych zgodnie z ,Harmonogramem wykonywania podstawowych czynnosci
obstugi stacji uzdatniania wody basenowej’ (zatgcznik nr 6 do protokotu kontroli).

UTRZYMANIE CZYSTOSCI POMIESZCZEN

Sprzataniem pomieszczen basenowych zajmuja sie pracownicy firmy zewnetrznej, zgodnie z umowg
nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawartg z APURO Stawomir Wrobel sp. k. z siedzibg w Lublinie ul. Zimna 5,
20-204 Lublin na swiadczenie ustug polegajgcych na utrzymaniu czystosci w obiektach Aqua Lublin wraz
z zapewnieniem $rodkow czystosci, potrzebnego sprzetu, narzedzi | materiatow do wykonywania przedmiotu
umowy przez wykonawce. Obstuga prowadzona jest w systemie pracy 3 — zmianowej (6:00-14:00- 3 osoby,
14:00-22:00- 3 osoby, 22:00-6:00- 6 oséb).
Na srodki czystociowe i dezynfekcyjne oraz sprzet porzadkowy wydzielone skiadziki porzadkowe
Na stanie dostepne sg srodki do mycia i dezynfekcji powierzchni, Scian i podtog, sanitariatow:
- §rodki firmy STS: P-01 (do mycia i konserwacji podtég), P-02 (do mycia powierzchni zmywalnych), P-03
(do mycia urzadzen sanitarnych), P-04 (do usuwania tlustych zabrudzen olejowych), P-26 (zel kamien
i rdza), P-29 (pielegnacja stali nierdzewnej), Candido (wybielacz do tkanin i mycia urzadzen sanitarnych),
Wec - Acid (do mycia urzadzen sanitarnych i powierzchni glazurowanych),
- BeDeS (zel do wc antybakteryjny),
- Velox Top Af (do dezynfekgji powierzchni),
- Desofect Forte firmy Bassau (do dezynfekcji powierzchni).
Wszystkie preparaty i srodki z aktualnymi datami waznosci.

ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne usuwane sg do pojemnikdw wytozonych wkiadami foliowymi, nastepnie do 5 konteneréw
zbiorczych, usytuowanych przy budynku na terenie utwardzonym. Odpady komunalne odbierane sg 1 raz
w tygodniu, zgodnie ze Zleceniem znak MOSIR/PSTD/40/1937/2016 z dnia 11.04.2016 r. dla MPO SITA
Wschad Sp. z 0.0. ul. Cieptownicza 6, 20-746 Lublin na $wiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadow
komunalnych w okresie od 11.04.2016 r. — 31.05.2016r. z nieruchomosci administrowanych przez MOSIR
,Bystrzyca” w Lublinie Sp. 0.0.

WENTYLACJA

W dniu kontroli okazano do wgladu oswiadczenie kierownika roboét o zakonczeniu robét budowlanych
zdnia 31.07.2015 r. przy realizacji inwestycji budowy Zespotu krytych plywalni Al. Zygmuntowskie 4
w Lublinie w zakresie robdt budowlano — montazowych, instalacji wod-kan., co, wentylacji i klimatyzacji
z informacja, iz przediozone protokoty badan i sprawdzen wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane,
dotyczace zakonczonej budowy obiektu sg kompletne, a ich wyniki pozytywne. W dniu kontroli ckazano
do wgladu umowe nr 13/Cz/2016 z dnia 01.04.2016 r. z Panem Waldemarem Ilwaszko, prowadzgcym
dzialalnos¢ Ilwaszko Waldemar Zakiad Inzynieryjny V-KLIMA z siedzibg w Lublinie ul. Bazylianéwka 77/13
na $wiadczenie ustug w zakresie przeglgdéw serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych), konserwacii
urzadzen wentylacji i klimatyzacji w AQUA LUBLIN.

KONTROLA JAKOSCI WODY BASENOWEJ
W obiekcie prowadzony jest wewnetrzny monitoring jakosci wody basenowej wykonywany 1 raz
w miesigcu przez Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.0. tajski, 05-119 Legionowo ul. Koscielna 2a
(sprawozdania z badan wody pobranej w miesigcu marcu i kwietniu 20186 r. zostaly zatgczone do protokotu
kontroli — zatgcznik nr 3 i 4).
Kierownictwo obiektu zapoznane jest z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 .

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z2015 r., poz. 2016).
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Pismem z dnia 26.02.2016 r. znak MOSIR/DOZ/17/1051/2016 MOSIR Sp. z 0.0. przedtozyt harmonogram
badan wody w obiekcie AQUA LUBLIN, ktory zostanie zweryfikowany w zakresie iloci pobieranych probek
i badan fizykochemicznych wody, a nastepnie przediozony PSSE w Lublinie, celem zatwierdzenia.

Wediug wyjasnien Pani Beaty Skiby - Szymanskiej opracowywany zostanie harmonogram biezace;
obserwacji wody w nieckach basenowych, ktory zostanie wdrozony wraz z harmonogramem badan wody
basenowej i dostosowaniem zawartosci chloru wolnego w brodzikach do ptukania stép od 01.06.2016 .

3. Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktore naruszono*
nie dotyczy
4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano/-rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budoway*
2. Whaiesiene/nie wniesiono™ uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — naniesione/nie naniesiono**

(podac: numer strony protokofu, ckreslenia lub wyrazy bledne 1 te, ktére je zastepuja)

4. Za stwierdzone nieprawidiowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie natozono/Aatezere™™ grzywne w drodze mandatu karnego na

{imie i nazwisko/stanowisko)

w wysokosci - sfownie -
(nr mandatu kamego). .. -

(podsfawa prawna) ...-

5. Upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

nie dotyczy

(imig i nazwisko/adres)

8. Protokot zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach

9. Ztrescig protokolu kontroli zapoznano sie/nie-zapezrane-sie **
10. W przypadku odmowy podpisania protokofu nalezy wpisa¢ powdd odmowy podpisania protokotu

nie dotyczy
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(ézyte!ny podpis @séb obecnych podczas kontroli)

Kicrownik Sckeji Nadzoru
nad Jakoscig Zdrowetng Wody Slarszy Asystent
A AL
Und 9
mur inz Maigordaia Seralin mer iz Ewa Krél

(czytelny podpis kontrolujgcego (-ych)

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

"BYSTRZYCA! Lublinie sp. z 0.0
ul. Filc .ublin
tel. 81 40 $1 466-51-01
NIP: 712-3.1, ON 000972765

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 26.04.2016 r.

" )

i T ? \
e s R oYY (G
(czytelny podpis 0sgby odbierajgcej protokdt i pieczed podmiotu)

W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokolu kontroli moga zostac¢ zgloszone zastrzezenia
do ustaleri stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczq warunkow skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym efapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wfasciwej stacji
sanitamo-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"
** niewfasciwe skreslic
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Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-A-738.1/26/2016
Lublin, dnia 18.04.2016 r.

(miejscowosé | dala)

przeprowadzonej przez

Matgorzate Adamska - Oddzial Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/49/2016 oraz
Ewe Krol- Oddzial Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/42/2016, upowaznienie do--
przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/450/2016

(imig 1 nazwisko. komdrka orgamzacysna. nr upowaznienia do wykonywania czynno$ci kontrolnych)

Pracownika (-ow) upowaznionego (-ych) przez

Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitare))

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w zwigzku z art, 67 § 1 oraz art. 68 § 1 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU E

1 Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin
email: osrodek@mosir.lublin.p! tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

(petna nazwa/adresftelefonfaks/poczta elektroniczna)

2 Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Osrodek Wypoczynkowy ,,Stoneczny Wrotkéw” ul. Osmolicka 9, 20-519 Lublin tel. 81 466 51 70

email; osrodek@mosir.lublin.pl
(peina nazwa/adresftelefon/faks/poczta elektronicznalrodza) prowadzoney vzratalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin— wiasciciel

2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. — dzierzawca
fimig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielski/w przypadku spotkr cywilne) wymieni¢ wszystkich wspoinikow)

1. Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

fadres zamieszkania/siedziby (w przypadku spofki cywiine; adresy zamieszkania wszystkich wspoinikdwielefonffaks/poczta elektroniczna)

4 NIP - 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5 Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
Pan Zdzistaw Holysz — v-ce Prezes Zarzadu
{imig 1 nazwiske/stanowisko)

6 Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imig | nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowazmenia/nr)
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Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*
Pan Jarostaw Szymariski - Kierownika Sezonowych Obiektéw Sportowo - Rekreacyjnych
tel. 724 990 015

(1mug 1 nazwiska/stanowisko/inne)

- INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
. Data i godzina rozpoczecia kontroli 18.04.2016 r., godz. 12:00

Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Kontrole sanitarna przeprowadzona w zwigzku ze ziozonym pismem Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp.z 0.0 zdnia 07.04.2016 r

Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: nie dotyczy

Data i godzina zakohczenia kontroli 18.04.2016 r., godz. 13:40

Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy

Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie Prowadzonej dziatalnosci oraz warunkéw $wiadczenia ustug.

- Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-63/HK t
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

Podczas kontroli  wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badan laboratoryjnych**
—nr i nazwa protokotu/6w*

nie dotyczy
Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* nie dotyczy

10.Korzystano* z wynikéw badar i pomiaréw

1.

-protokoéi z przegladu wentylacji nr 1013

-protokét z przegladu wentylacji nr 1014

Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa na odbidér odpadéw komunalnych

- fakture VAT nr 130133563 z dnia 31.03.2016 r. za wywoz odpadéw komunalnych.

12 . Wykaz dokumentéw zalaczonych do protokotu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy

.

1.

WYNIKI KONTROLI

Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Podmiot dziala na zasadzie wpisu do KRS 0000390895

Informacje istotne dla ustalen kontroli np stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolg sanitarng przeprowadzono w zwigzku ze zlozonym pismem Miejskiego Osrodka Sportu
| Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp.zo.0 zdnia 07.04.2016 .
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QOsrodek Wypoczynkowy ,Stoneczny Wrotkow” zlokalizowany jest na terenie bezpo$rednio przylegajacym

do Zalewu Zemborzyckiego od strony ul. Osmolickiej 9 w Lublinie i zarzadzany jest przez Miejski Osrodek
Sportu | Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o o.

Kontrolg objeto wydzielone na terenie osrodka:

- ogrodzony teren z placami zabaw dla dzieci, brodzikiem ogélnodostgpnym, urzadzeniami fitness,

- wypozyczalnia sprzetu wodnego i sportowego,

- parking,

- toalety ogodlnodostepne,

- tereny zielone przy Osrodku Reland z wydzielonym placem zabaw.

Na terenie osrodka wydzielony ogrodzony ogéinodostepny plac zabaw z urzadzeniami . hustawki,
zjezdzalnie, mostki, bujaki, drabinki o metalowych, drewnianych, sznurowych konstrukcjach, urzgdzenia
zabawowe utrzymane w dobrym stanie technicznym. Na terenie placu zabaw nie ma wydzielonych
piaskownic Urzadzenia fitness zlokalizowane na utwardzonym terenie, utrzymane w dobrym stanie
technicznym. Brodzik ogélnodostepny przy placu zabaw zostanie udostgpniony w sezonie letnim. Alejki
utwardzone kostkg brukowa, zapewnione drewniane tawki | kosze wylozone wkiadami foliowymi. Toalety
ogdlnodostepne znajdujg sie w budynku wolnostojgecym, z podzialem na 2 czesci (ogéinodostepng
i czes¢ udostepniang podczas imprez kulturalnych). Budynek podigczony jest do miejskiej sieci
kanalizacyjnej, woda z wilasnego ujecia, ciepta woda z 2 bojlerow elektrycznych, o$wietlenie naturalne
| elektryczne, wentylacja grawitacyjna. W toalecie ogoinodostepnej wydzielonych jest 8 kabin
z niepetnymt $cianami. Kabiny zaopatrzone w podajniki z papierem toaletowym, w przedsionku 3 punkty
wodne do mycia rak z biezacg cieptg i zimna wodg zaopatrzone w podajniki z mydtem w plynie oraz
podajnikiem na reczniki jednorazowe, kosz na odpady komunaine wyiozony workiem foliowym. Sciany
wylozone glazurg do wysokosci 2m, podioga wylozona terakotg z kratkami Sciekowymi. Wydzielona
cze$¢ udostepniana na czas trwania imprez kulturalnych posiada wydzielone 4 kabiny ustgepowe,
6 pisuarow, w przedsionku 3 punkty wodne, Toalety w dniu kontroli utrzymane czysto. Dodatkowo osoby
przebywajgce nad Zalewem mogg korzystad rowniez z ptatnych toalet (czes¢ damska imeska)
w budynku przy kompleksie basendéw odkrytych. W dniu kontroli do wgladu okazano protokoty
z okresowe] kontroli przewodéw kominowych z dnia 14.05 2015 r. dot. Toalety, w ¢ z kasg przy parkingu
protokd! nr 1014 oraz Pawilonu ,FOK” protokét nr 1013 wykonane przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy
ul. Bronowicka 7,20-301 Lublin. Protokoly bez uwag , nastepne terminy kontroli maj 2016 r. W budynku ’
toalety wydzielone pomieszczenie kasy parkingu, przy ktorym znajduje sig skiadzik porzadkowy na $rodki
czystosciowe | dezynfekcyjne, na stanie do dezynfekcji toalet Levatory cleaner (tzw. palemka) oraz WC
hit (z terminem waznosci 07.02.2017 r.), $rodki higieniczne w zapasie (papier toaletowy, reczniki
jednorazowe, worki foliowe do koszy na odpady) Sprzatane toalety odbywa sig¢ na biezaco przez
pracownikow MOSIR. Na terenie o$rodka znajduje sie wypozyczalnia sprzetu wodnego | sportowego, na
stanie rowery wodne, kajaki, sprzet do windsurfingu, rowery gérskie. Przy budynku wypozyczalni
wydzielony jest maty plac zabaw z metalowymi urzadzeniami zabawowymi, w dobry stanie technicznym.
Przy wypozyczalni wydzielony jest park linowy, teren wydzierzawiony przez firme Plus Zakiad Usiug
Finansowych Lombard Andrzej Zasada ul Niepodlegtosci 11, Swidnik. Ponadto przy o$rodku wydzielone
sg rowniez pola golfowe prowadzone przez firme zewnetrzng - Lubelska Akademia Golfa Teren zielony
przy Osrodku Reland zarzadzany jest przez MOSIR. Teren obsiany trawa, przy linii brzegowej ustawione

tawki i kosze na odpady komunalne, w wydzielonym miejscu znajdujg sle drewniane urzadzenia
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(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniefszego protokotu kontrofi mogq zostac zgloszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczq warunkow skonltrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontrofi

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczne).

w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

“* niewfasciwe skreslic
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porzgdkowych. Podczas imprez w toaletach zapewniany jest papier toaletowy, przy punktach wodnych

mydto w plynie | reczniki jednorazowe. Na terenie campingu wydzielone jest boisko pitkarskie
dzierzawione przez Osiedlowe Stowarzyszenie Vrotkovia.

Na terenie Oérodka Wypoczynkowego ,Marina” w sezonie letnim bedzie funkcjonowato miejsce
wykorzystywane do kapieli Teren przy miejscu wykorzystywanym do kapieli poroéniety trawa, wzdiuz
linii brzegowe|] zapewnione fawki, kosze na odpady komunalne. Wedtug wyjasnien Pana Jarostawa
Szymarnskiego fawki sg odmalowywane sukcesywnie W sezonie letnim planowane jest przy miejscu
wyznaczonym do kapieli zorganizowanie 2 boisk plazowych (do pitki siatkowe] i nozne;).

Przy pomieszczeniach biurowych zapewniona apteczka pierwsze] pemocy zaopatrzona

w podstawowe srodki opatrunkowe (gazy, bandaze, plastry) i $rodek do odkazania ran - woda
utleniona Wszystkie srodki i materiaty posiadajg aktualne daty waznosci.

W dniu kontroli okazano do wgladu protokét Nr 2397 z okresowej kontroli przewodow kominowych

zdnia 09.10.2015 r. wykonany przez Spéidzielnie Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin —

protokd! bez uwag.
W dniu kontroli stan sanitarno-porzadkowy terenu osrodka zachowany dostatecznie

. Nieprawidlowoéci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy
. Dorazne zalecenia, uwagi | wnioski*
nie dotyczy
UWAGI | ZASTRZEZENIA 0SOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
Omowiono wyniki kontroli, dokonano/-rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/eiziieﬂ-ﬂka—budew#

- Whiesione/nie wniesiono™* uwag | zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

. Poprawki i uzupeinienia do protokotu — rariesiensa/nie naniesiono™

{podac numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy bledne |1 te, kidre je zastepug)

. Za stwierdzone nieprawidlowo$ci wymienione w protokole w czeéci Il pkt 3 it -

nie natozono/ratezene™ grzywne w drodze mandatu karnego na

{imig 1 nazwisko/stanowisko)

W WYSOKOSCi - stownie -
(nr mandatu karmego).. -

(podstawa prawria) ...~

. Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -

wydane przez

(nazwa organu Panstwowey Inspekey Sanitamey)

- Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.

Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** nie dotyczy

. Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu

nie dotyczy
(1mig 1 nazwisko/adres)

Protokot zostal sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

Z trescig protokotu kontroli zapoznano sig/pie-zapeznano-sie **
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POUGCZENIE: W terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostaé zgioszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej staci

sanitarmo-epidemiologicznel

* w przypadku odpowiedz negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

= niewlasciwe skreslic
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Panstwowy Powiatow) Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK-E-723.1/4/2017
Lublin, dnia 15.03.2016 r.

(miejscowosc | dala)
przeprowadzonej przez

Maigorzate Adamska — Oddzial Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/45/2017 oraz Ewe Krol -
Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K-0160/39/2017 upowaznienie do przeprowadzenia kontroli
nr K-0160.2/136/2017

(imig t nazwisko, komdrka organizacyjna. nr upowazniema do wykonywania czynnosci kontrofnych)

Pracownika (-0w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

[nazwa organu Panstwowey Inspekayi Sanitarney)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 ., poz. 1412 ze zm.), w zwiazku z art. 67 §1orazart. 68§ 1i§ 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44,
20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(peina nazwa/adresAelefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

AQUA LUBLIN al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 724 990 044, fax brak
bskiba@mosir.lublin.pl

(petna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodza) prowadzonej dziatalnosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin- wlasciciel
2. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. - zarzadzajacy

(imig 1 nazwisko/pefna nazwa (Inwestor/organ zatozyciefskiiw przypadku spéiki cywilnej wyrmienic wszystkich wspdinikow,)

1. Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
2. ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spotki cywilne adresy zamieszkania wszystkich wspéinikow/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP — 712-325-37-42 REGON - 060972765 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarzadu
(irie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienta/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*
Pani Beata Skiba-Szymariska - Koordynator ds. Administracji obiektow Basenowych
tel. 724 990 044

(imie i nazwisko/stanowisko/inne)
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. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data | godzina rozpoczecia kontroli 14.03.2017 r., godz. 12:30

P

9.

18.03.2017 r., godz. 14:00
Data oirzymania przez konirolowanego zawiadomienia o kontroli* 16.02.2017 r.
Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
Data i godzina zakonczenia kontroli 14.03.2017 r., godz. 15:05

16.03.2017 ., godz. 15:05

Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidiowosci® 30 min. w obszarze oceny stanu
sanitarno- technicznego pomieszczen basenowych.

Zakres przedmioctowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisow okresiajacych wymagania
higieniczne i zdrowoine w zakresie prowadzonej dziafainosci oraz warunkéw $wiadczenia ustug.

Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/08-108/HK, termometr PP/S/K/03-08/HK, Chlorine Test firmy Merc

{nazwa wyposatenia/nr identyfikacyjny)

Podczas kontroli wykonane pomiary,—badania—lub—pobranc—prébki—do—badan—laboratoryjnysh™™

- nr i nazwa protokolu/ow*

Podczas kontroli wykenanc pomiary poziomu chioru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w brodzikach
do plukania stép oraz w nieckach basenowych i wannach jacuzzi. Wykonano rowniez pomiary
ternperatury wody termometrem PP/S/K/03-08/HK w nieckach basenowych i wannach jacuzzi.

Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu™® nie dotyczy.

10.Korzystano™ z wynikow badan i1 pormiarow

11.

- sprawozdania z badari wody z miesigca marca 2017 r. wykonane w ramach kontroli wewnetrznej.
Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa z RWOPR;

- umowa na dostawe profesjonalnej chemii basenowej;

- umowa na $wiadczenie usiug polegajgcych na utrzymaniu czystosci w obiektach Aqua Lublin;

- umowa na $wiadczenie usiugi w zakresie wywozu odpaddéw komunalnych;

- harmonogramy wykonywania podstawowych czynnosci obstugi stacji uzdatniania wody
basenowej opracowane przez MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0.;

— tabele dziennych odczytéw parametrow wody opracowane przez MOSIR , Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z 0.0,;

- harmonogram badan wody w ramach kontroli wewnetrznej na rok 2017.

12. Wykaz dokumentdw zalaczonych do protokotu kontroii

Zalgeznik nr 1 — wykaz placowek szkoino-oswiatowych i kiubéw sportowych korzystajgcych z Zespolu
Plywalni przy Al. Zygmuritowskich w Lublinie.

Zatgcznik nr 2 — Sprawozdania z badan Nr: 220/03/2017/M/1 (basen olimpijski pkt 1), 220/03/2017/M/2
(basen oiimpijski pkt 2), 220/03/2017/M/3 (basen olimpijski pkt 3), 220/03/2017/M/6 (basen
z przeciwpradem), 220/03/2017/M/7 (basen schladzajgcy), 220/03/2017/M/8 (basen rekreacyjny ze
zjezdzalniami pkt 1), 220/03/2017/M/9 (basen rekreacyjny ze zjezdzalniami pkt 2), 220/03/2017/M/10
(jacuzzi nr 1), 220/03/2017/M/11 (jacuzzi nr 2), 220/03/2017/M/12 (basen nerka z wodospadem),
220/03/2017/M/13 (basen z lezankami), 220/03/2017/M/14 (basen =z cieptg wodg w saunach),
220/03/2017/M/15 (basen zewnetrzny 2z lezankami), 220/03/2017/M/16 (brodzik dla dzieci),
220/03/2017/M/17 (woda z systemu cyrkulacji - basen olimpijski), 220/03/2017/M/18 (woda z systemu
cyrkulacji — jacuzzi nr 1 i 2), 220/03/2017/M/18 (woda z systemu cyrkulacji - basen schiadzajgcy),
220/03/2017/M/20 (woda z systemu cyrkulacji - basen rekreacyjny ze zjezdzalniami), 220/03/2017/M/21



Zatgcznik nr 2

Strona3z8

(woda z systemu cyrkulacji - basen nerka), 220/03/2017/M/22 (woda z systemu cyrkulacji - basen

z lezankami, basen z cieplg woda w saunach), 220/03/2017/M/23 (woda z systemu cyrkulacji - basen

zewnetrzny z lezankami), 220/03/2017/M/24 (woda z systemu cyrkulacji — brodzik dla dzieci), z dnia

10.03.2017 r. sporzadzone przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o0.0. tajsk, 05-119 Legionowo,
ul. Koscielna 2a.

220/03/2017/F/1 (basen olimpijski pkt 1), 220/03/2017/F/2 (basen olimpijski pkt 2), 220/03/2017/F/3
(basen olimpijski pkt 3), 220/03/2017/F/6 (basen z przeciwpradem), 220/03/2017/F/7 (basen
schtadzajgcy), 220/03/2017/F/8 (basen rekreacyjny ze zjezdzalniami pkt 1), 220/03/2017/F/9 (basen
rekreacyjny ze zjezdzalniami pkt 2), 220/03/2017/F/10 (jacuzzi nr 1), 220/03/2017/F/11 (jacuzzi nr 2),
220/03/2017/F/12 (basen nerka z wodospadem), 220/03/2017/F/13 (basen z lezankami),
220/03/2017/F/14 (basen z cieplg wodg w saunach), 220/03/2017/F/15 (basen zewnetrzny z lezankami),
220/03/2017/F/16 (brodzik dla dzieci), 220/03/2017/F/17 (woda z systemu cyrkulacji - basen olimpijski),
220/03/2017/F/18 (woda z systemu cyrkulacji ~ jacuzzi nr 1 i 2), 220/03/2017/F/19 (woda z systemu
cyrkulacji - basen schiadzajgcy), 220/03/2017/F/20 (woda z systemu cyrkulacji - basen rekreacyjny
ze zjezdzalniami), 220/03/2017/F/21 (woda z systemu cyrkulacji - basen nerka), 220/03/2017/F/22
(woda z systemu cyrkulacji - basen z lezankami, basen z ciepta wodg w saunach), 220/03/2017/F/23
{(woda z systemu cyrkulacji - basen zewnetrzny z lezankami), 220/03/2017/F/24 (woda z systemu
cyrkulacji — brodzik dla dzieci), 220/03/2017/F/25 (woda z systemu cyrkulacji — basen z przeciwpradem),
z dnia 13.03.2017 r. sporzgdzone przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.0. tajsk, 05-119
Legionowo, ul. Koscielna 2a.

Zatgcznik nr 3 — Harmonogramy wykonywania podstawowych czynnosci obsiugi stacji uzdatniania wody
basenowej opracowane przez MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.0.

Zatgeznik nr 4 — Tabele dziennych odczytéw parametrow wody opracowane przez MOSIR .Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z 0.0.

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy

HI. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. ul. Filaretow 44, 20-809 Lublin wpisana
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Kompleks basenow AQUA LUBLIN miesci sie w budynku murowanym, 4 kondygnacyjnym polgczonym
z basenem ,Strefy H20" i Halg Widowiskowo — Sportows przy AL. Zygmuntowskich 4 w Lublinie. Obiekt jest
wyposazony w instalacje wodociggowa wody zimnej pitnej zasilanej z sieci miejskiej, instalacje wody cieplej
i cyrkulacyjnej zasilanej z wezia cieplnego podigczonego do miejskiej sieci cieptowniczej, instalacje
kanalizacji z odprowadzeniem Sciekow do sieci miejskiej, instalacie odwodorowania (odciag miejscowy
podtgczony do obudowy stacji wytwarzania podchlorynu sodu), instalacje grzewczg grzejnikowg zasilang
z wezta cieplnego podigczonego do miejskiej sieci cieptowniczej, instalacje wentylacii mechanicznej
nawiewno-wywiewnej hal basenowych z funkcjg osuszania powietrza, instalacje klimatyzacji (chtodzenia sala
konsumpcyjna — pomieszczenia gastronomii, pomieszczenia serwerowni i ochrony, pomieszczenie
na odpady komunalne, pomieszczenia biurowe, hall wejsciowy przy klatce schodowej, hall wejsciowy
pomigdzy szatnig a klatka schodows, zespdt odnowy biologicznej, kawiarnia, zaplecze przy sitowni
dia sportowcdw, pomieszczenie kierownika zawoddw z pomieszczeniem technicznym, sala fitness i sitowni,
kabina komentatorow). Obiekt jest przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych.

Kompleks basenow jest obiektem catorocznym, funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 6:00-22:00,
saunarium czynne poniedziatek — niedziela w godzinach 14:00-22:00. Jeden raz w roku przewidziana jest
przerwa technologiczna, przeznaczona na generalne mycie, dezynfekcje, przeglad urzadzen basenowych.
W 2016 r. przerwa technologiczna miala miejsce w dniach 01-28.08.2016 r. (basen olimpijski),
29.08-11.09.2017 r. (basen rekreacyjny ze zjezdzalniami), 11-30.09.2016 r. (pozostate baseny rekreacyjne).
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Terminy planowanych przerw technologicznych przewidzianych w 2017 r. zostana przesiane do PSSE
w Lublinie po ustaleniu ich dokladnych terminéw.

Z kompleksu basendw korzysta &radnio ok. 1000 0s6b dziennie, ok. 30 000 miesiecznie. W kasach
biletowych rejestrowana jest liczba oséb wehodzacych | wychodzgcych z obiektu. Wykaz placéwek szkolno-
oswiatowyvch korzystajgcych w sposdb regularny z AQUA LUBLIN stanowi zatgeznik do protokotu kontroli.
Z basenu korzystaig réwnia osoby prywaie | sskeje sportowe, szkoly nauki plywania dia dzieci powyzej
3 roku zycia, Na terenie basenu oiimpijskiege adbywajg sie réwniez zawody sportowe. Brodzik dla dzieci
udostepniany jest rowniez dla dziedi do 3 roku zycia.

W obiekcie kontroiz obigto nastgpuiges pomieszezenia:

POZIOM O

- zespot toslet ogodlnodostepnych przy szaini na odziez wierzchnig klientow {damska, meska, dla oséb
niepeinosprawnych),

- szatnia ogoinodostepna dla klientow,

- zaplecze szatniowo-sanitarne dla zawodniow | kiubow sportowych: przebieralnia meska (pomieszczenie
szatni z zamykanymi szafkami, 1 kabina do przebieralnia i umywalka, wezel sanitarny: 3 umywalki,
14 natryskow, 2 kabiny ustepowe, 3 pisuary, sauna sucha), przebierainia damska (pomieszezenie szatni
zarnykanymi szafkami, 1 kabina do przebisrainia | umywalka, wezel sanitarny: 3 umywalki, 14 natryskow,
3 kabiny ustepowe, sauna suchaj,

- zaplecze techniczne basendw: pomieszczenie elektrolizera z magazynem soll do wylwarzania podchlorynu
sodu (12 stanowisk dozujgcych podehioryn sodu, natrysk ratowniczy, zlew jednokomorowy}, pomieszczenie
koagulanta {ze studzienkg bezodplywowa | umywaika, 8 stanowisk, podesty do przechowywania zapasu
srodka), pomieszczenie korektora pH (ze studzienkg bezedplywows, umywalka, natryskiem ratunkowym
i oczomyjka, 9 pomp dozujgcych korektor pH, podesty do przechewywania korektora pH), pomieszczenie
podbasenowe ze stacjami uzdatniania wody basenowe] | wentylatornia, wezet cieplny (w przedsionku
zainstalowane jest urzgdzenie QXYPERM do chicrowania ciepte wody uzytkowej).

POZIOM 1

- hall ze stanowiskiem kasowym, migjscami siedzgcymi,

- zespdt pomieszezen szatniowych dla Kklientdow strefy basenowej | strefy SPA! szatnia dia osob
niepeinosprawnych z 2 lazienkami, szatnia ogéina koedukscyjna z przebieralniami, pomieszczenie
przewijaka (1 umywalka, przewijak dia niemowlat, 1 kabina wc z umywalkg), umywainia damska strefy
basenowe] (pomieszczenie z 4 umywalkami, pomieszczenie z 3 kabinami ustgpowymi, pomieszczenie
z zespolem natryskéw 23 szt, pomieszczenie z 2 natryskami i 1 umywalkg przed wejSciem do sauny,
pomieszczenie sauny suchej), umywalnia meska strefy basenowe] (pomieszczenie z 4 umywalkami,
pomieszczehie z 3 kabinami ustepowymi i 3 pisuarami, pomiieszczenie z zespotem natryskéw 23 szt
pomieszczenie z 2 natryskami i 1 umywalka przed wejsciem do sauny, pomieszczenie sauny suchej), hall
przed wejéciem do hali z niecka basenu speortowego z brodzikiem przejazdowym, toaleta dla oscb
niepetnosprawnych,

- zespot pomieszczen technologicznych strefy basenowei: hala z nieckg basenu sportowego (olimpijskiego
z 4 brodzikami do plukania stop i trybunami), hala z niecka basenu rekreacyjnego dla dzieci, nieckg basenu
z hydromasazem, niecka basenu rekreacyjnego cgolnego, zejscie do basenu odkrytege na zewnatrz, basen
rekreacyjny ogdlny, toaleta ogdina, pekéj ratownikdéw przy basenach rekreacyjnych z weziem sanitarnym
{1 we, umywalka, 1 natrysk, szatnia) basen rekreacyjny z kulg (z 2 wannami jacuzzi, zjezdzalnig rodzinng,
basen z czeécig do nauki ptywania oraz atrakciami j. ,dzika rzeka®, 2 hamownie zjezdzalni rurowych typu
JAnakonda Z1" i ,Anakkonda 227, basen dia sportowcdw do prob wysitkowych (basen z przeciwpradem),

- na zewnatrz : 1 basen odkryty, 1 wanna jacuzzi (w dniu kontroli nieuzytkowanaj,

- przy hali basenowej basenu olimpijskiego znajdujg sie: 2 pomieszczenia zbidrki zawodnikow,
pomieszczenie techniczne do obsiugi zawodéw z urzgdzeniami do pomiaru czasu z wezlem sanitarnym
pomieszczenie ratownikow z wezlem sanitarnym (1 natrysk, umywalka, 1 wc),

- strefa SPA: umywalnia damska strefy SPA (pomieszczenie z 2 umywalkami, 2 kabinami ustepowymi,
4 natryski), umywalnia meska strefy spa (pomieszczenie z 2 umywalkami, 4 natryskami, 2 kabinami
ustepowymi, 2 pisuarami), zespol pomieszczen technologicznych strefy SPA: strefa barowa drink bar
zapleczem (magazynek podreczny wyposazony w stelaz na reczniki i chusty oraz olejki do saun, szafki dia
personelu), 6 lezanek wypoczynkowych, faznia parowa, sauna sucha, basen do schiadzania z zimng wodg,
2 brodziki do schiadzania stop, 2 natryski do schiadzania, grota lodowa, sauna sucha, basen rekreacyjny
z cieptg woda, 2 natryski do schtadzania, sauna parowa, sauna sucha, 1 pomieszczenie z solarium (1 kabina
stojgca), 1 pomieszczenie masazu.

POZIOM 2
- strefa fitness: pomieszczenie sitowni, sala do c¢wiczen fithess, przebierainia damska (105 szafek,

2 przebieralnie, w przedsionku 5 umywalek, 3 kabiny ustepowe, 3 natryski), przebieralnia meska
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(2 umywalki, 2 pisuary, 2 toalety, 3 natryski), 2 zespoty toalet ogdlnodostepnych przy trybunach (damska,
meska, dla osob niepetnosprawnych),

Proces uzdatniania wody basenowej nie ulegt zmianie w stosunku do 2016 r. Do dezynfekcji wody
w nieckach basenowych stosowane sa lampy UV i podchloryn sodu wytwarzany na miejscu w drodze
procesu elektrolizy soli kuchennej. Do utrzymania wiasciwego pH stosowany jest érodek Korektor PH Minus
(roztwor kwasu siarkowego ok. 50 %). Do koagulacji wody stosowany jest FlockChem Super Koagulant
ptynny, Glon Chem (preparat glonobdjczy). Jakos¢ wody w basenach kontrolowana jest automatycznie
przez komputer Dulcomarin 2 firmy Prominent. Komputerowe jest takze dozowanie odpowiednich reagentow
w celu utrzymywania odpowiednich parametrow ). poziom chloru, odczyn pH wody, potencjatu Redox.
W dniu kontroli zapisy komputerowe wskazywaty:
- basen olimpijski zawartose chloru 0,64 mg /dm * temp. wody 27,8 ° C, ph — 7,05, Redox- 740 mV,
- basen rekreacyjny ze zjezdzalniami zawarto$¢ chioru 0,90 mg /dm °, temp. wody 31,5 ° C, ph — 7,0,
Redox- 704 mV,
- wanny jacuzzi zawartosc chloru 0,74 mg /dm °, temp. wody 34,2 ° C, ph — 6,97, Redox- 683 mV.,
- brodzik dla dzieci zawartesé chloru 0,35 mg /dm °, temp. wody 33 ° C, ph — 6,95, Redox- 641 mV/
- basen w ksztatcie nerki zawarto$¢ chloru 0,8 mg /dm L temp. wody 32,6 o ph — 7,01, Redox- 757 mV.,
- basen z lezankami zawarto$¢ chloru 0,8 mg /dm °, temp. wody 33,5 ° C, ph — 7,02, Redox- 785 mV.,
- basen z ciepta wodg przy saunach zawarto$é chloru 0,5 mg /dm *, temp. wody 33,9° C,
- basen zewnetrzny zawartos¢ chioru 0,82 mg /dm | temp. wody 32,2 ° C, ph — 7,01, Redox- 730 mV.,
- basen schiadzajacy przy saunach zawarto$é chioru 0,26 mg /dm ° | temp. wody 15,8 ° C, ph — 7.0,
Redox- 760 mV.

Na stanie zapas srodkow utrzymujacych jakos¢ wody w nieckach wystarczajacy, przechowywany
w wydzielonych  pomieszczeniach, zaopatrzonych w  wentylacje nawiewno-wywiewna. Srodki
do uzdatniania wody zakupowane sg na biezgco. W dniu kontroli okazano do wglgdu umowe Nr 20/2016
zawartg w dniu 15.12.2016 r. z Bassau Sp. z 0.0. z siedzibg w Proszkowie ul. Daszynskiego 15 na dostawe

profesjonalnej chemii basenowej.

W dniu kontroli woda w nieckach basenowych klarowna i przejrzysta. Dokonano pomiaréw temperatur wody
i poziomu chloru wolnego w nieckach basenowych i wannach jacuzzi:

- basen olimpijski zawarto$¢ chloru 0,4 mg /dm °, temp. wody 27,9 ° C,

-wanny jacuzzi nr 1inr 2 zawarto$é chioru 0,7 mg /dm °, temp. wodry 345°C,

- brodzik dla dzieci zawarto$¢ chloru 0,4 mg/dm °, temp. wody 33,2 ° C,

- basen w ksztalcie nerki zawarto$¢ chloru 0,5 mg /dm °, temp. wody 32,5 ° C,

- basen z lezankami zawartos¢ chloru 0,7 mg /dm °, temp. wody 33,8 ° C,

- basen ze zjezdzalniami zawartos¢ chloru 0.4 mg /dm 2 temp. wody 32 ° C,

- basen z przeciwprgdem (dla sportowcow) zawartos¢ chloru 0,7 mg /dm -1 temp. wodoy 29.1°cC,
- basen z ciepta wodg przy saunach zawarto$é chloru 0,5 mg /dm °, temp. wody 34,2 C

- basen zewnetrzny zawartosc chloru 0,4 mg /dm s,temp. wody 32,2 ° C,

- basen schiadzajacy przy saunach zawartos¢ chloru 0,3 mg /dm °, temp. wody 15,5 °C,

- brodziki do ptukania stop zawartosé chloru 2,0 mg /dm 2,

Na hali basenu olimpijskiego znajdujg si¢ 3 brodziki do piukania stop oraz 1 brodzik w ciggu
komunikacyjnym do czesci rekreacyjnej. Do dezynfekcji wody w brodzikach do stop stosowane jest
podchloryn sodu wytwarzany na miejscu w drodze procesu elektrolizy soli kuchennej, dodatkowo w razie
koniecznosci w brodzikach umieszczane sg podajniki z tabletkami dezynfekcyjnymi multifunkcyjnymi.
Brodziki napetniane sg wodg uzdatniong pochodzgcg z obiegu basenu olimpijskiego. Brodziki usytuowane
sg w sposob umozlwiajgcy ich ominiecie, ratownicy majg obowigzek zwracania uwagi na koniecznosé
ptukania stop w brodzikach. Gtebokosé¢ wody w brodziku wynosi ok. 10 cm. Woda w brodzikach
automatycznie w systemie ciggtym uzupetiana jest wodg z instalacji zasilajacej basen. Petna wymiana
wody w brodzikach wynosi 1 raz w ciggu 1 godziny lub czesciej. Woda z brodzikow odprowadzana jest do
kanalizacji. Calkowite oproznianie, czyszczenie i dezynfekcja brodzikow odbywa sie wielokrotnie w ciggu
dnia w razie potrzeb w zaleznosci od ilosci osob korzystajgcych z basenow w ciagu dnia.

W widocznym miejscu przy kasach, w saunach umieszczony jest regulamin dla korzystajgcych
z obiektu. Przy zjezdzalniach umieszczony jest regulamin korzystania ze zjezdzalni wodnych. Zarzadzajgcy
ptywalnig umieszcza komunikat o jakosci wody basenowej na stronie internetowej obiektu oraz w gablocie
przy kasach w formie informacji pisemnej.

W ciggu komunikacyjnym przed przebieralniami znajdujg sie stanowiska z suszarkami do suszenia
wiosow w ilosci 21 sztuk, lustra.

Umywalki do mycia rgk zaopatrzone sg w mydio w ptynie i reczniki jednorazowe w podajnikach
sciennych, kosze na odpady komunalne wytozone wkiadami foliowymi, w kabinach wc zapewniony papier
toaletowy w podajnikach sciennych. Sciany w pomieszczeniach z natryskami na catej wysokosci wylozone
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glazurg, podioga terakotg z odptywem do kratek éciekowych. Wyposazenie zaplecza szatniowo-sanitarnego
wykonane jest z materiatow nienasigkliwych, fatwo zrmywalnych | odpornych na $rodki dezynfekcyjne. W celu
doktadnego mycia | dezynfeksji powierzchni podiogi w szatniach szafki umieszczone sg powyzej 15 cm nad
podioga. W pomieszczeniach z natryskami wywieszone sg informacje o koniecznoéci mycia ciata przed
wejsciem do basenu.
W dniu kontroli sufit na klatce schodowsl prowadzacei do zjgzdzalni ,Anakonda Z1" i ,Anakkonda Z2
z licznymi odpryskami farby, zaciekami, niiejgcami z widecznym zakamienieniem. Wedlug wyjasniert Pani
Beaty Skiby-Szymanskiej w czasie przerwy technologicznaj w 2016 1. sufit byt odmalowany. W dniu kontroli
skazano do wglgdu notatke stuzbowg z dnia 06.10.2018 1. sporzgdzong przez firme UNIBEP z siedziba
w Bielsku Podiaskim. W netatce zawarta jest informacia, iz firma MOORE przedstawi technologie naprawy
do dnia 21.10.2016 r w sprawie zgloszonej przez Inwestora reklamacii, dotyczace] tuszczace] sie powtoki
matarskiaf klatki schedowsj wiezy startowe] w hali basenowej rekreacji ze zjezdzalniami, termin napraw
w trakeie nastepnej przerwy technologiczre na obiekcie.

W pokoju ratownikow przechowywany podstawowy sprzet ratowniczy, zapewniony aparat ambu, AED
oraz apteczki pierwsze] pomocy zaopalrzcne w podstawowe Srodki opatrunkowe | dezynfekcyine
z aktualnymi datami waznosci.

Czuwaniem nad bezpieczensiwem oscb kgpigcych sie zajmuje sie 14 ratownikow pracujacych
w systemie dwuzmianowym. Ratownicy zatrudnieni sa przez RWOPR. W dniu kontroli okazano do wgladu
umowe nr 21/2016 a dnia 25.12.2016 r. obowigzuiacs do 31.01.2018 1.

Do obstugi technicznej urzadzed do uzdatniania wody zatrudnicnych jest 15 oséb pracujgcych
w systemie zmiancwym  Konserwatorzy prowadzg rejestr  zapisow  z komputerdw  oraz  pomiarow
dokonywanych za pemocy urzgdzenia Photelyser 300 firmy Dinotec (urzadzenie do pomiart chioru woinego,
Zwigzanego, pH). Konserwatorzy prowadzg zapisy w rejestrach ti. ,Tabela dziennych odczytow parametrow
wody”, ,Tabela czynnosci obsiugowych”, ,Tabela rozchodu $redkéw chemicznych” prowadzonych zgodnie
z Harmonogramem wykonywania podstawowych czynnosci obstugi stacji uzdatniania wody basenowe]”
(zatgcznik do protokolu kontroli).

UTRZYMANIE CZYSTOSCI POMIESZCZEN

Sprzataniem pomieszczen basenowych zajmuja sig pracownicy firmy zewnetrzne] zgodnie z umowa
nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawarta z APURQO Stawomir Wrébel sp. k. z siedzibg w Lublinie ul. Zimna 5,
20-204 Lublin na swiadczenie ustug polegajacych na utrzymaniu czystosci w obiektach Aqua Lublin wraz
z zapewnieniem srodkew czystosci, potrzebnego sprzeiu, narzedzi | materizlow do wykonywania przedmiotu
umowy przez wykonawce. Obsluga prowadzona jest w systemie pracy 3 — zmianowej.
Na $rodki czystosciows | dezynfekeyjne oraz sprzet porzgdkowy wydzielone skiadziki porzadkowe.
Na stanie dostepne sa $rodki do mycia | dezynfekeji powierzchni, Scian | podidg, sanitariatow:
- srodki firmy STS: P-01 {do mycia i konserwacii podidg), P-02 {do mycia powierzchni zmywalnych), P-03
{do mycia urzadzen sanitarnych), P-04 (do usuwania tlustych zabrudzen olejowych), P-26 (zel kamien
irdza), P-29 (pielegnacja stali nierdzewnej), Candido (wybieiacz do tkanin | mycia urzgdzen sanitarnych),
We - Acid (do mycia urzadzen sanitarnych i powierzchni glazurowanych),
- WeAcid (zel do we antybakteryjny).
- Desofect Forte firmy Bassau (do dezynfekcii powierzchni).
Wszystkie preparaty i srodki z aktualnymi datami waznosci.
Nabrzeze basenow do kratek przelewowych sprzgtane jest na biezgco w ciggu dnia przez pracownikow firmy
APUROQ, natomiast w godzinach nocnych poddawane jest generainemu czyszczeniu i dezynfekgji srodkiem
Desofect Forte i C2. Nabrzeze basenow wraz z kratkami przelewowymi dezynfekowane jest przez
konserwatoréw w godzinach nocnych, do dezynfekcji stosowany jest preparat Ranchem S Zel
{do czyszczenia zabrudzen powstaigcych na krawedzi basenu na linii wody), Randrani A {zasadowy Zel
do czyszczenia basenow kapielowych).

ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne usuwane s3a do pojemnikéw wylozanych wkiadami foliowymi, nastepnie do 5 konteneréw
zbiorczych usytucwanych przy budynku na terenie utwardzonym. Odpady komunalne odbierane sg 1 raz
w tygodniu zgodnie z umowa z dnia 17.06.2016 r. nr 09/2016 z SITA Wschod Sp. z o.0. ul. Cieplownicza 6,
20-746 Lublin na swiadczenie ustugi w zakresie wywozu odpadow komunalnych,

WENTYLACJA

W dniu kontroli okazano do wgladu protokdt przegladu centrali klimatyzacyjnych z dnia 17.11.2016 r.
wykonany przez firme Dan-Poltherm Sp. z 0.0. ul. Gdanska 12, Rusocin oraz protokét z przegladu urzgdzen
wentylacyjno-kiimatyzacyjnych z dnia 20.04.2016 r. wykonany przez V-KLIMA z siedzibg w Lublinie
ul. Bazylianéwka 77/13 na Swiadczenie usiug w zakresie przegladdéw serwisowych (gwarancyjnych
i pogwarancyjnych), konserwacji urzadzen wentylaciji i klimatyzacji w AQUA LUBLIN, Protokoty bez uwag.
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KONTROLA JAKOSCI WODY BASENOWEJ

W obiekcie prowadzony jest wewnetrzny monitoring jakosci wody basenowej wykonywany przez
Laboratorium Badawcze JARS Sp. z 0.0. Lajski, 05-119 Legionowo ul. Koécielna 2a (sprawozdania z badan
wody pobranej w miesigcu marcu 2017 r. zostaly zalaczone do protokolu kontroli). Harmonogram badar
wody w obiekcie AQUA LUBLIN zostal przedstawiony w PSSE w Lublinie. Wyniki badan w zakresie
mikrobiclogii nie wykazaly przekroczen. W zakresie parametrow fizykochemicznych stwierdzono
ponadnormatywng warto$¢ parametru chlor wolny w 3 punktach kontrolnych basenu olimpijskiego, basenu
Z przeciwpragdem, wanny jacuzzi — woda z systemu cyrkulacji, basen schladzajacy — woda z systemu
cyrkulagji, basen rekreacyjny ze zjezdzalniami — woda z cyrkulacji, basen nerka — woda z systemu cyrkulaciji,
basen z lezankami - woda z systemu cyrkulaciji, basen zewnetrzny — woda z systemu cyrkulacji, brodzik dla
dzieci — woda z systemu cyrkulacji oraz parametru chlor Zwigzany basen z przeciwpradem. Wediug
wyjasnien Pani Beaty Skiby-Szymanskiej podijete zostang dziatania naprawcze oraz parametry beda
monitorowane w kolejnych badaniach w ramach kontroli wewnetrznej.

Kierownictwo zapoznane jest z ,Wytycznymi dotyczgcymi wymagan sanitarno-higienicznych dla saun"
opracowanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — PZH Zakiad Higieny Srodowiska, Warszawa

2016.

3. Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisdw prawnych, ktore naruszono*

- sufit na klatce schodowej prowadzacej do zjezdzalni ,Anakonda Z1" i Anakonda 72" z licznymi
odpryskami farby, zaciekami, miejscami z widocznym zakamienieniem,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zZm.),

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA 0SOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano/-nie-dekerare wpisu do ksiazki kontroli/dziennika-budowy™*

2. Whniesiene/nie wniesiono™ uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3 Poprawki i uzupeinienia do protokotu — naniesione/nie naniesiono**

(podac. numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, kidre je zastepuyg)

4 Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -
nie natozono/nalozere™ grzywne w drodze mandatu karnego na

(imig | nazwisko/stanowisko)

w wysokosci - stowmie -
(nr mandatu karnego). . . -

(podstawa prawna) .. .-

5. Upowaznienie do nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -
wydane przez

(nazwa organu Panstwowe/ Inspekcji Sanitarney)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystaia/nie skorzystata* nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajgce] przyjecia mandatu

nie dotyczy

(imie | nazwisko/adres)
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8. Protokdi zostal sporzadzony w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach

g 7 trescia protokofu kontroli zapoznano sie/nia-zapeznane-sie ™

10. W przypadku odmowy pcdpisania protoketu nalezy wpisat powdd odmowy podpisania protokotu
nie dotyczy
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W irakeie kontrofi nofnie wykorzystano formularze kontroli™

(nazwasnr}

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego profokotu korniroli moga zostac zgfoszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki koniroli dotyczg warunkdw skontrolowanego podmicfu w czasie | miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji
sanftamo-epidermiologiczneg.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac .nie dotyczy”

** niewfasciwe skreslic



