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PROTOKOL

przegladu okresowego budynku wg art. 62 pkt. 1 ust. 2 Prawa Budowlanego - piecioletni 2022
INSTALACJE SANITARNE

Nazwa obiektu: Przedszkole nr 85, ul. Onyksowa 8, 20-582 Lublin

Adres obiektu: ul. Onyksowa 8, 20-582 Lublin

Budynek wyposazony w instalacje sanitarne:

Lublin 18.10.2022 r.

1. Odwodnienie budynku
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3. Instalacja wodociggowa
4. Instalacja centralnego ogrzewania
5. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
6. Instalacja hydrantowa
7. Instalacja gazowa
8. Wezel cieplny
S - : Zakres
. - Metody i $rodki uzytkowania :
Lp. Eleme;ﬁ;:;::alaqe Aktualny stan techniczny Zakres rob6t remontowych elementow s ‘:z;:r;::&;:; i
(przeciwdzialanie zagroZeniom) (od ostat. przegladu)
1 2 3 5 6 7
Przejécia instalacji sanitarnych: wentylacji 2
Przejscia przylaczy | przez dach prawdopodobnie sa powodem Zale%a e 4 Iob‘s,_erw(?t\::né hda“:h gmi Biezaca kontrola stanu technicznego,
1 |instalacyjnych przez | okresowych zaciekow sufitu na pigtrze a0 1nl:£ e saml 5 a ;”ﬁz ach uzupehienie uszczelnien
$ciany budynku w sali dydaktycznej. Fax M b g przypadku przecieku.
odprowadzajacych $cieki deszczowe.
Stan dobry. Instalacja kanalizacji sanitarnej Zaleca' o wyk‘;)dnar_l;e' ol_(resowego
wykonana z rur PVC, wiaczona w terenie ]‘::V}ukama wgkdq s S
zielonym obiektu do sieci osiedlowej. Nie ]:unypa ltlms\?ykryma i o0 1 'g
2 Przylacze kanalizacji | zaobserwowano opadania $ciekow na trasie | .. vy i e S i i
sanitarnej przylacza. Nie przewiduje sig. zauwaZefua oznak braku oflroznoém,
Wtlazy studzienek kanalizacyjnych na przystqplé do__ ; alty C'“‘f‘as“’l‘:;g"
terenie  zielonym sa  zabezpieczone s A
nasypem ponad teren. przypadku czyszczenie mechaniczne
i monitoring przykanalika.
3 [Odwodnienie budynku —|Stan dobry. Woda z dachu gléwnego Nic orzewidite si Systematyczne czyszczenie potaci
wewnetrzne rury spustowe | odprowadzana za pomoca wewnetrznych P ge ne dachu i wpustow dachowych.




rur spustowych typu Pluvia,
podposadzkowo wyprowadzone z budynku
do osiedlowej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Nie przewiduje sie.

Stan techniczny dobry. Nie stwierdzono

Biezace naprawy i konserwacja,

Przylacze wodociagowe osiadania gruntu na trasie przylacza. | Nie przewiduje sie. natychmiastowe usuwanie
zestaw wodomierzo " |Zestaw wodomierzowy znajduje  si¢ nieszczelnosci.
Ll w wymiennikowni, armatura, wodomierz,
zawor antyskazeniowy w stanie dobrym.
Kontrola stanu potaczen.

Instalacja kanalizacji
sanitarnej

Stan dobry — poziomy w warstwach
podposadzkowych z rur PVC. Piony
rowniez z mur PVC —zabudowane
w szachtach  instalacyjnych.  Odplywy
z przyboréw prawidlowe, nie stwierdzono
pietrzenia sie $ciekéw. Prawidiowa
wentylacja kanalizacji, wywiewki stabilne.
Przybory sanitarne w tazienkach dla dzieci
estetyczne, sprawne, w stanie dobrym.
Pomieszczenia sanitare zaplecza
socjalnego i w kuchni w stanie dobrym.

Nie przewiduje sig.

W  przypadku pojawienia  sie
trudnosci ze splywem $ciekow
nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
mechaniczne  rurociggow  oraz
plukanie woda pod cisnieniem.
Biezaca konserwacja,
natychmiastowe usuwanie
nieszczelno$ci, czyszczenie syfonow
i wpustow podlogowych.

Kontrola stanu, biezaca konserwacja
armatury, natychmiastowe usuwanie
nieszczelnosci.

Instalacja wody zimnej

Stan dobry. Rury wielowartwowe PE, w
izolacji z welny mineralnej w plaszczu
aluminiowym, poziomy wraz z armaturg
szczelne, prowadzone pod stropem
parteru. W lazienkach  rurociagi
prowadzone w zabudowach z g-k oraz
podtynkowo. Lokaléwki w lazienkach z rur
pex prowadzone w bruzdach i zabudowach,
armatura dla dzieci na  biezaco
serwisowana, w stanie dobrym.

Nie przewiduje sie.

Kontrola stanu, usuwanie
przeciekéw na polaczeniach

i wymiana uszkodzonej armatury
i rurociagéw w izolacji z pianki Pe.

Instalacja cieplej wody
uzytkowej i cyrkulacji

Stan dobry. Woda przygotowywana
w lokalnym  wymiennikowym = weZle
cieplnym. Rury wielowartwowe PE,
w izolacji z welny mineralnej w plaszczu
aluminiowym, poziomy wraz z armaturg

Nie przewiduje sig.

Kontrola stanu szczelnosci
rurociaggéw. Biezaca konserwacja
armatury i urzadzen.
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szczelne, prowadzone pod stropem
parteru. W fazienkach w zabudowach z g-k
oraz podtynkowo. Rurociagi iarmatura
w lazienkach dla dzieci prowadzone
w bruzdach i zabudowach. Lazienki dla
dzieci wyposazone sa w mieszacze wody
C.W.L .

Instalacja centralnego
ogrzewania

Stan dobry. Piony i poziomy stalowe
w izolacji. Rozprowadzenie rurociggéw do
grzejnikow podposadzkowo, na parterze
w systemie rozdzielaczcowym. Instalacja
wodna, systemu zamknigtego, niskich
parametréw. Grzejniki stalowe, plytowe,
z zaworami termostatycznymi. Instalacja
zasilana z dwufunkcyjnego wezla
wymiennikowego wykonanego (wiasno$¢
LPEC).

Nie przewiduje sie.

Biezaca konserwacja, niezwloczne
usuwanie nieszczelnoéci. Kontrola
dzialania zaworéw, uzupehnianie
ubytk6w izolacji.

Wentylacja

Stan dobry. Wentylacja pomieszczen
dydaktyczno- biurowych mechaniczna —
higrosterowana. Nawiew poprzez
nawiewniki okienne rozmieszczone
w calym obiekcie. Wywiew powietrza za
pomoca  wentylatorbw  wyciagowych
VAM, o dziataniu ciggtlym. Regulacja
wydatku na podstawie wilgotnosci
w pomieszczeniach, za pomoca kratek
wyciagowych higrosterowanych,
zasilanych na  baterie. = Wentylacja
mechaniczna wywiewna rozdzielni
positkbw na zasadzie wiacz/wylacz,
wentylator wyciagowy dachowy 2z nad
okapu- w stanie dobrym.

Wykonano czyszczenie wentylatorow oraz
kratek wyciagowych, wymieniono baterie
w kratkach, wymieniono lozyska w dwoch
wentylatorach wyciagowych, dokonano
regulacji i pomiaréw wydajnosci (wrzesien

2022).

Zaleca si¢ dokonywanie przegladéw oraz
czyszczenie  kanalow  wyciagowych,
wentylatoréw ~ VAM  oraz = kratek
wyciagowych — minium 1 raz w roku.
Nalezy na biezaco sprawdzaé stan baterii
w kratkach wyciagowych oraz czyscié
kratki (raz na kwartal).

Kontrola dziatania, zapewnienie
droznosci przewodow.
Przeprowadzanie okresowych
przegladéw sprawnodci instalacji
mechaniczne] oraz dokonywanie

regulacji jej dzialania.

Instalacja hydrantowa

Stan dobry. Instalacja z rur stalowych
ocynkowanych bez izolacji. Szafki
hydrantowe podtynkowe Z Wwezami
potsztywnymi - hydranty dn25 (2 szt.).
Armatura szczelna. Instalacja sprawna-

Nie przewiduje sieg.

Kontrola  dzialania, usuwanie
przeciekow na polaczeniach.
Przeprowadzanie corocznych
przegladéw skutecznosci dziafania

hydrantow.




aktualny Protokét badania wydajnosci
oraz dorocznego przegladu i konserwacji
hydrantéw  wewnetrznych z dnia
15.09.2022r. Aktualne Swiadectwa badania
wezy hydrantowych nr 647/2021, 648/2021
z dnia 18.03.2022r.
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Rozdzielnia positkéw ze
zmywalnig

Stan  dobry. Instalacja  wentylacji
mechanicznej wyciaggowej za pomoca
wentylatora dachowego znad okapu-
sprawna, brak filtra w  okapie.
Doprowadzenie wody i odprowadzenie
§ciekOw szczelne, armatura i urzadzenia
sanitarne sprawne. Wyposazenie
technologii kuchni w stanie dobrym-
urzgdzenia gastronomiczne elektryczne.
Doprowadzenie §wiezego powietrza poprze
z nawiewniki okienne.

Nie przewiduje sie.

Biezaca konserwacja armatury,
likwidacja usterek. Czyszczenie
syfonéw i wpustéw podtogowych.
Czyszczenie wentylatora
dachowego.

Kontrola stanu urzadzen, armatury

i przewodéw. W  przypadku
s 2 Zaleca si¢  dokonywanie  biezacej | wykrycia awarii instalacji lub
S dobry.. Wym]lenmkowy'w?zel ciophy wzrokowej kontroli stanu  urzadzen | stwierdzenia  zakldcen podczas
o dwufunkcyjny zasilany z sieci miejskiej. s - A ;
Wezel wymiennikowy na S : w wezle wymiennikowym. O wszelkich | eksploatacji natychmiast
12 f Wymienniki c.0. i cw.u. - plytowe, : ; - :
cele c.o. i c.w.u. usterkach  urzadzen oraz uwagach [ powiadomi¢ LPEC. Dokonywanie
armatura szczelna. S A L :
w dziataniu instalacji c.w.u. i c.o.|regulamych przegladéw
Wtiasnoé¢ LPEC. Z : :
powiadamia¢ LPEC. serwisowych wezla przez
wyspecjalizowang firme (w zakresie
LPEC).
DOKONUJACY PRZEGLADU: PRZY UDZIALE:
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