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PROTOKOE Z OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU - przeglad roczny i pigcioletni
wg art. 62 pkt. 1 ust. 1 Prawa Budowlanego

BRANZA BUDOWLANA 2020 r.

Nazwa obiektu; PRZEDSZKOLE NR 85

Adres obiektu: 20-582 LUBLIN ul. Onyksowa 8

W toku kontroli sprawdzono stan techniczny elementéw obiektu narazonych na wplywy atmosferyczne i niszczace dzialanie czynnikéw wystepujacych
podczas uzytkowania, ktérych uszkodzenia moga powodowac zagrozenia bezpieczefistwa 0s6b, Srodowiska, konstrukcji budynku.
Uzytkowanie zgodnie z zasadami i przeznaczeniem, zglasza¢ zagrozenia wystepujace podczas eksploatacji.

Budynek wyposazony w instalacje i urzadzenia:
Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja hydrantowa

Instalacja elektryczna

Instalacja telefoniczna

Instalacja komputerowa

Instalacja odgromowa

Wentylacja grawitacyjna
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Elementy zewnetrzne budynku

Zakres
Elementy i instalacje X Rozmiar zuzycia lub uszkodzenia PSSO EORANL WP R o wybmnaych
Lp. Aktualny stan techniczny ; elementow robét remontowych
budynku elementow ; : . s
(przeciwdzialanie zagrozeniom (od ostat.
przegladu)
1 2 3 4 5 6
; . Po.k e dacl}u by dobn:ym § i Okresowe przeglady i biezaca
Pokrycie z papy termozgrzewalnej, w | Widoczne zuzycie obrébek z papy, K : :
" i e T 5 = e onserwacja. Wykonanie nowych
1 | Pokrycie dachu czgscl niZsze) na papie warstwa z pocienienie warstwy oraz brak R
keramzytu posypki w migjscu wywinigcia ey
L termozgrzewalnej.
: obrobki
2 | $ciany zewnetrzne Sc1an){ murowane - $ciany docieplone | Brak w1docgnych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglqdy i biezaca
styropianem eksploatacyjne konserwacja
; Murowane, tynkowane, oblozone papa | Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezaca
3 | Kominy ; < : ;
czapki betonowe, stan kominéw dobry | eksploatacyjne konserwacja




Filary, gzymsy nie wystepuja, attyki

Brak widocznych uszkodzen, zuzycie

Okresowe przeglady i biezaca

4 | Attyki, filary, gzymsy stan dobry eksploatacyjne konserwacija
Tynki cem-wap. $ciany docieplone ; ol Rty e
5 | Tynki zewnetrzne . é ropianem ni styrogianie t}?nk Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezgca
: : : eksploatacyjne konserwacja
cienkowarstwowy na siatce
6 |Malowanie zewnetrzne | Farba na elewacji silikatowa i widoc?nych uszkodzed, zuzycie | Okresowe przeglady i bietaca
eksploatacyjne konserwacja
7 | Padusranits watss Zadaszenie zelbetowe, obrobka z Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezaca
J blachy powlekanej eksploatacyjne konserwacja
8 Schody i podjazdy g:;f:\i;%g:ﬁ;enigbézf;:l;\:::Stkq Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezaca
zewnetrzne wryloiona kostks brukowa eksploatacyjne konserwacja
o | Cisski biidyaka Opsski wykousnie z kostki beukowes Brak widoc;nych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezaca
eksploatacyjne konserwacja
10 O-d\:fl?ldmenle budynku iy nnsy :;foﬁs;%ﬂgg;::gzﬁ\:nd?:u’ Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezaca
-zry ipustowe bu:iyynli(u 2 eksploatacyjne konserwacja
" Obrébki blacharskie Obrobki z blachy ocynkowane;j Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezaca
dachu powlekanej eksploatacyjne konserwacja
12 | Stolarka okienna Stolarka okienna aluminiowa s widoc?nych uszkodzed, zuZycie | Okrcsowe przeglady i bistaca
eksploatacyjne konserwacja
13 Stolarka drzwiowa Pt et i Rt Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezaca
(,wejs'cia do budynku) ! eksploatacyjne konserwacja
14 -SLursaat;k:;wnetrzne - 2 blachy perforowanej Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezaca
- balustrady zewnetrzne |- stalowe malowane cksploatacyjne kogaeowacle
5 lzJar;antZI:aane Bk hebis Brak widocznych uszkodzen, zuzycie | Okresowe przeglady i biezgca
b dachis Budynka eksploatacyjne konserwacja
16 |Estetyka budynku Estetyka budynku nie budzi zastrzezen | Brak widocznych uszkodzen, zuzycia Olrssgwe Przeglady, biezeca
konserwacja.
17 | Estetyka otoczenia Estetyka otoczenia nie budzi zastrzezen | Brak widocznych uszkodzen, zuzycia E:::g@;;ad:onsemmja, Do
18 | Tereny zielone Trawnik Wldo?me EGyso0we e Odnowienie trawnika
trawniku
Ciagi komunikacyjne T ; s ; j
19 |- piosx Chodniki, jezdna i parkingi wyk. z Brak widocanyah uszkodzed, zitycia Biezaca konserwacja, okresowe

- jezdnie i parkingi

kostki brukowej stan techn. dobry

przeglady

d

>




Zestaw zabawowy ze slizgawka, dwa

Zestaw zabawowy, karuzela — stan
dobry, zuzycie eksploatacyjne;
pociag — widoczne zuzycie kilku

Biezaca konserwacja, okresowe
przeglady, wymiana zuzytych

20 (Plac zabaw bujaki, karuzela, pociag elementow drewnianych; elementéw, uzupetnienie
bujak — peknigcie sklejki przy piaskowej nawierzchni
mocowaniu

21 | Ogrodzenie terenu Ogrodzenie panelowe Brak widocznych uszkodzen, zuzycia Bis2aca konserwacja, okresowe

przeglady

Elem

enty wewnetrzne budynku

22

Konstrukcja budynku:
- sciany nadziemia

- stropy

Konstrukcja zelbetowa, wypeinienie z
bloczkow silikatowych

zelbetowe

Brak widocznych uszkodzen

Okresowe przeglady, biezaca
konserwacja

23

Klatki schodowe

Schody wewnegtrzne Zelbetowe
oblozone plytkami gres

Brak widocznych uszkodzen

Okresowe przeglady, biezaca
konserwacja

24

Szyby windowe

Winda kuchenna do transportu
positkow

Okresowe przeglady prowadzone
przez firme serwisowa, biezgca
konserwacja

25

Konstrukcja dachu -
stropodach

Stropodach zelbetowy

Brak widocznych uszkodzen

Okresowe przeglady, biezaca
konserwacja

26

Slusarka:
- balustrady wewnetrzne

Balustrada wew. schodowa stan tech.
dobry

Brak widocznych uszkodzen

Okresowe przeglady, biezaca
konserwacja

Stolarka drzwiowa

Okresowe przeglady, biezaca

27 Stolarka drzwiowa wewnetrzna w Brak widocznych uszkodzen :
wewnetrzna : konserwacja
dobrym stanie tech.
28 | Tynki wewnetrzne Stan tynkéw dobry Brak widocznych uszkodzen Okresowe przeglady, biezeca

konserwacja

29

Malowanie wewngtrzne

Farba emulsyjna, lateksowa

Brak widocznych uszkodzen

Okresowe przeglady, biezaca
konserwacija.

30

Sufity

Sufit podwieszany g-k

Brak widocznych uszkodzen poza
miejscowym uszkodzeniem w wyniku
awarii.

Okresowe przeglady, biezaca
konserwacja, wymiana
uszkodzonego sufitu.




Dokonujacy przegladu:

INSPEKTOR NADZORU
Inspektor d/s budowlanych Rqt6t,Budowlanych
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ey KTOR Przedszkole nr 85 w Lublinie
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] 20-582 Lublin
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