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sasss  BM-BP-111.255.28.2015 Lublin, dnia 19 listopada 2015 .

Protokot
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony

przeciwpozarowej

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2 ,Procedury wykonywania czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przez Wydziat Bezpieczenstwa Mieszkancow i Zarzadzania
Kryzysowego, dotyczacych przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych w budynkach
i lokalach Urzedu Miasta Lublin administrowanych przez Wydziat Organizacji Urzedu
oraz budynkach, obiektach i na terenach Miasta Lublin administrowanych przez
jednostki organizacyjne miasta Lublin” wprowadzonej zarzgdzeniem nr 60/2014
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 wrze$nia 2014 r. : Stanistaw Bartko — inspektor ds.
ochrony przeciwpozarowej, legitymujac sie upowaznieniem z dnia 30 czerwca 2015 r.
nr 7/2015 wydanym przez Dyrektora Wydziatlu Bezpieczenstwa Mieszkaricow
i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta Lublin przeprowadzit w dniu 12 listopada
2015 r. czynnoéci kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej
w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Gtuska 5 w Lublinie.

Kontrole przeprowadzono w obecnosci Pana Przemystawa Orowskiego -
kierownika gospodarczego.

Nazwa organu sprawujacego nadzor nad jednostkg kontrolowana: Wydziat
Oswiaty i Wychowania Urzedu Miasta Lublin.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Danuta Wach — Dyrektor.

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

1. Kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.
2. Ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
3. Rozpoznanie mozliwoéci i warunkow prowadzenia dziatan ratowniczych
przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;.
Wykaz kontrolowanych budynkéw, lokali, obiektéw i terenéw: budynek Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Gtuska 5 w Lublinie.
W toku czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych ustalono co nastepuje:
Budynek stanowi jedna bryte w skfad ktérej wehodzi:
1) Sala rehabilitacyjna o jednej kondygnacji nadziemnej,
2) Czes$é szkolna tzw. dydaktyczna o trzech kondygnacjach nadziemnych
wysokoéci 11,90 m (budynek niski) i jednej podziemnej (budynek posiada trzy klatki
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schodowe).

Dane techniczne;

- powierzchnia kondygnacji podziemnej 833,30 m?,

- powierzchnia kondygnacji nadziemnych 1994,30 m?2.

Zagospodarowanie poszczegolnych kondygnacii:
kondygnacja podziemna; kottownia gazowa, magazyny, pokoje socjalne,
archiwum, kuchnia, jadalnia, pralnia,
parter; sale lekcyjne, sala rehabilitacyjna, pokoje biurowe, sanitariaty,
I pigtro; internat (dla 32 oséb), sanitariaty,
Il pietro; biblioteka, sale lekcyjne, sanitariaty.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

W obiekcie wystepujg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

+ urzadzenia oddymiajace trzy klatki schodowe — klapy p.poz. w dachu,
uruchamiane poprzez czujniki pozarowe zlokalizowane na klatkach schodowych
oraz recznie (przyciski oddymiania). Przeglad urzadzen oddymiajacych
potwierdza protokédt konserwacii instalacji oddymiania z dnia 1.07. 2015 r. -
instalacja sprawna.
instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (na korytarzach i klatkach
schodowych). Protokot oceny technicznej z dnia 24.10.2015 r. - spetnia
wymagania odpowiednich norm.
przeciwpozarowy wytacznik pradu (przy wejsciu giéwnym do budynku oraz przy
wejsciach bocznych do klatek schodowych). Nie przedstawiono dokumentow
potwierdzajacych  dokonanie przegladu  technicznego i czynnosci
konserwacyjnych.
hydranty wewnetrzne HP25 zainstalowane w budynku w 2013 roku. Protokét
pomiaru wydajnosci i ci$nienia z dnia 16.04.2015 r. - bez uwag.

Gasnice bedace na wyposazeniu obiektu byly poddane przegladom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym 16.04.2015 r,
Przeglady instalacji uzytkowych:
instalacja elektryczna (po modernizacji w 2012 roku); protokét w ramach
przegladéw 5-letnich z dnia 17.06.2014 . - bez uwag.
instalacja odgromowa; protokét badania z 17.06.2014 r. - stan dobry.
instalacja gazowa; przeglad techniczny instalacji gazowej z dnia 14.01.2015 . -
nie zawiera uwag.
przewody kominowe; protokot sprawozdawczo-opiniodawczy z dnia 9.09.2015 r.
- bez uwag.
Kontrole zewnetrzne; ostatnia kontrola z Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Lublinie — protokét ustalern z czynnosci  kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpozarowej z dnia 19.09.2013 .
Zakres czynnosci:
ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
rozwiazan technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
ocena zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.,
Na tej podstawie Komendant Miejski Paristwowej Strazy Pozarnej w Lublinie wydat
stanowisko w zakresie ochrony przeciwpozarowej w sprawie zgodnosci wykonania
obiektu z projektem budowlanym z dnia 24.09.2013 r. gdzie stwierdza iz , nie wnosze
sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego
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obiektu”.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z dnia 1.10. 2015 r. opracowana przez osobe

uprawniona (inspektora ochrony przeciwpozarowej). Nie zawiera wszystkich elementow

wynikajgcych z przepisow prawa m.in. w zakresie: opisu wszystkich urzadzen

przeciwpozarowych wystepujacych w  budynku, czytelnych planéw obiektow

z uwzglednieniem graficznych danych o budynku.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — dwa hydranty zewnetrzne znajdujace sie

w odlegtosci 40 m i 45 m od budynku.

Dojazd do budynku dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej od ul. Gtuskiej

(dwie bramy wjazdowe).

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkow ewakuacji z budynku miato miejsce

9.11. 2015 .

Szkolenie wstepne pracownikéw — sprawdzono dwie karty szkolenia wstepnego

W dziedzinie bhp ( z dnia 1.09.2015 r. nauczyciela terapeuty i nauczyciela dzieci

niepetnosprawnych). W programie szkolenia zawarty jest temat ,podstawowe zasady

ochrony przeciwpozarowej oraz postepowania w razie pozaru”.

Inne ustalenia:

1) Oznakowanie droég i wyjsé ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urzadzen

przeciwpozarowych oraz gasnic zgodne z Polskimi Normami.

2) W widocznych miejscach umieszczono instrukcje postepowania na wypadek pozaru

wraz z wykazem telefonow alarmowych. - = ' y gt
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umotywowanych zastrzezen do protokotu oraz prawie odmowy podpisania protokotu.

Protokot spisano na 3 stronach i po zapoznaniu sie z jego trescig podpisano: bez

zastrzezen, z-zastrzezeniami. B 55
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