Zatacznik nr 2
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie Stronalz7
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKOL KONTROLI Nr HK.9022.3.5.2021.MS
Lublin, dnia 17.06.2021 r.

(miejscowosé i data)

przeprowadzonej przez Matgorzate Serafin - Oddziat Higieny Komunalnej, nr upowaznienia K.0122.38.2021

(imig i nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynno$ci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitamej)
Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe;

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 159.), w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany

Szkota Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczykéw Polskich ul. Podzamcze 9,
20-126 Lublin tel./fax 81 444 44 08, poczta@sp23.lublin.eu

(pefna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Ptywalnia Szkoty Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczykéw Polskich ul. Podzamcze 9,
20-126 Lublin tel./fax 81 444 44 08, poczta@sp23.lublin.eu

(pefna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatalnoci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

1. Gmina Lublin — wiasciciel
2. Szkota Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczykéw Polskich

(imig i nazwisko/petna nazwa (inwestor/organ zatoZycielski/w przypadku spétki cywilnej wymieni¢ wszystkich wspdinikéw)

1. Plac tokietka 1 w Lublinie
2. ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax 81 444 44 08, poczta@sp23.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spétki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspéinikéw/elefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP - 946-257-58- REGON - 431019514 PKD-

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

mgr Kamil Dabrowski — Dyrektor Szkoty

(imig i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
Pan Dariusz Wojtyta — Kierownik Obiektéw Sportowych tel. 81 444 44 08 wew. 30

(imie i nazwisko/stanowisko/inne)

Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 17.06.2021 r., godz. 11:50
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.

3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi dziatalno$ci gospodarcze;.
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Data i godzina zakoniczenia kontroli 17.06.2021 r., godz. 14:50

Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy
Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz warunkéw swiadczenia ustug.

Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer IW 9-92/3/223, termometr PP/S/K/03-34/HK, Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

Podczas kontroli wykonano pomiary,
- nr i nazwa protokotu/ow*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w nieckach
basenowych, brodzikach do ptukania stép. Wykonano réwniez pomiary temperatury wody termometrem
PP/S/K/03-34/HK w nieckach basenowych.

Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* nie dotyczy.

10. Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw

1.

-

- protokét kontroli szczelno$ci urzgdzenia chtodniczego z dnia 15.01.2021 r. sporzadzony przez firme
Klimax Piotr Boryga, Kreznica Jara 542, 20-515 Lublin;
- protokét z przegladu czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji z dnia 26.08.2020 r. sporzadzony przez firme
Klimax Piotr Boryga, Kreznica Jara 542, 20-515 Lublin;
- pomiar poziomu wolnego chloru w nieckach basenowych i brodzikach do ptukania stép;
- pomiar temperatury w nieckach basenowych;
- sprawozdania z badan Nr SB/54172/06/2021, SB/54177/06/2021, SB/54178/06/2021, SB/54179/06/2021
z dnia 07.06.2021 r. sporzgdzone przez SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe 43-200
Pszczyna ul. Cieszyriska 54 A

Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa nr 22/SP23/2020 z dnia 21.12.2020 r. na ustuge obstugi technologicznej ptywalni z firmg Klinex
Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nateczéw;

- umowa Nr 25/SP23/2020 z dnia 21.12.2020 r. na dostawe profesjonalnych $rodkéw i artykutow
do utrzymania czystosci z firmg Klinex Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nateczéw;

- umowa Nr 26/SP23/2020 z dnia 17.12.2020 r. na dostawe profesjonalnych $rodkéw chemicznych
do uzdatniania wody basenowej z firmg Klinex Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nateczéw;

- umowa Nr 28/SP23/2018 z aneksem do umowy z dnia 18.10.2019 r. za odbiér odpadéw komunalnych
przez firme KOM-EKO S.A. Lublin ul. Wojenna 3;

-umowa nr 20/SP23/20 z dnia 14.12.2020 r. z SGS Polska Sp. z 0. 0. na pobér i badanie wody
basenowej i wody w natryskach.

12. Wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr  nie dotyczy

1.

WYNIKI KONTROLI

Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

Podmiot nie prowadzi dziatalno$ci gospodarcze;j.

Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego.

Ptywalnia miesci si¢ w budynku Szkoty Podstawowej Nr 23 przy ul. Podzamcze 9 w Lublinie.

Obiekt podtaczony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrzewanie pomieszczen co, wentylacja
pomieszczen grawitacyjna, wspomagana mechaniczng nawiewno-wywiewng (o dziataniu ciggtym),
o$wietlenie pomieszczen naturalne i elektryczne. Obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
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(podjazd, winda, toaleta, szatnia, brodzik do dezynfekcji kot wozka inwalidzkiego). Plywalnia nie jest
obiektem catorocznym, w miesigcu lipcu i sierpniu odbywa sie przerwa technologiczna, przeznaczona
na generaine mycie, dezynfekcje, przeglad urzadzen, wymiang wody basenowej. Przerwa technologiczna
w 2021 r. planowana jest w dniach 01.07.2021 r. - 15.08.2021 r. Podczas przerwy technologicznej
planowana jest naprawa/renowacja filtréw basenu sportowego. Obiekt czynny jest w godzinach od 7:30
do 21.15 (poniedziatek-piatek), 9:00-19:10 (sobota), 15.05:21:30 (niedziela).
Maksymalna liczba oséb przebywajgcych na basenie wynosi w chwili obecnej 50 % obtozenia
(32 osoby na godzing). Obtozenie dotyczy dzieci szkolnych i podmiotéw wynajmujgcych basen. W chwili
obecnej z basenu korzystajg dzieci Szkoty Podstawowej Nr 23 oraz UKS Szkota Ptywania 23, AQUAMANIA
Szkotka Ptywacka, UKS Olimpijczyk 23, Water Family, Torpeda BOREK, Agnieszka Majewska, Andzelika
Szewczak - zorganizowane zajgcia sportowe (dla dzieci i dorostych) oraz osoby korzystajgce z karty rodzina
3+. Na basenie nie sg prowadzone zajecia dla dzieci do lat 3.
W dniu kontroli stwierdzono, ze w obiekcie udostgpnione sg informacje/instrukcje w formie graficzne;
i pisemnej na temat zasad zachowania rezimu sanitarnego i dystansu spotecznego, w zwigzku
z obowigzujgcym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Przy wejsciu do obiektu dostepny jest preparat do dezynfekeji ragk TRISEPT (spray). Podajnik z preparatem
TRISEPT umieszczony jest réwniez przy kasie. W holu umieszczona jest informacja o maksymalnej ilosci
0s6b mogacych przebywa¢ w pomieszczeniu (15 osdb). Przy kasie i holu wyznaczone sg taéma odlegtosci
zachowania dystansu (1,5 m) w celu odbierania odziezy wierzchniej z szatni. W widocznych miejscach
umieszczone sg instrukcje:
-uzytkowania pomieszczen obiektu z zachowaniem zasad rezimu sanitarnego,
-instrukcje graficzne dotyczgce obowigzku zakrywania ust i nosa,
-instrukcje higienicznego mycia rak i dezynfekgii rak,
-instrukcje bezpiecznego zdejmowania i naktadania rekawiczek.
Na stanie do dezynfekcji powierzchni dostepny jest preparat ARO - do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania
z aktualnym terminem waznoséci. Wg o$wiadczenia Pana Dariusza Wojtyty dezynfekcja powierzchni (klamki,
wigczniki, porgcze, lada przy kasie i przy szatni) odbywa sie kilka razy dziennie przez obstuge ptywalni.
Paski wykorzystywane przy otwieraniu szafek w przebieralniach zbierane sg po zajeciach do wydzielonego,
opisanego pojemnika z przeznaczeniem do dezynfekcji. Do dezynfekcji stosowany jest preparat ARO.
W przebieralniach udostepniane sg szafki naprzemiennie (przy zmianie grup uzytkownikéw).
Na basenie wydzielone sg nastgpujace pomieszczenia, ktdre objeto kontrolg:
- szatnia na odziez wierzchnig dla os6b korzystajgcych z basenu,
- toalety ogdinodostepne: cze$¢ damska, meska, dla osdb niepetnosprawnych,
- zaplecze szatniowo-sanitarne damskie, meskie i dla oséb niepetnosprawnych,
- hala basenowa,
- pokdj ratownikoéw z zapleczem sanitarnym,
- magazyn sprzetu ptywackiego,
- magazyn $rodkéw czystoéciowych, dezynfekcyjnych, sprzetu porzadkowego,
-pomieszczenia podbasenowe (pomieszczenie ze stanowiskami dozujgcymi  $rodki chemiczne,
pomieszczenie pH, magazyn koagulantu, magazyn chloru, pokéj konserwatoréw).
W widocznym miejscu przy szatni ogéinodostepnej i w hali basenowej umieszczony jest regulamin
dla oséb korzystajgcych z basenu.
Ptywalnia sktada sig z: basenu ptywackiego (o wymiarach niecki basenowej 25,0 m x 16,0 m/ gteboko$é
1,80 m-1,30 m ), basenu rekreacyjnego (o wymiarach niecki basenowej 12,5 m x 8,0 m/ gteboko$é 0,80 m -
1,16 m ), 2 wanien jacuzzi ($rednica 1,6 m, pojemno$¢ 1 m3). W dniu kontroli wanny jacuzzi wytagczone sg
z uzytkowania (spuszczona woda). Sciany w hali basenowej czeéciowo wylozone glazurg, powyzej
pomalowane farbg emulsyjng, nabrzeze basenu wylozone terakotg z odptywem do kratek $ciekowych.
W dniu kontroli §ciany w hali basenowej utrzymane czysto. Nabrzeze przy basenie utrzymane czysto, myte
i dezynfekowane na biezgco $rodkiem BarloSept firmy BARLON z aktualng datg waznosci. W hali
basenowej zapewnione plastikowe krzesta, koto ratunkowe, w wydzielonych miejscach przechowywany jest
sprzet do ptywania w metalowych woézkach, na stelazach, w koszach. Na pozostaty zapas sprzetu
ptywackiego wydzielony magazyn znajdujacy sie bezposrednio przy hali basenowej. W hali basenowej
znajduje sig tablica wy$wietlajgca aktualng temperature powietrza i wody w nieckach basenowych.
W dniu kontroli woda w basenie sportowym i basenie rekreacyjnym klarowna i przejrzysta.
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Dokonano pomiaréw temperatury wody i poziomu chloru wolnego :
- basen sportowy: zawartos¢ chloru 0,5 mg /dm *, temperatura wody 26,4 ° C,
- basen rekreacyjny: zawarto$¢ chloru 0,7 mg/I Cl,, temperatura wody 31,3 °C,
Przed wejsciem na halg basenowg z szatni damskiej, meskiej, dla oséb niepetnosprawnych wydzielone sg 3
brodziki do ptukania stép. W dniu kontroli poziom chloru wolnego w brodzikach do ptukania stép w czesci
damskiej i meskiej wynosit 1,0 mg /dm °.
Brodziki napetniane sg wodg z niecki basenu sportowego, ktéra dodatkowo jest dochlorowywana
stabilizowanym podchlorynem sodu (w pomieszczeniach podbasenowych zamontowany dodatkowy system -
pompa dozujgca perystaltyczna 4l/h 3 bar — Astral, zawér dozujgcy R % - PROMINENT). Brodziki
usytuowane sg w sposéb uniemozlwiajgcy ich ominigcie. W dniu kontroli brodzik do ptukania stép w czesci
dla os6b niepetnosprawnych nie byt napetiony woda. Wedtug wyjasniern Pana Dariusza Wojtyty brodzik
napetniany jest, gdy na basenie odbywajg sie zajecia dla oséb niepetnosprawnych. Woda z brodzikow
odprowadzana jest do kanalizacji. Catkowite opréznianie, czyszczenie i dezynfekcja brodzikéw odbywa sie
1 raz dziennie po zakoriczonym dniu lub w miarg potrzeb w zaleznosci od ilosci 0séb korzystajgcych w ciggu
dnia z basendéw.

Obstugg urzadzer: do uzdatniania wody basenowej zajmujg sie 2 osoby z firmy zewnetrznej Klinex

Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nateczoéw oraz 1 konserwator szkoty. Osoby z obstugi prowadzg rejestr
odczytow parametréw wody i pomiaréw, zapisy dokonywane sg co 4 godziny : pH wody, potencjat redox,
stezenie chloru wolnego, temperatury wody, 1 raz na dobe stezenie chloru zwigzanego.
Pomiary wykonywane sg fotometrem Lovibond (urzadzenie do pomiaru chloru wolnego, chloru catkowitego,
chloru zwigzanego, pH). Ratownicy. prowadzg rejestr biezgcej obserwacji wody na ptywalni: przejrzystosci
wody, stwierdzonych zanieczyszczen, ewentualnie wytaczenia z uzytkowania zanieczyszczonej niecki
(zatozony zeszyt usterek i zeszyt wypadkéw/udzielonej pomocy).

Zaplecze szatniowo - sanitarne posiada wydzielong cze$é damskg, meska oraz dla osob
niepetnosprawnych. Sciany w szatniach pomalowane zmywalng farbg lateksowa, podioga wytozona
terakotg. Na wyposazeniu szatni znajduja si¢ zamykane szafki, fawki, w dniu kontroli wyposazenie szatni
w dostatecznym stanie technicznym. Po stronie damskiej i meskiej wydzielonych jest 6 kabin przebieralni,
1 umywalka do mycia rgk, 80 szafek, 3 suszarki do wioséw, toaleta z 2 kabinami ustepowymi po stronie
damskiej. Po stronie meskiej 1 kabina wc i1 pisuar, w przedsionku toalet zapewnione sg 2 umywalki
do mycia rgk. W pomieszczeniach z natryskami wydzielonych jest po 10 stanowisk prysznicowych
(po stronie damskiej i meskiej). W toaletach przy umywalkach zapewnione jest mydto w plynie i suszarki
elektryczne do osuszania rak, kosze na odpady komunalne, w kabinach ustepowych zapewniony papier
toaletowy w podajnikach. W czeéci dla oséb niepetnosprawnych wydzielone 4 szafki oraz wezet sanitarny
z muszlg we, 1 natryskiem, 1 umywalkg do mycia rgk. W ciggu komunikacyjnym przed szatniami
wydzielonych jest 12 suszarek do suszenia wiosow.

Przy szatni ogéinodostepnej wydzielone ogdlnodostepne toalety: damska, meska, dla oséb
niepeinosprawnych. Sciany w toaletach wylozone glazurg, podioga wytozona terakotg. W toaletach
wydzielono po 2 kabiny wc (czg$¢ damska), 1 kabina wc, 2 pisuary (cze$é meska), 1 we (czesé dla osob
niepetnosprawnych). W przedsionku zapewnione umywalki do mycia rgk. Przy umywalkach zapewnione
mydio w ptynie i suszarki elektryczne do osuszania rak, kosze na odpady komunalne. W kabinach wc
zapewniony papier toaletowy w podajnikach. Dezynfekcja toalet odbywa sie na biezaco.

W pokoju dla ratownikéw zapewniona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe $rodki
opatrunkowe i dezynfekcyjne z aktualnymi datami waznosci, ponadto na stanie zestaw R1 z aparatem ambu.
Dla ratownikéw przy pokoju wydzielona tazienka z natryskiem, muszlg wc i umywalkg do mycia rak
oraz zamykane szafki na odziez osobistg i ochronng.

Obieg wody w niecce basenowej, niecce rekreacyjnej i wannach jacuzzi odbywa sie w systemie
zamknigtym z czynnym przelewem do zbiornika przelewowego (niecki posiadajg 4 oddzielne obiegi wody).
Woda basenowa ze zbiornika przelewowego trafia na zespoly filtracyjne, skad po mechanicznym
oczyszczaniu na ztozu i uzdatnieniu za posrednictwem pomp kierowana jest ponownie do obiegu. Ptukanie
filtrow odbywa sig co 3-4 dni (niecki basenowe), 2-3 dni (wanny jacuzzi) lub czesciej w miare potrzeb. Jako$é
wody w nieckach kontrolowana jest automatycznie przez komputery. Komputerowe jest takze dozowanie
odpowiednich reagentéw w celu utrzymywania odpowiednich parametréw tj. poziom chloru, odczyn pH
wody, potencjat Redox. W dniu kontroli zapisy komputerowe wskazywaty:

- basen sportowy zawarto$¢ chloru 0,54 mg /dm ®, pH — 7,02, Redox - 754 mV, temp. wody 26,4°C,
- basen rekreacyjny zawarto$é chloru 0,77 mg /dm ?, pH - 6,99, Redox - 757 mV, temp. wody 30,9°C,



Zatacznik nr 2
Strona5z7

Do dezynfekcji wody basenowej stosowany jest stabilizowany podchloryn sodu (data produkcji 28.04.2021 .
wazny 200 dni).
W pomieszczeniach podbasenowych znajduje sie:
- magazyn pH z 4 stanowiskami dozujgcymi $rodek korektor pH minus w ptynie Advance Pool — dystrybutor
firma Klinex (data produkcji 12.04.2021 r., wazny 12 m-cy od daty produkgcji),
- magazyn koagulantu z 4 stanowiskami dozujgcymi $rodek Koagulant w ptynie — dystrybutor firma Klinex
(wazny do 04.09.2021r.),
- magazyn chloru z 4 stanowiskami dozujgcymi stabilizowany podchloryn sodu (data produkcji 28.04.2021 r.
wazny 200 dni od daty produkciji).
Ponadto w miarg potrzeb stosowany jest $rodek AlbaSuper firmy CHEMOFORM (data produkci
12.04.2021 r. wazny 24 m-ce od daty produkcji), Armex 5 firmy MEXEO), aktywator produktu Armex 5 —
MEXACID z aktualnymi datami waznosci. Srodki do uzdatniania wody basenowej kupowane sg na biezgco.
Pomieszczenia do uzdatniania wody basenowej zamykane, bez dostepu $wiatta stonecznego,
w pomieszczeniach zapewniona oczomyjka oraz natrysk, wentylacja pomieszczen mechaniczna.
Dla konserwatora obstugujacego urzadzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody wydzielony jest pokgj
socjalny oraz tazienka (natrysk, umywalka, muszla wc). Na wyposazeniu pomieszczenia socjalnego znajdujg
sig zamykane szafki na odziez osobistg i ochronna.

Na sprzet porzadkowy i $rodki do utrzymania czystoéci basenu i zespotéw szatniowo-sanitarnych
wydzielony jest magazyn, na stanie mopy, wiadra, szczotki, rekawice jednorazowe.

Na wyposazeniu basenu znajduje si¢ maszyna czyszczgca nabrzeze basenowe oraz 2 odkurzacze
do czyszczenia niecki basenowej. Czyszczenie nabrzeza odbywa sie codziennie po zakorczonym dniu
pracy, odkurzanie niecek basenowych odbywa si¢ 2 razy w tygodniu. Do mycia i dezynfekcji powierzchni
stosowane sg nastepujace preparaty:

- BarloSept — $rodek o dziataniu bakteriobojczym, grzybobdjczym, wirusobéjczym, do dezynfekcji nabrzeza,

- Chemosan - $rodek o dziataniu bakteriobojczym i grzybobéjczym, do powierzchni podtdg i cian,

- Puracid - $rodek do usuwania osadéw wapiennych,

- Floorin R, Ecofloor fresh — preparat do mycia podtég,

- Compactal - $rodek do czyszczenia mycia folii basenowej, odkamieniania, usuwania osadéw,

- Prosan Safe - $rodek o dziataniu antybakteryjnym, do czyszczenia sanitariatéw,

- Turbo Strip — do usuwania starych zabrudzen,

- Alfa - do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewne;.

Srodki posiadajg aktualne daty waznosci.

Odpady komunalne w pomieszczeniach basenowych usuwane do koszy wylozonych wkiadami
foliowymi, ilos¢ koszy wystarczajgca. Odpady komunalne odbierane sg przez firme KOM-EKO S.A.
ul. Wojenna 3 w Lublinie. W dniu kontroli okazano do wglgdu:

- umowe Nr 28/SP23/2018 z aneksem do umowy z dnia 18.10.2019 r. na odbiér odpadéw komunalnych
zawartg z firmg KOM-EKO S.A. Lublin ul. Wojenna 3;

- protokét kontroli szczelno$ci urzgdzenia chtodniczego z dnia 15.01.2021 r. sporzgadzony przez firme Klimax
Piotr Boryga, Kreznica Jara 542, 20-515 Lublin — bez uwag;

— protokdt z przegladu czyszczenia i dezynfekciji klimatyzacji z dnia 26.08.2020 r. sporzgdzony przez firme
Klimax Piotr Boryga, Kreznica Jara 542, 20-515 Lublin — bez uwag.

W obiekcie prowadzony jest wewnetrzny monitoring jakosci wody basenowej w ramach kontroli wewnetrzne;.

W dniu kontroli okazano do wgladu: .
- sprawozdania z badar Nr SB/54172/06/2021, SB/54177/06/2021, SB/54178/06/2021, SB/54179/06/2021
z dnia 07.06.2021 r. — wyniki prawidiowe.
Badania wody basenowej wykonywane sg przez SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe
ul. Cieszynriska 52 a, 43-200 Pszczyna.

W ramach kontroli wewnetrznej raz do roku wykonywane byly badania jako$ci wody w natryskach
w zakresie parametru Legionella sp. W weztach sanitarnych przy szatniach znajduje po 10 stanowisk
prysznicowych  (po stronie damskiej i meskiej), kontrolnie wykonywano badanie w dwéch punktach
kontrolnych, zgodnie z czestotliwoscig okreslong w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. Ostatnie badania wody wykonane byty w 2019 r. Ze wzgledu na brak przekroczen parametru przez 3
lata nastgpne badania w kierunku obecnosci bakterii Legionella zaplanowane sg na rok 2022 (informacja
ujgta w harmonogramie badan na rok 2021).
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Harmonogram badan jako$ci wody opracowany jest zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z2015r.,

poz. 2016 ze zm.) Harmonogram zostat zatwierdzony przez Parnstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Lublinie pismem znak: HK.5503.1.2021.MA z dnia 21.01.2021 r. Komunikat dotyczgcy jakosci

wody basenowej zamieszony jest na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w widocznym miejscu przed halg
basenowg przy szatni na odziez wierzchnig (udostepnione ostatnie wyniki badan wody).

Komunikat jest rowniez umieszczony na stronie internetowej szkoty BIP i wedtug o$wiadczenia Pana

Dariusza Wojtyty aktualizowany na biezaco.

3. Nieprawidiowos$ci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omoéwiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy**

2. Whiesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — raniesiene/nie naniesiono**
(podac: numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy biedne i te, ktére je zastepuja)

4. Za stwierdzone nieprawidiowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 it -

nie natozono/ratezene™ grzywne w drodze mandatu karnego na-
(imig i nazwisko/stanowisko)

W Wysoko$ci - stownie -
(nr mandatu karnego). . .=
(podstawa prawna) ...~
5. Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr - zdnia -

wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitamej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu
nie dotyczy
(imig i nazwisko/adres)
8. Protokét zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Ztrescig protokotu kontroli zapoznano sie/nie-zapeznano-sie **
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powéd odmowy podpisania protokotu
nie dotyczy o

Kierown

~or 412 VIR S L A N e

.............. me
(czytelny podpis kontrolujgcego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét ko_n‘t:rvqui» i.an,itg‘rngj' otrzymatem(-am) w dniu 17.06.2021 r.

(czytelny podpis osoby 0dbierajgcej protokdt i pieczeé podmiotu)
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W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokotu kontroli mogg zosta¢ zgtoszone zastrzezenia do ustaleri stanu

faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglagdu w dokumentacje w siedzibie wtasciwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewfasciwe skresli¢

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, ze:

9)

Administratorem danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany
Administratorem, z siedziba w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;

Inspektor ochrony danych jest dostepny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ i € oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w zwigzku
z przepisami Kodeksu postgpowania administracyjnego;

Odbiorcami Pani/Pana danych bgda osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowigzujacych przepisow prawa;
Pani/Pana dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowych;

Pani/Pana dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow okreslonych w pkt 3, a nastgpnie
archiwizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a)  dostgpu do danych osobowych Panig/Pana dotyczacych,

b)  sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c)  zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 1 RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu prawo do:

a)  zadania usunigcia danych osobowych,

b)  zadania przenoszenia danych osobowych,

c)  wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;

10) Pani/Pana dane nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez nie podlegaja profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczacych os6b prawnych, w szczeg6lnosci przedsigbiorstw bedacych
osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawne;j.



