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AB 379 Sprawozdanie z badan nr WB/326/2022
SN Crastiows 1
1. NAZWA | ADRES ZLECAJACEGO: (Klienita) 2. NUMER PROTOKOEU POBRANIA / UMOWY/ZLECENIA: ]
PSSE Lublin, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin HK.9022.1.51.2022
3. NAZWA | ADRES OBIEKTU: il
Plywalnia Kryta Szkota Podstawowa Nr 23 ul. Podzamcze 9, Lublin
4. MIEJSCE POBRANIA PROBKI-
Wanna jacuzzi nr 2
5. DATA POBRANIA PROBKI. 6. DATA DOSTARCZENIA PROBKI -
25.04.2022r. 25.04.2022r.
7. PROBKA POBRANA PRZEZ. ' 8. PROBKA DOSTARCZONA PRZEZ:
Pracownikéw PSSE Lubliny o Pracownikéw PSSE Lublin B
B

9. PROCEDURA POBRANIA/ PLAN POBRANIA:
Zgodnie 2 normami PN-EN 1SO 5667-3:2018-08; PN-ISO 5667-5:2017

10. RODZAJ PROBKI: _
Prébka wody pobrana na plywalni

12. STAN PROBKI (informacje istotne dla wykorzystania wyniku badania):

13. CEL BADANIA / WYKORZYSTANIA WYNIKOW: .
Uzyskanie informacji o jakosci sanitarne] wody z basenu Oraz okreslenic _czy woda odpowiada. wymaganiom okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadaé woda na piywalniach
L(Dz. U. 2 2015r., poz. 2016 ze zm. '

14. ZAKRES BADAN:

15. DATA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: | 16. DATA ROZPOGZECIA BADAR. 17. DATA ZAKONCZENIA BADAN: ]

25.04.2022r. 25.04.2022r, | 02.05,2022r.
18. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA: 19. ZATWIERDZIE:
Kierownik Qddzialu

Lublin 02.05.2022r. Badan Fizyko
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** - badania nie objete zakresem akredytacji, zgodne z norma PN-EN. ISO/IEC 17025:2018-02

Wyniki odnosz sig do otrzymanej prébki. _ )
Info’rmacjcrﬁe-qjgttwswmmn.- dotyczgce badar, M-mwmimbyewmmbmmmnicﬂm
Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko W calosci. : )

Dane zawarte Wwpkt.1.2,3,4.5,7.9,10 zostaly dostarczone przez klicnta w tym dane Zawarte w pkt. 5,9,10 mogg wplywad na wazmos¢ wynikéw.
ubomdmmmo@o@GMméﬁnmbm.iummpmmdmkﬁmmmmmmuzyskanyd:od__khenta,
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Sprawozdanie z badari nr WB/326/2022

Czastkowe A
Badany parametr J’*m'°’”" Wynikirezultat®| Niepewnose™ | Wytnagania® Motoda badawcza
A ;s e : : PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metnose NTU <0,207 {0,20£0,06)% 9,5 e ,
E i e PN-EN ISO 10523:2012
pH 74 0.2 65-76 Altech polaasiormenycans
A : PN-EN ISO 10304-1:2009
Azotany mg/ 14 2 20% u:
A o :
Utienialnosé z KMnO, : _ : PN-EN ISO 84672001
i sarstod i mg/ 35 05 4 frorpaptid
_' PB-10/HK wyd. 2 z dn. 30.09.16
A Chior wolny ‘mg/l 0,84 0,13 0,741,0 mmmma:ww 1005990001
i 5 Metoda s t
= PB-10/HK wyd. 2 z dn. 30.09.16
* Chior 2wigzany mg/l 1,0 0.2 03 na mmﬁm 100599.0001
mm i - i min.770 PB-0S/HK wyd. 2z dn. 30.09.16
wzgledem Ag/AgC 3,5mol KC| , hyaen g
1)

Wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dn. 09.11.2015(Dz.U. 2015 poz. 2016,z péén, zm)
? rezutat - Katxa wartosé poprzedzona znakiom <, >

2504
Temperatura pomianu polenciels redoks: 34,7°C
gtarszy asystent
mgr inz. Pawel Parka
honiec sprawozdania
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