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Sprawozdanie z badań nr DL-PPP.9052.70.WD.82.2019.Z

1. NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO: (klienta) 2. NUMER PROTOKOŁU POBRANIA / UMOWY/ZLECENIA:

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. K. 1. Gałczyńskiego 
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9

DL-PPP.9052.70.WD.2019.Z

3. NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Lublin Szkoła Podstawowa Nr 42 Lublin ul. Rycerska 9

4. MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI:

Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 42 ul. Rycerska 9 szatnia nr 1 -  kran

5. DATA POBRANIA PRÓBKI: 6. DATA DOSTARCZENIA PRÓBKI :

27.06.2019r. 27.06.2019r.

7. PRÓBKA POBRANA PRZEZ: 8. PRÓBKA DOSTARCZONA PRZEZ:

Pracownika Działu Laboratoryjnego WSSE Lublin Pracownika Działu Laboratoryjnego WSSE Lublin

9. PROCEDURA POBRANIA/ PLAN POBRANIA: 

Zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007

10. RODZAJ PRÓBKI: 11. KOD PRÓBKI:

Próbka wody WD/82/b/Z

12. STAN PRÓBKI (informacje istotne dla wykorzystania wyniku badania):

Bez zastrzeżeń, temperatura transportu próbki +7,3°C (termometr D-20/11/S/PPP)

13. CEL BADANIA/WYKORZYSTANIA WYNIKÓW:

Ocena skażenia sieci wewnętrznej wody ciepłej pałeczkami Legionella sp. w Szkole Podstawowej Nr 42 w Lublinie, ul. Rycerska 9 
zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., 
poz. 2294)__________________________________________________ ______________________________________________________________

14. ZAKRES BADAN: 

Badania bakteriologiczne

15. DATA PRZYJĘCIA PRÓBKI DO BADAŃ: 16. DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ: 17. DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ:

27.06.2019r. 27.06.2019r. 08.07.2019r.

18. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA: 19. ZATWIERDZIŁ:

Kierowi,ik L i >?*3ic r.;;ie$iv»
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A - badania akredytowane: certyfikat AB 379 aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl 
** - badania nie objęte zakresem akredytacji.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
Informacje nie ujęte w sprawozdaniu, dotyczące badań, przechowywane są w laboratorium i mogą być udostępnione na życzenie klienta. 
Sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
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Sprawozdanie z badań nr DL-PPP.9052.70.WD.82.2019.Z

B a d a n y  p a r a m e tr
J e d n o s t k a

m iary
W y n ik  . W y m a g a n ia  !) M e to d a  b a d a w cza

A Liczba Legionella sp. jtk / 100 ml Nie wykryto 3) mniej niż 100 PN-EN ISO 11731:2017-08 2> 
(metoda filtracji membranowej)

Wymagania wg Roz. M.Z. z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
2) Matrix A; procedura 5, podłoże A i procedura 7. podłoże C- GVPC
3) Granica wykrywalności l jtk /100 ml

Autoryzował:

mgr inż. Renata Wieczorek 

starszy asystent

Koniec sprawozdania
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