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Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z2021 r., poz. 195)

- § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lisiopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
ocenia, ze w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. woda na plywalni
Szkoly Podstawowej nr 5 im. Wiadyslawa Fokietka
ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin

byla bezpieczna pod wzgledem sanitarnym dla uzytkownikéw plywalni.

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie dokonat zbiorczej rocznej oceny na ptywalni
po przeanalizowaniu:

- parametrow jakosci wody na ptywalni ocenianych przez zarzadce ptywalni na podstawie
wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust.1 cytowanego wyzej rozporzadzenia,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,

- zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

Zakres przeprowadzonych badan na plywalni obzjmowat parametry: metnosé, pH wody, azotany,
utlenialnos¢, ¥ THM, chloroform, chlor wolny, chlor zwigzany, potencjat redox, liczbe bakterii
Escherichia coli, liczbg bakterii Pseudomonas aeruginosa, 0gdlna liczbe mikroorganizméw w 36+2°C
po 48 h w 1 ml wody, liczbe bakterii Legionella sp.

Probki wody pobierano z nastepujacych punktéw:
-niecka basenu sportowego,
-system cyrkulacji — woda wprowadzana do niecki basenu sportowego.

Badania jakosci wody na plywalni byly wykonywane w ramach kontroli wewnetrznej
przez JARS Laboratoria Badawcze ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo.



Zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.) zarzadzajacy plywalnia
prowadzi rejestr wynikéw pomiaréw jakosci wody i biezacej obserwacji dla niecki basenowej
oraz nadzér nad pracg urzagdzen.

W wodzie oznaczano: pH, potencjat redox, stezenie chloru wolnego i zwiazanego, temperature.
Nie odnotowywano zanieczyszczen katowych i wymiotnych.

Po przeprowadzonej analizie wynikéw badan wody w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, ze woda w zakresie badanych parametrow
mikrobiologicznych oraz parametrow fizykochemicznych spetniata wymagania okreslone w zataczniku
Nr 1, Nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015 r., poz. 2016 ze zm.).

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny dokonuje rocznej
oceny, czy woda na ptywalni odpowiada wymaganiom, o ktérych mowa w § 2, przez analize:

1) parametréow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1; ' '

2) wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnis;

3) zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

4) wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez wilasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego przed wydaniem oceny.

W zwiazku z powyzszym przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody na ptywalni Szkoty
Podstawowej nr 5 im. Wiadystawa Lokietka, ul. Smyczkowa 5, 20-844 Lublin potwierdza, ze w okresie
funkcjonowania obiektu uzytkownicy ptywalni korzystali z wody przydatnej do kapieli.
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